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Graphics intern transport niet meer bereikbaar

De graphics voor intern transport hoeven niet meer beschikbaar te zijn. De graphics worden niet uit de FactoryLink applicatie verwijderd, maar zijn vanuit de applicatie niet meer door een gebruiker bereikbaar.
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DE silo's zijnnog op het terrein aanwezig, maar momenteel niet meer in gebruik, de bijbehorende IO wordt niet verwijderd. Het betreft hier de volgende P&ID tag nummers:


B-129, B-130, B-134, B-135


LSX103, LSX106, LSX114, LSX117


F-129, F-134


MK-129, MK-134


XPV-108

De alarmen die horen bij de vol meldingen van de silo's zijn reeds verwijderd uit de lijst met alarmen van de alarm logger.
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Het scherm METRX3C2.G is een tijdelijk scherm om een aantal niet gebruikte elementen op te plaatsen zodat deze nog steeds zichtbaar zonder een werkelijke functie te vervullen.

Het scherm METREX3C.G bevat een aantal sturingen voor pompen, kleppen etc., zie onderstaande figuur.


In onderstaande figuur is het scherm METRX3C2.G weergeven, daar worden een aantal niet meer in gebruik zijnde elementen getoond.


