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Verplaatsen TI-152

Gegevens aanpassing

Omschrijving wijziging


TI-152
Verplaatsen meetwaarde temperatuur B-153 op scherm van wervelbedoven.
Meting geeft temperatuur uitgang van trilgoot A-190 weer.


SCADA Software

Wijzigingen SCADA software


TI-152
Verwijderen op scherm metrex4.g.
Temperatuur B-153


TI-152
Toegevoegd op scherm metrex7.g.
Temperatuur uitgang trilgoot A-190
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