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extra contact vermelding  
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Relais 401K5 moet bekrachtigd worden door 
schakelaar 400S8 in stand 'nood' te zetten OF 
door uitgang Q40.2 van PLC niet uit te sturen 
(Als PLC in run is, wordt Q40.2 altijd 
aangestuurd). 
Relais 401K5 wordt gebruikt om FO 2e 
parameterset te laten kiezen, en dit dient te 
gebeuren op beide hierboven genomde 
condities.

Marcel
Callout
Analoge ingang voor niveau LT610 en debiet FT510 omdraaien.




