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1 Introductie.

Voor de besturing en bediening van de centrifugelijnen, het filtratiestation en de kristallisatietanks in de Lactosefabriek, de opslagtanks en het voorconcentraat in Tankenpark 1B, DPI en het indampers is een netwerk opgericht. Voor de nieuwe besturing en bediening van het Tankenpark en de Indampers is het Proces Control System 7 van Siemens geplaatst en geïntegreerd in de bestaande netwerkstructuur.

1.1 Doel.

Dit Architectual Design Document dient als naslagwerk voor onderhoud en uitbreidingen aan het netwerk. Alle gegevens worden in dit document centraal opgeslagen. Wijzigingen die betrekking hebben op het netwerk worden alleen hier verwerkt. De doelgroep is de afdeling Techniek, zowel softwareonderhoud als software engineering.

1.2 Scope.

De software die in dit document behandeld wordt, zorgt voor de communicatie over het H1-netwerk van TI en FactoryLink. Hiernaast behandeld dit document de communicatie over het ISO-netwerk van PCS7. De software voor procesbesturing wordt niet behandeld. 

De TI-FL deelnemers aan het netwerk zijn:

· Centrifugelijnen (A01P1 en A01P2).

· Filtratiestation (A02P6).

· MCT (A02P9).

· Tankpark 1B (1B1P2, 1B1P3 en 1B1P4).

· CIP-keuken tankpark 1B (1B1P5).

· Ondermelk opslag (1B2P2).

· DPI (A03P1, A03P2 en A03P3).

· Grondstohandling.tankwagenreiniging (0A9P1).

· FactoryLink master server met bediening voor (A01C1):

· Centrifugelijnen, filtratiestation en MCT

· Tankpark 1B

· Voorconcentraat

· DPI

· FactoryLink slave server, bediening zie master (A01C2)

· FactoryLink PMS.

· ED verpakkingslijn A02P8.

De PCS7 deelnemers aan het netwerk zijn:

· Proces Control System 7; Weiverwerking (A00D1)

· Automation Station; Chemicaliën (0A2P1)

· Automation Station; Indampers I15/I17/I26/I31 (A10P1)

· Automation Station; Indampers Algemeen (A10P2)

· Automation Station; Indamper I24 (A24P1)

· Automation Station; Indamper I25 (A25P1)

· Automation Station; Indamper I30 (A30P1)

· Server Station 1; Weiverwerking (PCS7-WEI-S1)

· Server Station 2; Weiverwerking (PCS7-WEI-S2)

· Engineering Station 1; Weiverwerking (PCS7-WEI-E1)

· Proces Control System 7; Kristallisatie (A02D2)

· Automation Station; Kristallisatie (A06P1)
-
Proces Control System 7; Tankenpark (2A0D1)

· Automation Station; Caseine/Permeaat Verwerking (2A1P3)

· Automation Station; Caseine/Permeaat Verwerking (2A1P4)
· Server Station 1; Tankenpark (PCS-TP-S1)

· Server Station 2; Tankenpark (PCS-TP-S2)

· Engineering Station 1; Tankenpark (PCS-TP-ES)

Proces Control System 7; Tankenpark (2A0D2)

· Automation Station; Kaaswei Verwerking (2A1P2)
· Automation Station; H757 & Pasta 0 opslag (2A1P5)
· Automation Station; CIP Tankenpark 2A (2A3P1)

· Automation Station; Mengunit (2A4P1)
· Proces Control System 7; Feed (G00D6)

· Indamperstation (G28P1)

· Indamperstation (G21P1)

· Proces Control System 7; Valmet (A01D1)

· Lactose drogers/utilities (A02PA)

· Lactose zeven/molens/silos/transport (A02PB)

· Lactose Verpakking Algemeen (A02PC)

1.3 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	AD
	Architectuur Design

	ADD
	Architectuur Design Docu​ment

	AT
	Acceptatie Test

	DD 
	Detailed Design and production

	DDD 
	Detailed Design Document

	DFD 
	Data Flow Diagram

	DPI
	Dry Powder Inhalation

	ESA
	European Space Agency

	GUI 
	Graphical User Interface

	HCI 
	Human Computer Interaction

	HOOD 
	Hierarchical Object Oriented Design

	ICD 
	Interface Control Document

	IT 
	Integratie Test

	JSD
	Jackson Systeem Development

	JSP 
	Jackson Structured Programming

	OOA
	Object Oriented Analysis

	OOD 
	Object Oriented Design

	OSI 
	Open Systems Interconnection

	MCT
	Massequite tanks (in Lactosefabriek)

	PA 
	Product Assurance

	PDL 
	Program Design Language

	PMS
	Proces management Systeem

	PERT 
	Program Evaluation and Review Technique

	PSS 
	Procedures, Specifications and Standards

	SADT 
	Structured Analysis and Design Technique

	SCMP 
	Software Configuration Management Plan

	SQAP 
	Software Quality Assurance Plan

	SRD 
	Software Requirements Document

	SSADM 
	Structured Systems Analysis and Design Methodology

	ST 
	System Test

	SUM 
	Software User Manual

	SVVP
	Software Verification and Validation Plan

	TBC 
	To Be Confirmed

	TBD
	To Be Defined

	TR 
	Transfer

	URD
	User Requirements Document

	UT 
	Unit Test

	OS
	Operation Station (server of client)

	ES
	Engineering Station

	AS
	Automation Station

	PCS7
	Process Control System 7

	
	


1.4 Referenties.

Deze sectie toont alle documenten waarnaar gerefereerd wordt.
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1.5 Overzicht.

Dit ADD is opgebouwd volgens de DMV werkwijze:

Hoofdstuk 2 geeft een korte introductie m.b.t. het systeem context en het ontwerp.

Hoofdstuk 3 definieert alle externe interfaces.

Hoofdstuk 4 benoemt en refereert aan de ontwerp methoden welke gebruikt worden.

Hoofdstuk 5 beschrijft de componenten die in het te ontwikkelen systeem geïdentificeerd kunnen worden.

Hoofdstuk 6 beschrijft de haalbaarheid en schattingen m.b.t. resources.

Hoofdstuk 7 bevat de software requirements traceability matrix.

2 Systeemoverzicht.

Het huidige systeem bestaat uit één ethernet netwerk met daarop het H1- en het ISO-protocol voor de communicatie met de diverse deelnemers. Voor de centrale verzameling, opslag en teruglezen van procesgegevens word gebruik gemaakt van de functionaliteit van PMS. Dit systeem is nu nog in gebruik voor de FactoryLink stations en TI PLC’s.

Hiernaast is het systeem uitgebreid met het PCS7 systeem van Siemens, dit systeem bestaat uit 2 servers in een redundante opstelling. Deze systemen zijn via het PLC-koppelnetwerk verbonden met de PLC’s (AS) en via een Data-koppelnetwerk verbonden met de operator stations (OS). Voor het doorvoeren van wijzigingen is een engineering station (ES) aanwezig.

Bij uitval van de communicatie draaien de lopende processen normaal door, maar kunnen niet meer bediend worden. Uitzondering: Bij uitval van de communicatie tussen A01P1 en A01P2 (centrifugelijnen) draaien de lijnen automatisch af. Het complete overzicht van het netwerk  is als bijlage aan dit document gekoppeld.

Tips bij problemen met het netwerk:

· Een eenvoudige manier om te controleren of er communicatie is tussen de PLC en FactoryLink is om een klep of motor op hand / auto te zetten. Lukt dit, dan is waarschijnlijk het 
roduct in orde.

· Wanneer na een storing de communicatie niet herstart, kan het probleem in de H1-kaart in de PLC zitten. Een reset kan het 
roduct misschien oplossen.

3 Systeemcontext.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het Data netwerk en het PLC netwerk. 

3.1 Data netwerk.

Op zowel de FactoryLink cliënt als de server PC’s wordt Windows NT geïnstalleerd. De PC’s zijn onderling met een ethernet kabel en een Hub verbonden. De communicatie tussen de PC’s onderling wordt d.m.v. het TCP/IP protocol gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk om files tussen PC’s over te zenden en om gebruik te maken van de shared printer van de PMS PC. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het protocol Netbeui.

De PCS7 OS servers worden voorzien van Windows 2003. De PCS7 OS clients en PCS7 ES worden voorzien van Windows XP professional .

3.2 PLC netwerk.

Het PLC-koppelnetwerk Weiverwerking dat in dit ADD beschreven wordt, heeft functioneel geen relatie met andere systemen. Er wordt gebruik gemaakt van het SINEC-H1 protocol. 

Het PCS7 netwerk wordt volledig geïntegreerd in het bestaande netwerk, de coax verbindingen zullen grotendeels te vervangen worden door een glasvezel ring. 

3.3 Peerlink netwerk

Het Peerlink netwerk wordt gebruikt voor handshaking tussen de PLC’s onderling en zijn netwerken specifiek voor Simatic TI Plc’s.

Deze opzet biedt de mogelijkheid om redundantie in te bouwen in communicatie tussen de Plc’s verder heeft het als voordeel dat deze communicatie onafhankelijk van de andere netwerken loopt en dus geen beïnvloeding over een weer onmogelijk is.

3.4 Data netwerk. (TerminalBus) 

3.5 PLC netwerk. (SystemBus) 

3.6 Profibus netwerk. (ProfiBus) 

3.7 Lokaal PLC netwerk. 

Het lokale PLC netwerk dat in dit ADD beschreven wordt, beschrijft de communicatie vanuit een PCS7 AS naar “blackbox” systemen welke aan het AS systeem worden gekoppeld. Per leverancier wordt een separate CP kaart in het mainrack van de PCS7 AS geconfigureerd welke middels een Scalance een lokaal netwerk faciliteert tbv communicatie tussen PCS7 AS en de blackbox.  Communicatie in dit lokale netwerk kan op basis van IP of ISO.
4 Systeemontwerp.

Aan de uiteindelijke indeling van de diverse deelnemers is geen ontwerpfase vooraf gegaan. Er is eerder spraken van een historisch gegroeide indeling. 

De deelnemers waren reeds bestaande besturingseenheden (volgende bladzijde):

[image: image2.png] (geen ontwerpmethode)

5 Component beschrijving.

Er zijn verschillende componenten te onderscheiden zoals PLC’s, FactoryLink stations en verschillende PCS7 stations. De FactoryLink stations communiceren op basis van het TCP/IP protocol en de PCS7 stations communiceren op basis van het ISO en TCP/IP protocol. 

FactoryLink en TI communiceren via het H1-netwerk door middel van:

· aan PLC-zijde: een 505-CP1434TF communicatiemodule.

· aan PC-zijde: een standaard ethernet module, in combinatie met het SINEC-H1 protocol “TP4-stack”. FactoryLink is uitgerust met een Deltalink SINEC-H1 driver.

PCS7 communiceert via het ISO-netwerk door middel van:

· aan AS-zijde: een CP443-1 communicatiemodule.

· aan OS/ES-zijde: een CP-1613 ethernet kaart.

Hieronder volgt een overzicht van de TCP/IP adressen met de netwerk codes, opgesplitst in het 

Data netwerk en het PLC netwerk. 

Het “Subnet mask” is voor alle PC’s gelijk: 255.255.255.192
5.1 Data Product.

	
	Servers
	Computernaam
	TCP-IP adres
	Werkgroep

	1
	Master Server FactoryLink
	FL_WEI_S1
	10.210.43.10
	Weiverwerking

	2
	Slave Server FactoryLink
	FL_WEI_S2
	10.210.43.11
	Weiverwerking

	3
	Server Station 1 PCS7
	PCS7-WEI-S1
	10.210.43.18
	Weiverwerking

	4
	Server Station 2 PCS7
	PCS7-WEI-S2
	10210.43.19 
	Weiverwerking

	5
	Engineering Station PCS7
	A02D2-E1
	10.210.43.41
	Weiverwerking

	6
	Engineering Station PCS7
	A02D1-E1
	10.210.43.43
	Lactose

	7
	Engineering Station PCS7
	PCS7-WEI-E1
	10.210.43.44
	Weiverwerking

	8
	Server Station 1 PCS7
	IAA02D3OS01
	10.210.43.20
	Lactose

	9
	Server Station 2 PCS7
	IAA02D3OS02
	10.210.43.21
	Lactose

	10
	Engineering Station PCS7
	IAA02D3ES01
	10.210.43.45 
	Lactose

	11
	Server Station 1 PCS7
	A02D2-S1
	10.210.43.16
	Weiverwerking

	12
	Server Station 2 PCS7
	A02D2-S2
	10.210.43.17
	Weiverwerking


	
	Clients
	Computernaam
	TCP-IP adres
	Werkgroep

	1
	FL_WEI Client Filtratie / MCT
	DMVW8655
	10.210.43.75
	Weiverwerking

	2
	FL_WEI Client pastaverwerking
	DMVW8654
	10.210.43.77
	Weiverwerking

	5
	FL_WEI Client Indampers
	DMVW9103
	10..210.43.76
	Weiverwerking

	6
	FL_WEI Client DPI
	DMVW8130
	10..210.43.74
	Weiverwerking

	7
	FL_WEI Client Tankpark melkwei
	DMVW9125
	10..210.41.79
	Weiverwerking

	8
	FL_WEI Client PMS
	DMVW8145
	10..210.43.78
	-

	11
	Operator Station 1 PCS7
	PCS7-WEI-C1
	10..210.43.83
	Weiverwerking

	12
	Operator Station 2 PCS7
	PCS7-WEI-C2
	10..210.43.87
	Weiverwerking

	13
	Operator Station 3 PCS7
	PCS7-WEI-C3
	10..210.43.89
	Weiverwerking

	14
	Operator Station 1 PCS7
	A02D2-C1
	10..210.43.81
	Weiverwerking

	15
	Operator Station 5 PCS7
	PCS7-WEI-C5
	10..210.43.92
	-

	20
	Operator Station 2 PCS7
	A02D2-C2
	10..210.43.85
	Weiverwerking

	21
	
	
	
	


	
	Clients
	Computernaam
	TCP-IP adres
	Werkgroep

	1
	Operator Station 1 PCS7
	A02D1-C1
	10.210.43.82
	Lactose

	2
	Operator Station 2 PCS7
	A02D1-C2
	10.210.43.86
	Lactose

	3
	Operator Station 3 PCS7
	A02D1-C3
	10.210.43.88
	Lactose

	4
	Operator Station 4 PCS7
	A02D1-C4
	10.210.43.90
	Lactose

	5
	Operator Station 5 PCS7 (Breedbeeld)
	A02D1-C5
	10.210.45.72
	Lactose

	6
	Operator Station 6 PCS7
	IAA02D1CL06
	10.210.45.70
	Lactose

	7
	Operator Station 7 PCS7
	IAA02D1CL07
	10.210.45.71
	Lactose

	9
	Operator Station 1 PCS7
	IAA02D3CL01
	10.210.43.98
	Lactose

	10
	Operator Station 2 PCS7
	IAA02D3CL02
	10.210.43.99
	Lactose

	11
	Operator Station 3 PCS7
	IAA02D3CL03
	10.210.43.100
	Lactose

	19
	
	
	
	


	
	Switches
	Switchnaam
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	Switch PC Weiverw. Bedr.ruimte I24
	000-5100 EU 46
	10.71.48.158
	00 :80 :63 :18 :46 :9A

	2
	Switch PC Weiverw. MCC indampers
	000-5100 EU 47
	10.71.48.159
	00 :80 :63 :18 :46 :63

	3
	Switch PC Weiverw. MCC AG
	000-5100 EU 48
	10.71.48.160
	

	4
	Switch PC Grondstofnetw. MCC 1B
	000-5100 EU 11
	10.71.48.161
	

	5
	Switch PC Grondstofnetw. Tankp. 2A
	000-5100 EU 10
	10.71.48.162
	

	6
	Switch PC Weiverw. Bedienruimte AG
	000-5100 EU 49
	10.71.48.163
	

	7
	Switch PC grondstofnetw. Bed. Tankpark 2A
	000-4100 EU 12
	10.71.48.164
	

	8
	
	
	10.71.48.165
	

	9
	
	
	10.71.48.166
	

	10
	
	
	10.71.48.167
	

	11
	Switch MCC Ruimte AL (LP547)-
	000-5100 EU 70
	10.71.48.168
	00-80-63-B5-C9-CF

	12
	Switch MCC Ruimte AG (LP548)
	000-5100 EU 72
	10.71.48.169
	00-80-63-B5-C9-BB

	13
	Switch PC Weiverw. MCC ruimte I30
	000-5100 EU 61
	10.71.48.170
	

	14
	Switch PC Weiverw. MCC ruimte I30
	000-5100 EU 62
	10.71.48.171
	

	15
	Switch PC Weiverw. Bedienruimte AG
	000-5100 EU 63
	10.71.48.172
	

	16
	
	
	10.71.48.173
	

	17
	PCS7 Server Lactose Drogen en Sileren
	A02D1-S1
	10.71.48.174
	00-19-99-9D-71-34

	18
	PCS7 Server Lactose Drogen en Sileren
	A02D1-S2
	10.71.48.175
	00-19-99-9D-71-70

	19
	
	
	10.71.48.176
	

	20
	
	
	10.71.48.176 
	


	
	LAN Componenten
	Omschrijving
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	ECC503 MCC ruimte I30, UPS voor PCS-WEI-C1
	000-5003 EU 23
	10.71.48.178
	

	2
	ECC503 MCC ruimte I30, UPS voor PCS-WEI-C2
	000-5003 EU 43
	10.71.48.179
	

	3
	ECC503 MCC ruimte I30, UPS voor PCS-WEI-C3
	000-5003 EU 63
	10.71.48.180
	

	4
	ECC503 MCC ruimte I30, UPS voor PCS-WEI-E1
	000-5003 EU 83
	10.71.48.181
	

	5
	ECC503 MCC ruimte I30, UPS voor PCS-WEI-C5
	000-5003 EU 103
	10.71.48.182
	

	6
	ECC403 MCC ruimte EF tankpark2A , UPS voor PCS-TP-C2
	000-4004 EU 27
	10.71.48.183
	

	7
	
	
	10.71.48.184
	

	8
	
	
	10.71.48.185
	

	9
	
	
	10.71.48.186
	

	10
	
	
	10.71.48.187
	

	11
	
	
	10.71.48.188
	

	12
	
	
	10.71.48.189
	

	13
	
	
	10.71.48.190
	

	14
	
	
	10.71.48.191
	


5.2 PLC netwerk.

	
	Servers
	Computernaam
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	Factorylink Wei master server Lactose
	FL_WEI_S1
	10.71.50.128
	00 :50 :04 :1B :C8 :AB

	2
	Factorylink Wei slave server Lactose
	FL_WEI_S2
	10.71.50.129
	00 :50 :04 :1B :D6 :8C

	3
	Server Station 1 PCS7
	PCS7-WEI- S1
	10.71.50.130
	08 :00 :06 :01 :05 :31

	4
	Server Station 2 PCS7
	PCS7-WEI- S2
	10.71.50.131
	08 :00 :06 :01 :05 :32

	5
	Server Station 1 PCS7
	PCS –TP-S1
	10.71.50.132
	08 :00 :06 :93 :D8 :A3

	6
	Server Station 2 PCS7
	PCS –TP-S2
	10.71.50.133
	08 :00 :06 :01 : 05 :34

	7
	Engineerin Station PCS7
	A02D2-E1
	10.71.50.134
	08-00-06-01-05-39

	8
	Engineering Station PCS7
	PCS-TP-E1
	10.71.50.135
	08 :00 :06 :01 :05 :35

	9
	Engineering Station PCS7
	A02D1-E1
	10.71.50.136
	00 :1B :21 :97 :48 :84

	10
	Engineering Station PCS7
	PCS7-WEI-E1
	10.71.50.137
	08 :00 :06 :92 :90 :97

	11
	
	
	10.71.50.138
	

	12
	Server Station 1 PCS7
	IAA02D3OS01
	10.71.50.139
	Lactose

	13
	Server Station 2 PCS7
	IAA02D3OS02
	10.71.50.140
	Lactose

	14
	Engineering Station PCS7
	IAA02D3ES01
	10.71.50.141 
	Lactose

	15
	
	
	10.71.50.142
	

	16
	
	
	10.71.50.143
	

	17
	
	
	10.71.50.144
	

	18
	
	
	10.71.50.145
	

	19
	Server Kristallisatie Lactose MCC AG
	A02D2-S1
	10.71.50.146
	08-00-06-01-05-37

	20
	Server Kristallisatie Lactose MCC AM
	A02D2-S2
	10.71.50.147
	08-00-06-01-05-38


	
	Clients
	Computernaam
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	
	
	10.71.50.148
	

	2
	
	
	10.71.50.149
	

	3
	
	
	10.71.50.150
	

	4
	
	
	10.71.50.151
	

	5
	
	
	10.71.50.152
	

	6
	
	
	10.71.50.153
	

	7
	
	
	10.71.50.154
	

	8
	
	
	10.71.50.155
	

	9
	Ethernet naar serieel omzetter valmet
	A02D1_omzetter
	10.71.50.156
	

	10
	Engineering Station PCS7
	PCS7-WEI-E4
	10.71.50.157
	08 :00 :06 :01 :05 :39


	
	Switches
	Switchnaam
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	Switch PLC Grondstofnetw. MCC 1B
	000-4100 EU 26
	10.71.50.158
	00 :80 :63 :18 :4A :15

	2
	Switch PLC Grondstofnetw. Tankp. 3A
	000-4100 EU 30
	10.71.50.159
	00 :80 :63 :2C :D8 :9D

	3
	Switch PLC Grondstofnetw. Tankp. 2A
	000-4100 EU 03
	10.71.50.160
	00 :80 :63 :18 :4A :2B

	4
	Switch PLC Grondstofnetw. Tankp. 2A
	000-4100 EU 27
	10.71.50.161
	00 :80 :63 :18 :4A :6D

	5
	Switch PLC Grondstofnetw. MCC 1B
	000-4100 EU 28
	10.71.50.162
	00 :80 :63 :2C :E6 :C7

	6
	Switch PLC Grondstofnetw. Tankp. 2A
	000-4100 EU 29
	10.71.50.163
	00 :80 :63 :2A :65 :82

	7
	Switch PLC Weiverw. Bedr.ruimte AG
	000-5100 EU 40
	10.71.50.164
	00 :80 :63 :18 :49 :4F

	8
	Switch PLC Weiverw. Bedr.ruimte I24
	000-5100 EU 41
	10.71.50.165
	00 :80 :63 :18 :49 :2E

	9
	Switch PLC Weiverw. Bedr.ruimte Lac
	000-5100 EU 42
	10.71.50.166
	00 :80 :63 :18 :47 :60

	10
	Switch PLC Weiverw. MCC Indampers
	000-5100 EU 43
	10.71.50.167
	00 :80 :63 :18 :47 :29

	11
	Switch PLC Weiverw. MCC UPV
	000-5100 EU 44
	10.71.50.168
	00 :80 :63 :18 :47 :34

	12
	Switch PLC Weiverw. MCC AG
	000-5100 EU 45
	10.71.50.169
	00 :80 :63 :18 :46 :79

	13
	Switch PLC Weiverw. MCC ruimte I30
	000-5100 EU 86
	10.71.50.170
	00 :80 :63 :49 :C4 :89

	14
	Swicth MCC Ruimte AL (LP547)
	000-5100 EU 69
	10.71.50.171
	00-80-63-B5-C9-F7

	15
	Swicth MCC Ruimte AG (LP548)
	000-5100 EU 71
	10.71.50.172
	00-80-63-B5-C9-E3

	16
	
	
	10.71.50.173
	

	17
	PCS7 Server Lactose Drogen en Sileren
	A02D1-S1
	10.71.50.174
	00-1B-21-97-47-4B

	18
	PCS7 Server Lactose Drogen en Sileren
	A02D1-S2
	10.71.50.175
	00-1B-21-97-48-B0

	19
	
	
	10.71.50.176
	

	20
	
	
	10.71.50.177
	


	
	LAN Componenten
	Omschrijving
	TCP-IP adres
	MAC-adres

	1
	A10P1
	AS Indamper I17
	10.71.50.178
	08 :00 :06 :01 :05 :41

	2
	A10P2
	AS Indamper Alg.
	10.71.50.179
	08 :00 :06 :01 :05 :42

	3
	A24P1
	AS Indamper I24
	10.71.50.180
	08 :00 :06 :01 :05 :43

	4
	A25P1
	AS Indamper I25
	10.71.50.181
	08 :00 :06 :01 :05 :44

	5
	A30P1
	AS Indamper I30
	10.71.50.182
	08 :00 :06 :01 :05 :40

	6
	2A4P1
	AS Kaasweimenging
	10.71.50.183
	08-00-06-01-05-47-

	7
	A06P1
	AS Kristallisatie Tanks Lactose
	10.71.50.184
	08-00-06-01-05-22

	8
	0A2P1
	AS Chemicaliën
	10.71.50.185
	08 :00 :06 :01 :05 :21

	9
	1B1P1
	AS MDL 0 55%
	10.71.50.186
	08 :00 :06 :01 :05 :19

	10
	2A1P2
	AS Kaaswei Verw.
	10.71.50.187
	08 :00 :06 :01 :05 :17

	11
	2A1P3
	AS Cas.Perm. Verw
	10.71.50.188
	08 :00 :06 :01 :05 :18

	12
	2A3P1
	AS CIP Tp. 2A
	10.71.50.189
	08 :00 :06 :01 :05 :16

	13
	3A1P1
	AS Tp. 3A
	10.71.50.190
	08 :00 :06 :01 :05 :20

	14
	2A1P4
	AS Tp. 2A
	10.71.50.191
	08 :00 :06 :01 :05 :45

	15
	2A1P5
	AS H757, Pasta 0 opslag
	10.71.50.143
	08 :00 :06 :01 :05 :25

	15
	A30P2
	AS Indamper I30
	10.71.50.182
	08 :00 :06 :01 :05 :40

	16
	E02PG
	AS BBF Dinnissen
	192.168.0.101
	08 :00 :06 :XX :XX :XX

	17
	A02PC
	AS Lactose Verpakking Algemeen
	10.71.50.144
	08 :00 :06 :01 .05 .48

	17
	A02PC 2e CP Kaart
	AS Lactose Verpakking Algemeen
	192.168.0.100
	08 :00 :06 :XX :XX :XX


6 Communicatie TI-FL.

De communicatie tussen de PLC ‘s en FactoryLink verloopt via een H1-netwerk. Via dit netwerk kunnen meerdere ‘communicatie verbindingen’ worden opgezet. Voor het definiëren van de verbindingen wordt gebruik gemaakt van ‘Transport Service Access Points’ (TSAP). Een TSAP is het begin of het eindpunt van een verbinding.

De beschrijving van het netwerk voor PLC’s en FactoryLink stations volstaat met het beschrijven van de parameters in de 505-CP1434TF modules en in de Deltalink SINEC-H1 drivers. Het gebruikte protocol heet ‘Peer Data Transfer Services’. De ethernet adressen zijn:

	TSAP
	Code
	Omschrijving
	MAC-adres

	FLINK500
	A01C1
	FL master server
	00 :50 :04 :1B :C8 :AB

	FLINK501
	A01C2
	FL slave server
	00 :50 :04 :1B :D6 :8C

	P500
	A01P1
	Centr.lijnen alg
	08 :00 :06 :01 :05 :00

	P501
	A02P9
	MCT
	08 :00 :06 :01 :05 :01

	P502
	A01P2
	Centr.lijnen
	08 :00 :06 :01 :05 :02

	P503
	1B1P2
	Tankpark 1B PMDL 0/1
	08 :00 :06 :01 :05 :03

	P504
	1B1P4
	Tankpark 1B SMDL 0
	08 :00 :06 :01 :05 :04

	P506
	A05P1
	Chemicaliën
	08 :00 :06 :01 :05 :06

	P508
	A02P6
	Filtratiestation
	08 :00 :06 :01 :05 :08

	P509
	1B1P3
	Dikmelk opslag
	08 :00 :06 :01 :05 :09

	P510
	1B2P2
	Ondermelk opslag
	08 :00 :06 :01 :05 :10

	P511
	A03P5
	DPI algemeen
	08 :00 :06 :01 :05 :11

	P512
	A03P2
	DPI afvulinstallatie
	08 :00 :06 :01 :05 :12

	P513
	A03P3
	DPI  homogenisator
	08 :00 :06 :01 :05 :13

	P514
	1B1P5
	CIP Keuken
	08 :00 :06 :01 :05 :14

	P515
	0A9P1
	Grondstofhandeling
	08 :00 :06 :01 :05 :15

	P517
	2A1P2
	Kaaswei verwerking
	08 :00 :06 :01 :05 :17

	P518
	2A1P3
	Reststroom 
	08 :00 :06 :01 :05 :18

	P519
	1B1P1
	Moederloog 0 55%
	08 :00 :06 :01 :05 :19

	P520
	3A1P1
	
	08 :00 :06 :01 :05 :20

	P521
	0A2P1
	Chemicaliën opslag
	08 :00 :06 :01 :05 :21

	P523
	A02PA
	Lactose Productie drogers utilities
	08 :00 :06 :01 :05 :23

	P524
	A02PB
	Lactose Productie zeven, molens, opslag
	08 :00 :06 :01 :05 :24

	P525
	
	
	08 :00 :06 :01 :05 :25

	P526
	A02P8
	ED verpakking
	08 :00 :06 :01 :05 :26

	P527
	A02PD
	Lactose Verpakking afzaklijnen (tijdelijk)
	08 :00 :06 :01 :05 :27

	P540
	A30P2
	Indamper I30
	08: 00 :06 :01 :05 :40

	P544
	A25P1
	Indamper I25
	08 :00 :06 :01 :05 :44

	P645
	A10P3
	Afzoettank O862 van I30
	08 :00 :06 :01 :05 :46

	P547
	2A4P1
	Kaaswei opslag – menger
	08 :00 :06 :01 :05 :47

	P548
	A02PC
	Lactose Verpakking Algemeen
	08: 00 :06 :01 :05 :48

	P347
	G14P2
	Voorstraat ED
	08 :00 :06 :01 :03 :47

	P352
	1D1P1
	Kristallisatietanks
	08 :00 :06 :01 :03 :52

	P361
	G27P1
	Indamper I27
	08 :00 :06 :01 :03 :61

	P316
	G28P1
	Indamper I28
	08 :00 :06 :01 :03 :16

	P354
	G21P1
	Indamper I21
	08 :00 :06 :01 :03 :54


6.1 Opzet H1 in FactoryLink.

Het opzetten van de communicatie in FactoryLink gebeurt door het invullen van de tabellen in de Deltalink SINEC H1 driver. Per station kunnen meerdere ‘logical devices’ gedefinieerd worden. Voor elk device moeten drie TSAP’s ingegeven worden.

FL master server, station A01C1: local TSAP = FLINK500

	PLC-nr
	Logical device
	Remote Fetch TSAP
	Remote Write TSAP
	Remote Receive TSAP

	P500
	A01P1
	FF500500
	FW500500
	FR500500

	P501
	A02P9
	FF501500
	FW501500
	FR501500

	P502
	A01P2
	FF502500
	FW502500
	FR502500

	P503
	1B1P2
	FF503500
	FW503500
	FR503500

	P504
	1B1P4
	FF504500
	FW504500
	FR504500

	P506
	A05P1
	FF506500
	FW506500
	FR506500

	P508
	A02P6
	FF508500
	FW508500
	FR508500

	P509
	1B1P3
	FF509500
	FW509500
	FR509500

	P510
	1B2P2
	FF510500
	FW510500
	FR510500

	P511
	A03P1
	FF511500
	FW511500
	FR511500

	P512
	A03P2
	FF512500
	FW512500
	FR512500

	P513
	A03P3
	FF513500
	FW513500
	FR513500

	P514
	1B1P5
	FF514500
	FW514500
	FR514500

	P515
	0A9P1
	FF515500
	FW515500
	FR515500


FL slave server, station A01C2: local TSAP = FLINK501

	PLC-nr
	Logical device
	Remote Fetch TSAP
	Remote Write TSAP
	Remote Receive TSAP

	P500
	A01P1
	FF500501
	FW500501
	FR500501

	P501
	A02P9
	FF501501
	FW501501
	FR501501

	P502
	A01P2
	FF502501
	FW502501
	FR502501

	P503
	1B1P2
	FF503501
	FW503501
	FR503501

	P504
	1B1P4
	FF504501
	FW504501
	FR504501

	P506
	A05P1
	FF506501
	FW506501
	FR506501

	P508
	A02P6
	FF508501
	FW508501
	FR508501

	P509
	1B1P3
	FF509501
	FW509501
	FR509501

	P510
	1B2P2
	FF510501
	FW510501
	FR510501

	P511
	A03P1
	FF511501
	FW511501
	FR511501

	P512
	A03P2
	FF512501
	FW512501
	FR512501

	P513
	A03P3
	FF513501
	FW513501
	FR513501

	P514
	1B1P5
	FF514501
	FW514501
	FR514501

	P515
	0A9P1
	FF515501
	FW515501
	FR515501


6.2 Opzet H1 in TI-505-CP1434.

Het gebruikte protocol heet ‘Peer Data Transfer Servi​ces’. M.b.v. ‘SINEC H1-configurator’ worden de benodigde Peer Servi​ces gedefinieerd.  

Voor uitleg over deze Peer Services zie §1.4 Referenties [SSSP1]. 

P500 = Centrifugelijnen algemeen (A01P1):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	Start- en actief- bit
	statuswoord
	beginadres + lengte

	COM F P500 F500
	FLINK500
	FF500500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P500 F500
	FLINK500
	FW500500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P500 F500
	FLINK500
	FR500500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 512

	COM F P500 F501
	FLINK501
	FF500501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P500 F501
	FLINK501
	FW500501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P500 F501
	FLINK501
	FR500501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 512

	COM R P500 P502
	PW502500
	PR500502
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P502
	PR502500
	PW500502
	write active
	WXY(n).12 
	V471
	V4000, 50 ( V4000

	COM R P500 P503
	PW503500
	PR500503
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P503
	PR503500
	PW500503
	write active
	WXY(n).13
	V472
	V4100, 50 ( V4000

	COM R P500 P504
	PW504500
	PR500504
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P504
	PR504500
	PW500504
	write active
	WXY(n).14
	V473
	V4200, 50 ( V4000

	COM R P500 P505
	PW505500
	PR500505
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P505
	PR505500
	PW500505
	write active
	WXY(n).16
	V475
	V4400, 50 ( V4000

	COM R P500 P506
	PW506500
	PR500506
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P506
	PR506500
	PW500506
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4600, 50 ( V9250

	COM R P500 P508
	PW508500
	PR500508
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P500 P508
	PR508500
	PW500508
	write active
	WXY(n).15
	V474
	V4300, 50 ( V4000

	COM R P500 P517
	PR517500
	PR500517
	read active
	WXY(n+1).02
	V477
	DB12 DW0, 10 ( V9150

	COM W P500 P517
	PW517500
	PW500517
	write active
	WXY(n+1).01
	V476
	V9100, 10 ( DB13, DW0

	COM R P500P544
	PW544500
	PR500544
	Receive
	WXY(n+1).07
	V482
	… ( V6550

	COM W P500 P544
	PR544500
	PW500544
	write active
	WXY(n+1).08
	V483
	V6500,50 -> DB105,DW10

	COM R P500P352
	PR352500
	PR500352
	read active
	WXY(n+1).04
	V479
	DB19,DW0, 7 ( V9160

	COM W P500 P352
	PW352500
	PW500352
	write active
	WXY(n+1).03
	V478
	V9110,7 -> DB18,DW0

	COM R P500P354
	PW354500
	PR500354
	Receive
	WXY(n+1).05
	V480
	… ( V6650

	COM W P500 P354
	PR354500
	PW500354
	write active
	WXY(n+1).06
	V481
	V6600,50 -> DB47,DW5

	COM R P500P520
	PW520500
	PR500520
	read active
	WXY(n+1).10
	V485
	DB15,DW0, 50 ( V9350

	COM W P500 P520
	PR520500
	PW500520
	write active
	WXY(n+1).09
	V484
	V9300,50 -> DB16,DW0

	COM R P500P521
	PW521500
	PR500521
	read active
	WXY(n+1).14
	V489
	DB14,DW0, 50 ( V9450

	COM W P500 P521
	PR521500
	PW500521
	write active
	WXY(n+1).13
	V488
	V9400,50 -> DB15,DW0

	COM R P500 P523
	PW500523
	PR523500
	receive
	WXY(n+1).12
	V487
	 DB12 DW0, 50 ( V6750

	COM W P500 P523
	PR500523
	PW523500
	send
	WXY(n+1).11
	V486
	V6700, 50 ( DB13,DW0 


P501 = MCT (A02P9):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P501 F500
	FLINK500
	FF501500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P501 F500
	FLINK500
	FW501500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P501 F500
	FLINK500
	FR501500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 512

	COM F P501 F501
	FLINK501
	FF501501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P501 F501
	FLINK501
	FW501501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P501 F501
	FLINK501
	FR501501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 512

	COM F P501 F502
	FLINK502
	FF501502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P501 F502
	FLINK502
	FW501502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P501 F502
	FLINK502
	FR501502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 512

	COM R P501 P508
	PW508501
	PR501508
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P501 P508
	PR508501
	PW501508
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50 ( V4150


P502 = Centrifugelijnen (A01P2):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P502 F500
	FLINK500
	FF502500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P502 F500
	FLINK500
	FW502500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P502 F500
	FLINK500
	FR502500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 650

	COM F P502 F501
	FLINK501
	FF502501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P502 F501
	FLINK501
	FW502501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P502 F501
	FLINK501
	FR502501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 650

	COM F P502 F502
	FLINK502
	FF502502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P502 F502
	FLINK502
	FW502502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P502 F502
	FLINK502
	FR502502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 650

	COM R P502 P500
	PW500502
	PR502500
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P502 P500
	PR500502
	PW502500
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50( V4050


P503 = Tankpark 1B PMDL 0/1 (1B1P2):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	beginadres + lengte

	COM F P503 F500
	FLINK500
	FF503500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P503 F500
	FLINK500
	FW503500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P503 F500
	FLINK500
	FR503500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 800

	COM F P503 F501
	FLINK501
	FF503501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P503 F501
	FLINK501
	FW503501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P503 F501
	FLINK501
	FR503501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 800

	COM F P503 F502
	FLINK502
	FF503502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P503 F502
	FLINK502
	FW503502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P503 F502
	FLINK502
	FR503502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 800

	COM R P503 P500
	PW500503
	PR503500
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P503 P500
	PR500503
	PW503500
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50 ( V4150

	COM R P503 P514
	PW514503
	PR503514
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P503 P514
	PR514503
	PW503514
	write active
	WXY(n).13
	V472
	V4600, 50 ( V4200

	COM R P503 P541
	PW541503
	PR503541
	receive
	WXY(n).15
	V474
	DBx DWx, 50 ( V4100

	COM W P503 P541
	PR541503
	PW503541
	send
	WXY(n).14
	V473
	V4150, 50 ( DBx, DWx

	COM R P503 P347
	PW347503
	PR503347
	receive
	WXY(n).01
	V476
	DBx DWx, 50 ( V4700

	COM W P503 P347
	PR347503
	PW503347
	send
	WXY(n).16
	V475
	V4750, 50 ( DBx, DWx

	COM R P503 P361
	PW361503
	PR503361
	receive
	WXY(n).03
	V478
	DBx DWx, 50 ( V4700

	COM W P503 P361
	PR361503
	PW503361
	send
	WXY(n).02
	V477
	V4750, 50 ( DBx, DWx

	COM R P503 P316
	PW316503
	PR503316
	recieve
	WXY(n).05
	V480
	DBx DWx. 50 (  V4200

	COM W P503 P316
	PR316503
	PW503316
	send
	WXY(n).04
	V479
	V4250, 50 (  DBx, DWx


P504 = Tankpark 1B SMDL 0 (1B1P4):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	beginadres + lengte

	COM F P504 F500
	FLINK500
	FF504500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P504 F500
	FLINK500
	FW504500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P504 F500
	FLINK500
	FR504500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 512

	COM F P504 F501
	FLINK501
	FF504501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P504 F501
	FLINK501
	FW504501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P504 F501
	FLINK501
	FR504501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 512

	COM F P504 F502
	FLINK502
	FF504502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P504 F502
	FLINK502
	FW504502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P504 F502
	FLINK502
	FR504502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 512

	COM R P504 P500
	PW500504
	PR504500
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P504 P500
	PR500504
	PW504500
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50 ( V4250

	COM R P504 P514
	PW514504
	PR504514
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P504 P514
	PR514504
	PW504514
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4100, 50 ( V4600

	COM R P504 P541
	PW541504
	PR504541
	receive
	WXY(n).19
	V478
	DB104 DWx, 50 ( V4650

	COM W P504 P541
	PR541504
	PW504541
	send
	WXY(n).20
	V479
	V4600, 50 ( DB105, DWx

	COM R P504 P540
	PW540504
	PR504540
	receive
	WXY(n).21
	V480
	DB104 DWx, 50 ( V4750

	COM W P504 P540
	PR540504
	PW504540
	send
	WXY(n).22
	V481
	V4700, 50 ( DB105, DWx

	COM R P504 Pxxx
	PWxxx504
	PR504xxx
	receive
	WXY(n).21
	V480
	DB104 DWx, 50 ( V6050

	COM W P504 Pxxx
	PRxxx504
	PW504xxx
	send
	WXY(n).22
	V481
	V6000, 50 ( DB105, DWx


 P506 = Chemicaliën (Lactoval-0) (A05P1):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	beginadres + lengte

	COM F P506 F500
	FLINK500
	FF506500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P506 F500
	FLINK500
	FW506500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P506 F500
	FLINK500
	FR506500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V800, 1200

	COM F P506 F501
	FLINK501
	FF506501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P506 F501
	FLINK501
	FW506501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P506 F501
	FLINK501
	FR506501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V800, 1200

	COM F P506 F502
	FLINK502
	FF506502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P506 F502
	FLINK502
	FW506502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P506 F502
	FLINK502
	FR506502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V800, 1200

	COM W P506 P503
	PR503506
	PW506503
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4100, 50 ( V4100

	COM R P506 P201
	PW201506
	PR506201
	write active 
	WXY(n).12
	V471
	V4000, 50 ( V4000


P508 = Filtratiestation (A02P6):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P508 F500
	FLINK500
	FF508500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P508 F500
	FLINK500
	FW508500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P508 F500
	FLINK500
	FR508500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V800, 1200

	COM F P508 F501
	FLINK501
	FF508501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P508 F501
	FLINK501
	FW508501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P508 F501
	FLINK501
	FR508501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V800, 1200

	COM R P508 P500
	PW500508
	PR508500
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P508 P500
	PR500508
	PW508500
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50 ( V4350

	COM R P508 P501
	PW501508
	PR508501
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P508 P501
	PR501508
	PW508501
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4100, 50 ( V4000

	COM R P508 P518
	PW518508
	PR508518
	receive
	WXY(n).13
	V472
	DBx DWx, 50 ( V4200

	COM W P508 P518
	PR518508
	PW508518
	send
	WXY(n).12
	V471
	V4250, 50 ( DB31, DW0

	COM R P508 P522
	PW522508
	PR508522
	receive
	WXY(n).15
	V474
	DB10, DW0, 50 ( V9200

	COM W P508 P522
	PR522508
	PW508522
	send
	WXY(n).14
	V473
	V9250, 50 ( DB11, DW0

	COM R P508 P524
	PW524508
	PR508524
	receive
	WXY(n+1).2
	V477
	DB10, DW0, 50 ( V6550

	COM W P508 P524
	PR524508
	PW508524
	send
	WXY(n+1).1
	V476
	V6500, 50 ( DB11, DW0


P509 = Dikmelk opslag (1B1P3):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P509 F500
	FLINK500
	FF509500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P509 F500
	FLINK500
	FW509500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P509 F500
	FLINK500
	FR509500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 1000

	COM F P509 F501
	FLINK501
	FF509501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P509 F501
	FLINK501
	FW509501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P509 F501
	FLINK501
	FR509501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 1000

	COM F P509 F502
	FLINK502
	FF509502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P509 F502
	FLINK502
	FW509502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P509 F502
	FLINK502
	FR509502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 1000

	COM R P509 P605
	PW605509
	PR509605
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P509 P605
	PR605509
	PW509605
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4050, 50 ( V9650

	COM R P509 P514
	PW514509
	PR509514
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P509 P514
	PR514509
	PW509514
	write active
	WXY(n).12
	V471
	V4100, 50 ( V4100


P510 = Ondermelk opslag (1B2P2) t.b.v. communicatie met overige deelnemers:

	verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	Start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P510 F500
	FLINK500
	FF510500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P510 F500
	FLINK500
	FW510500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P510 F500
	FLINK500
	FR510500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V800,1200

	COM F P510 F501
	FLINK501
	FF510501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P510 F501
	FLINK501
	FW510501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P510 F501
	FLINK501
	FR510501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V800,1200

	COM F P510 F502
	FLINK502
	FF510502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P510 F502
	FLINK502
	FW510502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P510 F502
	FLINK502
	FR510502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 650

	COM R P510 P600
	PW600510
	PR510600
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P510 P600
	PR600510
	PW510600
	write active
	WXY(n).10
	V469
	V4050, 50 ( V4250

	COM R P510 P605
	PW605510
	PR510605
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P510 P605
	PR605510
	PW510605
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4250, 50 ( V4250

	COM R P510 P609
	PW609510
	PR510609
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P510 P609
	PR609510
	PW510609
	write active
	WXY(n).12
	V471
	V4150, 50 ( V4150

	COM R P510 P514
	PW514510
	PR510514
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P510 P514
	PR514510
	PW510514
	write active
	WXY(n).13
	V472
	V9200, 50 ( V4000

	COM R P510 P515
	PW515510
	PR510515
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P510 P515
	PR515510
	PW510515
	write active
	WXY(n).14
	V473
	V9350, 50 ( V24050


P512 = DPI Afvulinstallatie (A03P2) PLC:S7:

	ID nummer
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres
	FB
	FC

	5
	FLINK500
	FF512500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	105
	-

	4
	FLINK500
	FW512500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	n.v.t.
	-

	3
	FLINK500
	FR512500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	n.v.t.
	-

	8
	FLINK501
	FF512501
	ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	105
	-

	7
	FLINK501
	FW512501
	ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	n.v.t.
	-

	6
	FLINK501
	FR512501
	 ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	n.v.t.
	-

	B
	FLINK502
	FF512502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	105
	-

	A
	FLINK502
	FW512502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	n.v.t.
	-

	9
	FLINK502
	FR512502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	n.v.t.
	-

	1
	PR511512
	PW512511
	ISO Transport Connection
	080006010511
	-
	105

	2
	PW511512
	PR512511
	ISO Transport Connection
	080006010511
	-
	106


P513 = DPI Homogenisator (A03P3) PLC:S7:

	ID nummer
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres
	FB
	FC

	5
	FLINK500
	FF513500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	105
	-

	4
	FLINK500
	FW513500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	n.v.t.
	-

	3
	FLINK500
	FR513500
	ISO Transport Connection
	0050041BC8AB
	n.v.t.
	-

	8
	FLINK501
	FF513501
	ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	105
	-

	7
	FLINK501
	FW513501
	ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	n.v.t.
	-

	6
	FLINK501
	FR513501
	 ISO Transport Connection
	0050041BD68C
	n.v.t.
	-

	B
	FLINK502
	FF513502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	105
	-

	A
	FLINK502
	FW513502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	n.v.t.
	-

	9
	FLINK502
	FR513502
	ISO Transport Connection
	00805F851B74
	n.v.t.
	-

	1
	PR511513
	PW513511
	ISO Transport Connection
	080006010511
	-
	105

	2
	PW511513
	PR513511
	ISO Transport Connection
	080006010511
	-
	106


P514 = CIP Keuken (1B1P5):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P514 F500
	FLINK500
	FF514500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P514 F500
	FLINK500
	FW514500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P514 F500
	FLINK500
	FR514500
	write active
	WXY(n).01
	V460
	V1000, 1000

	COM F P514 F501
	FLINK501
	FF514501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P514 F501
	FLINK501
	FW514501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P514 F501
	FLINK501
	FR514501
	write active
	WXY(n).02
	V461
	V1000, 1000

	COM F P514 F502
	FLINK502
	FF514502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P514 F502
	FLINK502
	FW514502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P514 F502
	FLINK502
	FR514502
	write active
	WXY(n).03
	V462
	V1000, 1000

	COM R P514 P510
	PW510514
	PR514510
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P514 P510
	PR510514
	PW514510
	write active
	WXY(n).11
	V470
	V4050, 50 ( V9250

	COM R P514 P509
	PW509514
	PR514509
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P514 P509
	PR509514
	PW514509
	write active
	WXY(n).12
	V471
	V4150, 50 ( V4150

	COM R P514 P503
	PW503514
	PR514503
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P514 P503
	PR503514
	PW514503
	write active
	WXY(n).13
	V472
	V4250, 50 ( V4650

	COM R P514 P504
	PW504514
	PR514504
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P514 P504
	PR504514
	PW514504
	write active
	WXY(n).14
	V473
	V4650, 50 ( V4150

	COM R P514 P361
	PW361514
	PR514361
	receive
	WXY(n).16
	V475
	DBx DWx,50 -> V9250

	COM W P514 P361
	PR361514
	PW514361
	write active
	WXY(n).15
	V474
	V9200, 50( DB17 DW5

	COM R P514 P352
	PW352514
	PR514352
	receive
	WXY(n).04
	V479
	DBx DWx,50 -> V9350

	COM W P514 P352
	PR352514
	PW514352
	write active
	WXY(n).03
	V478
	V9300, 50( DB14 DW5

	COM R P514 P519
	PW519514
	PR514519
	receive
	WXY(n).06
	V481
	DBx DWx,50 -> V9550

	COM W P514 P519
	PR519514
	PW514519
	write active
	WXY(n).05
	V480
	V9500, 50( DB17 DW5

	COM R P514 P354
	PW354514
	PR514354
	receive
	WXY(n).08
	V483
	DBx DWx,50 -> V9650

	COM W P514 P354
	PR354514
	PW514354
	write active
	WXY(n).07
	V482
	V9600, 50( DB14 DW5

	COM R P514P521
	PW521514
	PR514521
	read active
	WXY(n+1).10
	V485
	DB16,DW0, 50 ( V9750

	COM W P514 P521
	PR521514
	PW514521
	write active
	WXY(n+1).09
	V484
	V9700,50 -> DB17,DW0


P515 = Tankwagenreiniging en Grondstofhandeling (0A9P1):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM F P515 F500
	FLINK500
	FF515500
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P515 F500
	FLINK500
	FW515500
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P515 F500
	FLINK500
	FR515500
	write active
	WXY(n).01
	V160
	V1000, 10

	COM F P515 F501
	FLINK501
	FF515501
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P515 F501
	FLINK501
	FW515501
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P515 F501
	FLINK501
	FR515501
	write active
	WXY(n).02
	V161
	V1000, 10

	COM F P515 F502
	FLINK502
	FF515502
	read passive
	-
	-
	-

	COM W P515 F502
	FLINK502
	FW515502
	write passive
	-
	-
	-

	COM R P515 F502
	FLINK502
	FR515502
	write active
	WXY(n).03
	V162
	V1000, 10

	COM R P515 P510
	PW510515
	PR515510
	write passive
	-
	-
	-

	COM W P515 P510
	PR510515
	PW515510
	write active
	WXY(n).11
	V170
	V24000, 50 ( V9300

	COM R P515 P547
	PW547515
	PR515547
	receive
	WXY(n).13
	V172
	DB30 DW0, 50 ( V24150

	COM W P515 P547
	PR547515
	PW515547
	write active
	WXY(n).12
	V171
	V24100, 50 ( DB31,DW0


P526 = ED Verpakkings lijn (A02P8):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM R P526 P524
	PW524526
	PR526524
	receive
	WXY(n).13
	V541
	DB12 DW0, 50 ( V5050

	COM W P526 P524
	PR524526
	PW526524
	send
	WXY(n).12
	V540
	V5000, 50 ( DB13,DW0

	COM R P526 P527
	PW527526
	PR526527
	Read Active
	WXY(n).15
	V543
	DB13 DW0, 50 ( V5150

	COM W P526 P527
	PR527526
	PW526527
	Write Active
	WXY(n).14
	V473
	V5100, 50 ( DB12,DW0


P523 = Lactose Productie drogers utilities (A02PA):

	Verbindingsnaam
	Remote TSAP
	Local TSAP
	type
	start- en actief bit
	statuswoord
	Beginadres + lengte

	COM R P523 P006
	PW006523
	PR523006
	receive
	WXY(n).13
	V480
	DB22 DW0, 50 ( V4700

	COM W P523 P006
	PR006523
	PW523006
	send
	WXY(n).12
	V481
	V4750, 50 ( DB21,DW0


  Welke data wordt verstuurd?

Er zijn twee soorten data overdracht te onderscheiden:

FactoryLink
<> PLC:
Voor een beschrijving wordt verwezen naar de PLC documentatie.

    

PLC 
<> PLC:
De beschrijving vindt hieronder plaats.

Voor de communicatie tussen PLC’s onderling is het onderstaande schema gegeven. In de volgende paragrafen wordt dit verder uitgedetailleerd.
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6.2.1 A01P1 <> A01P2.

	A01P1 ( A01P2
	A01P2 ( A01P1

	A01P1
	A01P2
	omschrijving
	A01P1
	A01P2
	Omschrijving

	V4000
	V4000
	bitinfo algemeen
	V4050
	V4050
	bitinfo algemeen

	V4001
	V4001
	bitinfo lijn 1 & 2
	V4051
	V4051
	bitinfo lijn 1 & 2

	V4002
	V4002
	bitinfo lijn 3 & 4
	V4052
	V4052
	bitinfo lijn 3 & 4

	V4003
	V4003
	routenummer CIP 1
	V4053
	V4053
	totale pastatoevoer-flow

	V4004
	V4004
	routenummer CIP 2
	V4054
	V4054
	Productcode lijn 1

	V4005
	V4005
	fase-pgm CIP 1
	V4055
	V4055
	Productcode lijn 2

	V4006
	V4006
	fase-pgm CIP 2
	V4056
	V4056
	Productcode lijn 3

	V4007
	V4007
	Productcode O_29
	V4057
	V4057
	Productcode lijn 4

	V4008
	V4008
	bitinfo
	V4058
	V4058
	Bitinfo


Hierin is de bitinfo als volgt:
	
	
	A01P1   (  A01P2
	A01P2   (  A01P1

	Zend
	
	V4000.* (  C4000 etc.
	V4050.* (  C4000 etc.

	(*)
	ontvang
	omschrijving
	Omschrijving

	.16
	C4000
	toevoer RMDL OK
	verzoek RMDL

	.15
	C4001
	afvoer 5e-pro​dukt OK
	verzoek afvoer 5e-produkt

	.14
	C4002
	afwaarderen PMDL & SMDL OK
	afwaarderen PMDL & SMDL

	.13
	C4003
	FS5906: sperwater
	CIP 1 route 3 O.K.

	.12
	C4004
	O_705 bijna leeg
	CIP 2 route 3 O.K.

	.11
	C4005
	O_706 bijna leeg
	CIP 2 route 4 O.K.

	.10
	C4006
	CIP 1: bedrijf
	CIP O_627 O.K.

	.9
	C4007
	CIP 1: gereed
	Lijn 4 circuleren gereed

	.8
	C4008
	CIP 1: reset
	Lijn 4 drain gereed

	.7
	C4009
	CIP 1: aktief
	Lijn 4 vrijgave circuleren

	.6
	C4010
	CIP 2: bedrijf
	-

	.5
	C4011
	CIP 2: gereed
	-

	.4
	C4012
	CIP 2: reset
	-

	.3
	C4013
	CIP 2: aktief
	-

	.2
	C4014
	Alarm vrijgave pastatoevoer
	-

	.1
	C4015
	watchdog-puls
	watchdog-puls


	
	
	A01P1   (  A01P2
	A01P2   (  A01P1

	Zend
	
	V4001.* (  C4016 etc.
	V4051.* (  C4016 etc.

	(*)
	ontvang
	Omschrijving
	Omschrijving

	.16
	C4016
	lijn 1: toevoer pasta OK
	lijn 1: verzoek pasta

	.15
	C4017
	lijn 1: afvoer PMDL OK
	lijn 1: verzoek afvoer PMDL

	.14
	C4018
	lijn 1: afvoer SMDL OK
	lijn 1: verzoek afvoer SMDL

	.13
	C4019
	lijn 1: stop centrifuges t.b.v. CIP
	lijn 1: in CIP

	.12
	C4020
	lijn 1: P0 geheel lossen
	lijn 1: CIP-route OK

	.11
	C4021
	lijn 1: -
	lijn 1: leegmelding centrifuges

	.10
	C4022
	lijn 1: -
	lijn 1: leegmelding O_630

	.9
	C4023
	lijn 1: -
	lijn 1: -

	.8
	C4024
	lijn 2: toevoer pasta OK
	lijn 2: verzoek pasta

	.7
	C4025
	lijn 2: afvoer PMDL OK
	lijn 2: verzoek afvoer PMDL

	.6
	C4026
	lijn 2: afvoer SMDL OK
	lijn 2: verzoek afvoer SMDL

	.5
	C4027
	lijn 2: stop centrifuges t.b.v. CIP
	lijn 2: in CIP

	.4
	C4028
	lijn 2: P0 geheel lossen
	lijn 2: CIP-route OK

	.3
	C4029
	lijn 2: -
	lijn 2: leegmelding centrifuges

	.2
	C4030
	lijn 2: -
	lijn 2: leegmelding O_631

	.1
	C4031
	lijn 2: -
	lijn 2: -


	
	
	A01P1   (  A01P2
	A01P2   (  A01P1

	Zend
	
	V4002.* (  C4032 etc.
	V4052.* (  C4032 etc.

	(*)
	ontvang
	Omschrijving
	Omschrijving

	.16
	C4032
	lijn 3: toevoer pasta OK
	lijn 3: verzoek pasta

	.15
	C4033
	lijn 3: afvoer PMDL OK
	lijn 3: verzoek afvoer PMDL

	.14
	C4034
	lijn 3: afvoer SMDL OK
	lijn 3: verzoek afvoer SMDL

	.13
	C4035
	lijn 3: stop centrifuges t.b.v. CIP
	lijn 3: in CIP

	.12
	C4036
	lijn 3: P0 geheel lossen
	lijn 3: CIP-route OK

	.11
	C4037
	lijn 4: P0 geheel lossen
	lijn 3: leegmelding centrifuges

	.10
	C4038
	lijn 4: O565 Hoog Niveau
	lijn 3: leegmelding O_632

	.9
	C4039
	lijn 4: Vrijgave RMDL naar Centrifuges
	lijn 3: -

	.8
	C4040
	lijn 4: toevoer pasta OK
	lijn 4: verzoek pasta

	.7
	C4041
	lijn 4: afvoer PMDL OK
	lijn 4: verzoek afvoer PMDL

	.6
	C4042
	lijn 4: afvoer SMDL OK
	lijn 4: verzoek afvoer SMDL

	.5
	C4043
	lijn 4: -M_CIP_2 naspoelen
	lijn 4: in CIP

	.4
	C4044
	lijn 4: -M_CIP_2 leegpompen
	lijn 4: CIP-route OK

	.3
	C4045
	lijn 4: -M_CIP_2 gereed
	lijn 4: leegmelding centrifuges

	.2
	C4046
	lijn 4: - O706 leeg
	lijn 4: leegmelding O_633

	.1
	C4047
	lijn 4: -O705 leeg
	lijn 4: FV4769 > 10%


	
	
	A01P1   (  A01P2
	A01P2   (  A01P1

	Zend
	
	V4008.* (  C4080 etc.
	V4058.* (  C4080 etc.

	(*)
	ontvang
	omschrijving
	omschrijving

	.16
	C4080
	CIP-1: circuleren
	-

	.15
	C4081
	CIP-1: waterspoeling
	-

	.14
	C4082
	CIP-1: verdringen
	-

	.13
	C4083
	CIP-1: -
	-

	.12
	C4084
	CIP-2: circuleren
	-

	.11
	C4085
	CIP-2: waterspoeling
	-

	.10
	C4086
	CIP-2: verdringen
	-

	.9
	C4087
	CIP-2: -
	-

	.8
	C4088
	verzoek sperwater
	verzoek sperwater

	.7
	C4089
	-
	verzoek start antischuimdoseerpomp

	.6
	C4090
	-
	verzoek start sperwater retour pomp

	.5
	C4091
	-
	Vrijgave vliegend schakelen

	.4
	C4092
	-
	-

	.3
	C4093
	-
	-

	.2
	C4094
	-
	-

	.1
	C4095
	-
	-


6.2.2 A01P1 <> 1B1P4.

	A01P1 ( 1B1P4
	1B1P4 ( A01P1

	A01P1
	1B1P4
	Omschrijving
	A01P1
	1B1P4
	Omschrijving

	V4200
	V4000
	bitinfo algemeen
	V4250
	V4050
	bitinfo algemeen

	V4201
	V4001
	Productcode SMDL
	V4251
	V4051
	FT4741:afv.flow ( 1B1P4

	
	
	
	V4252
	V4052
	(real)


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1   (  1B1P4
	1B1P4   (  A01P1

	Zend
	
	V4200.* (  C4064 etc.
	V4050.* (  C4064 etc.

	(*)
	ontvang
	Omschrijving
	Omschrijving

	.16
	C4064
	Verzoek afvoer SMDL
	afvoer SMDL OK

	.15
	C4064
	CIP OK
	verzoek CIP

	.14
	C4065
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	.2
	C4078
	-
	-

	.1
	C4079
	Watchdog-puls
	watchdog-puls


6.2.3 A01P1 <> 1B1P2.

	A01P1 ( 1B1P2
	1B1P2 ( A01P1

	A01P1
	1B1P2
	Omschrijving
	A01P1
	1B1P2
	Omschrijving

	V4100
	V4000
	bitinfo algemeen
	V4150
	V4050
	bitinfo algemeen

	V4101
	V4001
	Productcode PMDL
	V4151
	V4051
	-

	V4102
	V4002
	As O-59
	
	
	

	V4103
	V4003
	As O-60
	
	
	

	V4104
	V4004
	As O-61
	
	
	

	V4105
	V4005
	As O-62
	
	
	

	V4106
	V4006
	As O-82
	
	
	

	V4107
	V4007
	As O-84
	
	
	

	V4108
	V4008
	As O-132
	
	
	

	V4109
	V4009
	As O-133
	
	
	

	V4110
	V4010
	Eiwit O-59
	
	
	

	V4111
	V4011
	Eiwit O-60
	
	
	

	V4112
	V4012
	Eiwit O-61
	
	
	

	V4113
	V4013
	Eiwit O-62
	
	
	

	V4114
	V4014
	Eiwit O-82
	
	
	

	V4115
	V4015
	Eiwit O-84
	
	
	

	V4116
	V4016
	Eiwit O-132
	
	
	

	V4117
	V4017
	Eiwit O-133
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1   (  1B1P2
	1B1P2   (  A01P1

	Zend
	
	V4100.* (  C4048 etc.
	V4050.* (  C4048 etc.

	(*)
	ontvang
	Omschrijving
	Omschrijving

	.16
	C4048
	O-10: verzoek afvoer PMDL
	Toev. O-10: afvoer PMDL OK

	.15
	C4049
	O-10: verzoek leiding-CIP
	Toev. O-10: leiding-CIP OK

	.14
	C4050
	O-10: afvoer PMDL actief
	Toev. O-10: product in toevoer

	.13
	C4051
	O-10: verzoek verdringen > TP
	Toev. O-10: verdringen leiding OK

	.12
	C4052
	-
	Route O10 in auto

	.11
	C4053
	Route O10 auto in storing
	Vrijgave vliegend schakelen

	.10
	C4054
	-
	O180 niet in status vullen

	.2
	C4062
	-
	-

	.1
	C4063
	Watchdog-puls
	watchdog-puls


6.2.4 A01P1 <> A02P6.

	A01P1 ( A02P6
	A02P6( A01P1

	A01P1
	A02P6
	Omschrijving
	A01P1
	A02P6
	Omschrijving

	V4300
	V4000
	Bitinfo algemeen
	V4350
	V4050
	bitinfo algemeen

	V4301
	V4001
	-
	V4351
	V4051
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1 ( A02P6
	
	A02P6( A01P1

	Zend
	ontvangst
	V4300.* (  C4000 etc.
	ontvangst
	V4050.* (  C4096 etc.

	(*)
	in A02P6:
	Omschrijving
	in A01P1:
	Omschrijving

	.16
	C4000
	Verzoek afvoer 5e produkt
	C4096
	Afvoer 5e 
roduct ok

	.15
	C4001
	Spoelen ok
	C4097
	Verzoek spoelen 5e produkt

	.14
	C4002
	Centrifuge lijn 4 FV4769 > 10% 
	C4098
	O565: Hoog Niveau

	.13
	-
	-
	C4097
	O157: Hoog Niveau

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4014
	-
	C4110
	-

	.1
	C4015
	Watchdog-puls 
	C4111
	Watchdog-puls 


6.2.5 A01P1 <> 2A1P2

	A01P1 ( 2A1P2
	2A1P2 ( A01P1

	A01P1
	2A1P2
	Omschrijving
	A01P1
	2A1P2
	Omschrijving

	V9100
	DB13, DW0
	Bitinfo algemeen_1
	V9150
	DB12, DW0
	Bitinfo algemeen O_706

	V9101
	DB13, DW2
	-
	V9151
	DB12, DW2
	-

	V9102
	DB13, DW4
	Bitinfo algemeen_2
	V9152
	DB12, DW4
	Bitinfo algemeen O_705

	V9103
	DB13, DW6
	Geleidbaarheid (CT5461)
	V9153
	DB12, DW6
	-

	V9104
	DB13, DW8
	(real)
	
	
	

	V9105
	DB13, DW10
	Productcode O705
	V9154
	DB12, DW8
	

	V9106
	DB13, DW12
	-
	V9154
	DB12, DW10
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1 ( 2A1P2
	
	2A1P2 ( A01P1

	Zend
	ontvangst
	V9100.* (  DB13, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	V9150.* (  C4144 etc.

	(*)
	in 2A1P2:
	Omschrijving
	in A01P1:
	Omschrijving

	.16
	DB13, DBX1.0
	Vrijgave vullen O_706
	C4144
	Route O675-O677 OK

	.15
	DB13, DBX1.1
	Status KV5110, Toevoerklep O_706
	C4145
	Route O690-O691 OK

	.14
	DB13, DBX1.2
	Status KV5111, Spoel retourklep O_706
	C4146
	Route O692-O693 OK

	.13
	DB13, DBX1.3
	Status KV5112, Spoel retourklep O_706
	C4147
	Route O694-O696 OK

	.12
	DB13, DBX1.4
	Status KV5120;
	C4148
	Route Manifold 1 OK

	.11
	DB13, DBX1.5
	Route OK CIP toevoer O706
	C4149
	Route Manifold 2 OK

	.10
	DB13, DBX1.6
	
	C4150
	

	.9
	DB13, DBX1.7
	
	C4151
	CIP Drain toevoer O706

	.8
	DB13, DBX0.0
	
	C4152
	CIP toevoer O706

	
	-
	-
	-
	-

	.3
	DB13, DBX0.6
	-
	C4158
	-

	.1
	DB13, DBX0.7
	Watchdog-puls
	C4159
	Watchdog-puls 

	.16
	DB13, DBX5.0
	Lac: Route vraag
	C4176
	Weipasta actief

	.15
	DB13, DBX5.1
	
	C4177
	Weipasta transfer actief

	.14
	DB13, DBX5.2
	Lac: HL tank O705
	C4178
	Weipasta transfer product

	.13
	DB13, DBX5.3
	Lac: Productvraag
	C4179
	Weipasta transfer water

	.12
	DB13, DBX5.4
	Lac: Watervraag
	C4180
	-

	.11
	DB13, DBX5.5
	Lac: Route auto
	C4181
	-

	.10
	DB13, DBX5.6
	 -
	C4182
	-

	.9
	DB13, DBX5.7
	-
	C4183
	-

	.8
	DB13, DBX4.0
	-
	C4184
	-

	.7
	DB13, DBX4.1
	-
	C4185
	TV2: Route antwoord

	.6
	DB13, DBX4.2
	Lac: Route in CIP
	C4186
	TV2: Product antwoord

	.5
	DB13, DBX4.3
	Lac: Route OK drainen
	C4187
	TV2: Water antwoord

	.4
	DB13, DBX4.4
	Lac: Route OK CIP
	C4188
	TV2: Einde productie

	.3
	DB13, DBX4.5
	-
	C4189
	TV2: Blokkeer stop productie

	.2
	DB13, DBX4.6
	-
	C4190
	TV2: Verzoek CIP

	.1
	DB13, DBX4.7
	-
	C4191
	TV2: Verzoek drainen CIP


6.2.6 A01P1 <> 2A1P5
	A01P1 ( 2A1P5
	2A1P5 ( A01P1

	A01P1
	2A1P5
	Omschrijving
	A01P1
	2A1P5
	Omschrijving

	V9500
	DB12,DW0
	Levend controle A01P1
	V9550
	DB13,DW0
	Levend controle 2A1P5

	V9501
	DB12,DW2
	Retour levend controle 2A1P5
	V9551
	DB13,DW2
	Retour levend controle A01P1

	V9502
	DB12,DW4
	Bitinfo algemeen 1
	V9552
	DB13,DW4
	Bitinfo algemeen 1

	V9503
	DB12,DW6
	Productcode O706
	V9553
	DB13,DW6
	

	V9504.
	DB12,DWD8
	LT5201 (REAL)
	
	
	

	V9506.
	DB12,DWD12
	FT1381 (REAL)
	
	
	

	V9508.
	DB12,DWD16
	FT2381 (REAL)
	
	
	

	V9510.
	DB12,DWD20
	FT3381 (REAL)
	
	
	

	V9512.
	DB12,DWD24
	FT4361 (REAL)
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1 ( 2A1P5
	
	
	2A1P5 ( A01P1

	Zend
	ontvangst
	V9502.* ( DB12,DBX4.0 etc.
	Zend
	ontvangst
	DB13,DBX4.0 ( V9152.* ( C4208 etc.

	in A01P1
	in 2A1P5
	Omschrijving
	in 2A1P5
	in A01P1
	Omschrijving

	.16
	DB12,DBX5.0
	KV5122 open
	DB13.DBX5.0
	C4208
	

	.15
	DB12,DBX5.1
	KV5121 open
	DB13.DBX5.1
	C4209
	

	.14
	DB12,DBX5.2
	KV5120 open
	DB13.DBX5.2
	C4210
	

	.13
	DB12,DBX5.3
	
	DB13.DBX5.3
	C4211
	KV8174 open

	.12
	DB12,DBX5.4
	
	DB13.DBX5.4
	C4212
	KV8173 open

	.11
	DB12,DBX5.5
	
	DB13.DBX5.5
	C4213
	KV8172 open

	.10
	DB12,DBX5.6
	
	DB13.DBX5.6
	C4214
	KV8171 open

	.9
	DB12,DBX5.7
	Afvoer O706 -> L4 actief
	DB13.DBX5.7
	C4215
	KV8164 open

	.8
	DB12,DBX4.0
	Afvoer O706 -> L3 actief
	DB13.DBX4.0
	C4216
	KV8163 open

	.7
	DB12,DBX4.1
	Afvoer O706 -> L2 actief
	DB13.DBX4.1
	C4217
	KV8162 open

	.6
	DB12,DBX4.2
	Afvoer O706 -> L1 actief
	DB13.DBX4.2
	C4218
	KV8161 open

	.5
	DB12,DBX4.3
	Hoog niveau O706
	DB13.DBX4.3
	C4219
	CIP Drainen via lijn AB

	.4
	DB12,DBX4.4
	CIP toevoerleiding O706: Route OK
	DB13.DBX4.4
	C4220
	CIP Actief via lijn AB

	.3
	DB12,DBX4.5
	Product Antwoord tovoer O706
	DB13.DBX4.5
	C4221
	Vullen actief via lijn AB

	.3
	DB12,DBX4.6
	Route Antwoord O706
	DB13.DBX4.6
	C4222
	Product vraag toevoer O706

	.1
	DB13,DBX4.7
	Vrijgave vullen O706
	DB13.DBX4.7
	C4223
	Route vraag toevoer O706


6.2.7 A01P1 <> 1D1P1

	A01P1 ( 1D1P1
	1D1P1 ( A01P1

	A01P1
	1D1P1
	Omschrijving
	A01P1
	1D1P1
	Omschrijving

	V9110
	DB18, DW0
	-
	V9160
	DB19, DW0
	Bestemming (Tanknr.)

	V9111
	DB18, DW2
	-
	V9161
	DB19, DW2
	Steps 0950/0951

	V9112
	DB18, DW4
	Productcode
	V9162
	DB19, DW4
	Steps 0952/O953

	V9113
	DB18, DW6
	-
	V9163
	DB19, DW6
	Weight 0950

	V9114
	DB18, DW8
	-
	V9164
	DB19, DW8
	Weight 0951

	V9115
	DB18, DW10
	-
	V9165
	DB19, DW10
	Weight 0952

	V9116
	DB18, DW12
	Bitinfo algemeen
	V9166
	DB19, DW12
	Bitinfo algemeen 

	
	
	
	V9167
	DB19, DW14
	Weight 0953

	
	
	
	V9168
	DB19, DW16
	1D1CE4281  Geleidb. TP1D

	
	
	
	V9169
	DB19, DW18
	Steps -/0954

	
	
	
	V9170
	DB19, DW20
	Weight 0954

	
	
	
	V9171
	DB19, DW22
	-

	
	
	
	V9172
	DB19, DW24
	-

	
	
	
	V9173
	DB19, DW26
	-

	
	
	
	V9174
	DB19, DW28
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A01P1 ( 1D1P1
	
	1D1P1 ( A01P1

	
	
	A01P1 ( 1D1P1
	
	1D1P1 ( A01P1

	Zend
	ontvangst
	V9116.* (  DB18, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	DB19, DBX0.0 ( V9166.* (  C4160 etc.

	(*)
	in 1D1P1:
	Omschrijving
	in A01P1:
	Omschrijving

	.16
	DB18, DBX13.0
	-
	C4160
	- Storing prioriteit 02

	.15
	DB18, DBX13.1
	-
	C4161
	- 1D1CE4281 Product

	.14
	DB18, DBX13.2
	-
	C4162
	- T0954 beschikbaar

	.13
	DB18, DBX13.3
	-
	C4163
	- T 0950 beschikbaar

	.12
	DB18, DBX13.4
	- Doorblazen actief
	C4164
	- T 0951 beschikbaar

	.11
	DB18, DBX13.5
	- Vorstbeveiliging TP3A actief
	C4165
	- T 0952 beschikbaar

	.10
	DB18, DBX13.6
	- CE4281 Max tijd verdringen
	C4166
	- TP3A beschikbaar

	.9
	DB18, DBX13.7
	- Watchdog
	C4167
	- Watchdog

	.8
	DB18, DBX12.0
	- Routevraag DLP
	C4168
	- Routeantwoord DLP

	.7
	DB18, DBX12.1
	- Productvraag Algemeen
	C4169
	- Productantwoord DLP

	.6
	DB18, DBX12.2
	- Routevraag Drain
	C4170
	- Routeantwoord Drain

	.5
	DB18, DBX12.3
	- Routevraag TP 3A
	C4171
	- Route- & Productantwoord TP3A

	.4
	DB18, DBX12.4
	Routevraag naar MDL2
	C4172
	- Routeantwoord MDL2

	.3
	DB18, DBX12.5
	-
	C4173
	- Productantwoord MDL2

	.2
	DB18, DBX12.6
	- 
	C4174
	- T 0953 beschikbaar

	.1
	DB18, DBX12.7
	 - 
	C4175
	- Storing prioriteit 01


6.2.8 A01P1  <> G21P1.

	A01P1 ( G21P1
	G21P1 ( A01P1

	A01P1


	G21P1

 DB47.*
	Omschrijving


	G21P1

DB32.*
	A01P1
	Omschrijving



	V6600
	DBW10.*
	Levendcontrole teller 1..9999 (A01P1)
	DBW10
	V6650
	Levendcontroleteller 1..9999 (G21P1)

	V6601
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (G21P1)
	DBW12
	V6651
	Retour levendcontroleteller (A01P1)

	V6602
	DBW14
	Bitinfo route lactose
	DBW14
	V6652
	Bitinfo route lactose

	V6603
	DBD16
	Flowmeter lactose FT5960
	DBW16
	V6653
	

	V6604
	
	(Real)
	DBW18
	V6654
	

	V6605
	DBW20
	
	DBW20
	V6655
	

	V6606
	DBW22
	
	DBW22
	V6656
	

	V6607
	DBW24
	
	DBW24
	V6657
	

	V6608
	DBW26
	
	DBW26
	V6658
	

	V6609
	DBW28
	
	DBW28
	V6659
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor de lactose-routes als volgt:

	A01P1 ( G21P1
	G21P1 ( A01P1

	A01P1

V6602*
	G21P1

DB47.*
	Omschrijving
	G21P1

DB32.*
	A01P1

V6652.*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	LA: Route antwoord
	DBX15.0
	.16
	LB: Route vraag

	.15
	DBX15.1
	LA: Product antwoord
	DBX15.1
	.15
	LB: Product vraag

	.14
	DBX15.2
	LA: Water antwoord
	DBX15.2
	.14
	LB: Water vraag

	.13
	DBX15.3
	LA: Route antwoord spoelen
	DBX15.3
	.13
	LB: Route vraag spoelen

	.12
	DBX15.4
	LA: Klep in hand
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	
	
	
	
	
	


6.2.9 A01P1 <> A25P1.

	A01P1 ( A25P1
	A25P1 ( A01P1

	A01P1


	A25P1

 DB105.*
	Omschrijving


	A25P1

DB104.*
	A01P1
	Omschrijving



	V6500
	DBW10.*
	Levendcontrole teller 1..9999 (A01P1)
	DBW10
	V6550
	Levendcontroleteller 1..9999 (A25P1)

	V6501
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (A25P1)
	DBW12
	V6551
	Retour levendcontroleteller (A01P1)

	V6502
	DBW14
	Bitinfo I25
	DBW14
	V6552
	Bitinfo I25

	V6503
	DBD16
	Tank status O541
	DBW16
	V6553
	

	V6504
	DBD18
	Tank nivo O541 (FT9700)
	DBW18
	V6554
	

	V6505
	
	(Real)
	DBW20
	V6555
	

	V6506
	DBD22
	Tank temp. O541 (TC9720)
	DBW22
	V6556
	

	V6507
	
	(Real)
	DBW24
	V6557
	

	V6508
	DBW26
	Pomp status M9070
	DBW26
	V6558
	

	V6509
	DBW28
	
	DBW28
	V6559
	

	V6510
	DBW30
	
	DBW30
	V6560
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor de I25 als volgt:

	A01P1 ( A25P1
	A25P1 ( A01P1

	A01P1

V6502*
	A25P1

DB105.*
	Omschrijving
	A25P1

DB104.*
	A01P1

V6552.*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	
	DBX15.0
	.16
	Verzoek pomp M9070 van O488

	.15
	DBX15.1
	 
	DBX15.1
	.15
	 Verzoek pomp M9070 van O481

	.14
	DBX15.2
	 
	DBX15.2
	.14
	 

	.13
	DBX15.3
	 
	DBX15.3
	.13
	 

	.12
	DBX15.4
	 
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	
	
	
	
	
	


6.2.10 A01P1  <> 3A1P1.

	A01P1 ( 3A1P1
	3A1P1 ( A01P1

	A01P1


	3A1P1

 DB16.*
	Omschrijving


	3A1P1

DB15.*
	A01P1
	Omschrijving



	V9300
	DBW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A01P1)
	DBW0
	V9350
	Levendcontroleteller 1..9999 (3A1P1)

	V9301
	DBW2
	Retour levendcontroleteller (3A1P1)
	DBW2
	V9351
	Retour levendcontroleteller (A01P1)

	V9302
	DBW4
	Bitinfo
	DBW4
	V9352
	Bitinfo

	V9303
	DBD6
	Massaflow A01FT9991
	DBD6
	V9353
	Voorconcentraat naar O288  Hoeveelheid per dienst [Ton]

	V9304
	
	(real)
	
	V9354
	(real)

	V9305
	DBD10
	Volumeflow A01FT9991
	DBD10
	V9355
	Voorconcentraat naar O288  Gemiddelde drogestof per dienst [%]

	V9306
	
	(real)
	
	V9356
	(real)

	V9307
	DBD14
	Gecorrigeerde volumeflow A01FT9991
	DBD14
	V9357
	Voorconcentraat naar neutrallisatie  Hoeveelheid per dienst [Ton]

	V9308
	
	(real)
	
	V9358
	(real)

	V9309
	DBD18
	Dichtheid A01FT9991
	DBD18
	V9359
	Voorconcentraat naar neutralisatie Gemiddelde drogestof per dienst [%]

	V9310
	
	(real)
	
	V9360
	(real)

	V9311
	DBD22
	Referentie dichtheid A01FT9991
	DBW22
	V9361
	

	V9312
	
	(real)
	DBW24
	V9362
	

	V9313
	DBD26
	Temperatuur A01FT9991
	DBW26
	V9363
	

	V9314
	
	(real)
	DBW28
	V9364
	

	V9315
	DBD30
	Totaalteller 1 A01FT9991 Massaflow
	DBW30
	V9365
	

	V9316
	
	(real)
	DBW32
	V9366
	

	V9317
	DBD34
	Totaalteller 2 A01FT9991 Volumeflow
	DBW34
	V9367
	

	V9318
	
	(real)
	DBW36
	V9368
	

	V9319
	DBD38
	Totaalteller 3 A01FT9991 Gecorrigeerde Volumeflow
	DBW38
	V9369
	Dienst (1=nacht, 2=ochtend, 3=middag)

	V9320
	
	(real)
	DBW40
	V9370
	

	V9321
	DBD42
	Droge stof A01FT9991
	DBW42
	V9371
	

	V9322
	
	(real)
	DBW44
	V9372
	

	V9323
	DBD46
	Voorconcentraat naar O288  Hoeveelheid cummulatief [Ton]
	DBW46
	V9373
	

	V9324
	
	(real)
	DBW48
	V9374
	

	V9325
	DBD50
	Voorconcentraat naar O288  Gemiddelde drogestof cummulatief [%]
	DBW50
	V9375
	

	V9326
	
	(real)
	DBW52
	V9376
	

	V9327
	DBD54
	Voorconcentraat naar neutrallisatie  Hoeveelheid cummulatief [Ton]
	DBW54
	V9377
	

	V9328
	
	(real)
	DBW56
	V9378
	

	V9329
	DBD58
	Voorconcentraat naar neutralisatie Gemiddelde drogestof cummulatief [%]
	DBW58
	V9379
	

	V9330
	
	(real)
	DBW60
	V9380
	

	V9331
	DBW62
	
	DBW62
	V9381
	

	V9332
	DBW64
	
	DBW64
	V8382
	

	---
	---
	
	---
	---
	

	V9348
	DBW96
	
	DBW96
	V9398
	

	V9349
	DBW98
	
	DBW98
	V9399
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	A01P1 ( 3A1P1
	3A1P1 ( A01P1

	A01P1

V9302*
	3A1P1

DB16.*
	Omschrijving
	3A1P1

DB15.*
	A01P1

V9352.*
	Omschrijving

	.16
	DBX5.0
	Routevraag voorconcentraat
	DBX5.0
	.16
	Routeantwoord voorconcentraat

	.15
	DBX5.1
	Productantwoord voorconcentraat
	DBX5.1
	.15
	Productvraag voorconcentraat

	.14
	DBX5.2
	Afvoerkeuze 

(0=Neutralisatie, 1=Voorconcentraat)
	DBX5.2
	.14
	Alarm “te hoge drogestof”

	.13
	DBX5.3
	 
	DBX5.3
	.13
	 

	.12
	DBX5.4
	 
	DBX5.4
	.12
	

	.11
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	.11
	

	---
	---
	
	---
	---
	

	.5
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	.5
	

	.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	.4
	

	.3
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	.3
	

	.2
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	.2
	

	.1
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	.1
	


6.2.11 A01P1 <> A02PA PLC: S7.

	A01P1 ( A02PA
	A02PA ( A01P1

	A01P1


	A02PA

 DB13.*
	Omschrijving


	A02PA

DB12.*
	A01P1
	Omschrijving



	V6700
	DBW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A01P1)
	DBW0
	V6750
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PA)

	V6701
	DBW2
	Retour levendcontroleteller (A02PA)
	DBW2
	V6751
	Retour levendcontroleteller (A01P1)

	V6702
	DBW4
	Bitinfo
	DBW4
	V6752
	Bitinfo

	V6703
	DBW6
	
	DBW6
	V6753
	

	V6704
	DBW8
	
	DBW8
	V6754
	

	V6705
	DBW10
	
	DBW10
	V6755
	

	V6706
	DBW12
	
	DBW12
	V6756
	

	V6707
	DBW14
	
	DBW14
	V6757
	

	V6708
	DBW16
	
	DBW16
	V6758
	

	V6709
	DBW18
	
	DBW18
	V6759
	

	V6710
	DBW20
	
	DBW20
	V6760
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:
	A01P1 ( A02PA
	A02PA ( A01P1

	A01P1

V6702*
	A02PA

DB13.*
	Omschrijving
	A02PA

DB12.*
	A01P1

V6752.*
	Omschrijving

	.16
	DBX5.0
	BU_AF:  Afzuigvent. M9078 OK
	DBX5.0
	.16
	CIP: VZ Start Afzuigvent. M9078

	.15
	DBX5.1
	ZC: VG Afvoer raff. MDL
	DBX5.1
	.15
	ZC: VZ Afvoer raff. MDL

	.14
	DBX5.2
	ZC: VZ CIP raff. MDL circuit
	DBX5.2
	.14
	ZC: VG CIP raff. MDL circuit

	.13
	DBX5.3
	 
	DBX5.3
	.13
	 

	.12
	DBX5.4
	 
	DBX5.4
	.12
	 

	.11
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	.11
	

	.10
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	.10
	

	.9
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	.9
	

	.8
	DBX4.0
	
	DBX4.0
	.8
	

	.7
	DBX4.1
	
	DBX4.1
	.7
	

	.6
	DBX4.2
	
	DBX4.2
	.6
	

	.5
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	.5
	

	.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	.4
	

	.3
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	.3
	

	.2
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	.2
	

	.1
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	.1
	


6.2.12 A02P6 <> A02P9 
	A02P6 ( A02P9
	A02P9 ( A02P6

	A02P6
	A02P9
	Omschrijving
	A02P6
	A02P9
	Omschrijving

	V4100
	V4000
	Bitinfo algemeen
	V4150
	V4050
	bitinfo algemeen

	V4101
	V4001
	-
	V4151
	V4051
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A02P6 ( A02P9
	
	A02P9 ( A02P6

	Zend
	ontvangst
	V4100.* (  C4000 etc.
	ontvangst
	V4050.* (  C4016 etc.

	(*)
	In A02P9:
	Omschrijving
	in A02P6:
	Omschrijving

	.16
	C4000
	Verzoek afvoer produkt
	C4016
	Afvoer produkt ok

	.15
	C4001
	Verzoek afvoer water
	C4017
	Afvoer water ok

	.14
	C4002
	Afvoer water ok
	C4018
	Verzoek afvoer water

	.13
	-
	-
	C4019
	M4088 afvoer MCT 

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4014
	-
	C4030
	-

	.1
	C4015
	Watchdog-puls 
	C4031
	Watchdog-puls 


6.2.13 A02P6 <> A06P1

	A02P6 ( A06P1
	A06P1 ( A02P6

	A02P6
	A06P1, DB11.*
	Omschrijving
	A06P1, DB10.*
	A02P6
	Omschrijving

	V9250
	DBW0
	Levend teller A06P1 Retour
	DBW0
	V9200
	Levend teller A06P1

	V9251
	DBW2
	Levend teller A02P6
	DBW2
	V9201
	Levend teller A02P6 Retour

	V9252
	DBW4
	Bitinfo 1
	DBW4
	V9202
	Bitinfo

	V9253
	DBD6
	Product flow (Real)
	DBW6
	V9203
	CIP 1: Route nummer

	V9254
	
	(Real)
	DBW8
	V9204
	CIP 1: Hoofd programma

	V9255
	DBW10
	Aantal liter
	DBW10
	V9205
	CIP 1: Medium programma

	V9256
	DBW12
	
	DBW12
	V9206
	CIP 1: Fase programma

	V9257
	DBD14
	Brix (Real)
	DBW14
	V9207
	Tijd klepsteelsp. (P1001) (aansturen)

	V9258
	
	(Real)
	DBW16
	V9208
	Tijd klepsteelsp. (P1002) (niet aansturen)

	V9259
	DBW18
	
	DBW18
	V9209
	Tijd lekkamersp. (P1003) (lekkamerspoeling)

	V9270
	DBW40
	Bitinfo 2
	DBW20
	V9210
	Brixparameter afdraaien

	
	
	
	
	
	

	V9299
	DBW98
	
	DBW98
	V9249
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	A02P6 ( A06P1
	A06P1 ( A02P6

	A02P6
	A06P1
	Omschrijving
	A06P1
	A02P6
	Omschrijving

	V9252*
	DB11.*
	
	DB10.*
	V9202.*
	

	.16
	DBX5.0
	FIL. Ent Start Antwoord
	DBX5.0
	.16
	TOEV. Ent Start Vraag
	C4065

	.15
	DBX5.1
	FIL. Ent Antwoord
	DBX5.1
	.15
	TOEV. Ent Vraag
	C4064

	.14
	DBX5.2
	FIL. Spoelen O180 actief
	DBX5.2
	.14
	TOEV. Voorkoeler Bijgeschakeld
	C4063

	.13
	DBX5.3
	FIL. Bodemklep vrijgave open
	DBX5.3
	.13
	TOEV. Verzoek Afzoeten
	C4062

	.12
	DBX5.4
	FIL. Vijgave herstart kristallisatie
	DBX5.4
	.12
	TOEV. Warmgedraaid
	C4061

	.11
	DBX5.5
	FIL. Afdraaien
	DBX5.5
	.11
	
	C4060

	.10
	DBX5.6
	FIL. Handbediening
	DBX5.6
	.10
	
	C4059

	.9
	DBX5.7
	FIL. Route OK
	DBX5.7
	.9
	
	C4058

	.8
	DBX4.0
	FIL. Route in CIP
	DBX4.0
	.8
	
	C4057

	.7
	DBX4.1
	FIL. Spoelen 2
	DBX4.1
	.7
	
	C4056

	.6
	DBX4.2
	FIL. Spoelen 1
	DBX4.2
	.6
	TOEV. verdringen gereed
	C4055

	.5
	DBX4.3
	FIL. PA aanvoer
	DBX4.3
	.5
	CIP1: KV2190 Lower Seatlift
	C4054

	.4
	DBX4.4
	FIL. RV aanvoer
	DBX4.4
	.4
	TOEV. PV aanvoer
	C4053

	.3
	DBX4.5
	FIL. Warmdraaien
	DBX4.5
	.3
	TOEV. RA aanvoer
	C4052

	.2
	DBX4.6
	FIL. Afvoer product OK
	DBX4.6
	.2
	AFZ. Afvoer product
	C4051

	.1
	DBX4.7
	FIL. Afvoer water OK
	DBX4.7
	.1
	AFZ. Afvoer water
	C4050


	A02P6 ( A06P1
	A06P1 ( A02P6

	A02P6
	A06P1
	Omschrijving
	A06P1
	A02P6
	Omschrijving

	V9270*
	DB11.*
	
	DB10.*
	V9220.*
	

	.16
	DBX41.0
	FIL. Voorkoeler naar standby
	DBX41.0
	.16
	
	

	.15
	DBX41.1
	O157: Vrijgave vullen
	DBX41.1
	.15
	
	

	.14
	DBX41.2
	
	DBX41.2
	.14
	
	

	.1
	DBX40.7
	
	DBX40.7
	.1
	
	


6.2.14 A02P6 <> 2A1P3

	A02P6 ( 2A1P3
	2A1P3( A02P6

	A02P6
	2A1P3
	Omschrijving
	A02P6
	2A1P3
	Omschrijving

	V4250
	DB31, DW0
	Levendcontrole teller (A02P6)
	V4200
	DB30, DW0
	Levendcontrole teller (2A1P3)

	V4251
	DB31, DW2
	Retour levendcontroleteller (2A1P3)
	V4201
	DB30, DW2
	Retour levendcontroleteller (A02P6)

	V4252
	DB31, DW4
	Bitinfo algemeen
	V4202
	DB30, DW4
	Bitinfo algemeen

	V4253
	DB31, DW6
	-
	V4203
	DB30, DW6
	

	V4254
	DB31, DW8
	-
	V4204
	DB30, DW8
	

	V4255
	DB31, DW10
	-
	V4205
	DB30, DW10
	

	V4256
	DB31, DW12
	- 
	V4206
	DB30, DW12
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	A02P6 ( 2A1P3
	
	2A1P3( A02P6

	Zend
	ontvangst
	V4250.* (  DB30, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	V4200.* (  C4150 etc.

	(*)
	in 2A1P3:
	Omschrijving
	in A02P6:
	Omschrijving

	.16
	DB31, DBX5.0
	-
	C4150
	- 

	.15
	DB31, DBX5.1
	-
	C4151
	- 

	.14
	DB31, DBX5.2
	-
	C4152
	- 

	.13
	DB31, DBX5.3
	-
	C4153
	- 

	.12
	DB31, DBX5.4
	-
	C4154
	- 

	.11
	DB31, DBX5.5
	- 
	C4155
	- 

	.10
	DB31, DBX5.6
	- 
	C4156
	- 

	.9
	DB31, DBX5.7
	- 
	C4157
	- 

	.8
	DB31, DBX4.0
	- 
	C4158
	- 

	.7
	DB31, DBX4.1
	- KV3177 Dicht (CIP route OK)
	C4159
	-

	.6
	DB31, DBX4.2
	- 
	C4160
	- 

	.5
	DB31, DBX4.3
	- 
	C4161
	- 

	.4
	DB31, DBX4.4
	- 
	C4162
	- 

	.3
	DB31, DBX4.5
	-
	C4163
	- 

	.2
	DB31, DBX4.6
	- 
	C4164
	- 

	.1
	DB31, DBX4.7
	 - 
	C4165
	- 


6.2.15 A02P6 <> A02PB PLC: S7.

	A02P6 ( A02PB
	A02PB ( A02P6

	A02P6


	A02PB

 DB11.*
	Omschrijving


	A02PB

DB10.*
	A02P6
	Omschrijving



	V6500
	DBW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02P6)
	DBW0
	V6550
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)

	V6501
	DBW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)
	DBW2
	V6551
	Retour levendcontroleteller (A02P6)

	V6502
	DBW4
	Bitinfo Lactose Productie
	DBW4
	V6552
	Bitinfo Lactose Productie

	V6503
	DBW6
	
	DBW6
	V6553
	

	V6504
	DBW8
	
	DBW8
	V6554
	

	V6505
	DBW10
	
	DBW10
	V6555
	

	V6506
	DBW12
	
	DBW12
	V6556
	

	V6507
	DBW14
	
	DBW14
	V6557
	

	V6508
	DBW16
	
	DBW16
	V6558
	

	V6509
	DBW18
	
	DBW18
	V6559
	

	V6510
	DBW20
	
	DBW20
	V6560
	

	V6510
	DBW22
	Inhoud kristallisatie tanks totaal
	DBW20
	V6560
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02P6 ( A02PB
	A02PB ( A02P6

	A02P6

V6502*
	A02PB

DB11.*
	Omschrijving
	A02PB

DB10.*
	A02P6

V6552.*
	Omschrijving

	.16
	DBX5.0
	R&F Alg: VG Dos Hervw poeder
	DBX5.0
	.16
	S4: VZ dos Hervw poeder

	.15
	DBX5.1
	R&F Alg: VZ Water van VS1
	DBX5.1
	.15
	Alg: VZ afv>2e afz. tank

	.14
	DBX5.2
	Afz Tank: Afzoet VG afv. > 2e afz tank
	DBX5.2
	.14
	VS1: Water naar R&F OK

	.13
	DBX5.3
	
	DBX5.3
	.13
	

	.12
	DBX5.4
	 
	DBX5.4
	.12
	

	.11
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	.11
	

	.10
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	.10
	

	.9
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	.9
	

	.8
	DBX4.0
	
	DBX4.0
	.8
	

	.7
	DBX4.1
	
	DBX4.1
	.7
	

	.6
	DBX4.2
	
	DBX4.2
	.6
	

	.5
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	.5
	

	.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	.4
	

	.3
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	.3
	

	.2
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	.2
	Storing 5100/02 EU 75 Data netwerk

	.1
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	.1
	Storing 5100/02 EU 74 Data netwerk


6.2.16 1B1P2 <> G28P1.

	1B1P2 ( G28P1
	G28P1 ( 1B1P2

	1B1P2
	G28P1

DB1.*

(*)
	Omschrijving
	1B1P2
	G28P1

DB2.*

(*)
	Omschrijving

	V4250
	DBD10
	Niveau O-59 (real)
	V4200
	DBW10
	Reserve

	V4252
	DBD14
	Niveau O-60 (real)
	V4201
	DBW12
	Product code I-28 MDL 0 MSAW

	V4254
	DBD18
	Niveau O-61 (real)
	V4202
	DBW14
	Reserve

	V4256
	DBD22
	Niveau O-62 (real)
	V4203
	DBW16
	Reserve

	V4258
	DBD26
	Niveau O-132 (real)
	t/m
	
	

	V4260
	DBD30
	Niveau O-133 (real)
	V4318
	DBW46
	Reserve

	V4262
	DBD34
	Niveau O-197 (real)
	V4219
	DBW48
	Bit info algemeen

	V4264
	DBD38
	Niveau O-198 (real)
	V4220
	DBW50
	Reserve

	V4266
	DBD42
	Niveau O-199 (real)
	t/m
	
	

	V4268
	DBW46
	Statuswoord M6030 (int)
	V4248
	DBW106
	Watchdog (lokaal) G28P1

	V4269
	DBW48
	Bitinfo algemeen
	V4249
	DBW108
	Watchdog (partner) retour 1B1P2

	V4270
	DBD50
	Niveau O-82 (real)
	
	
	

	V4280
	DBD54
	Niveau O-84 (real)
	
	
	

	V4274
	DBW58
	Status O-59 (int)
	
	
	

	V4275
	DBW60
	Status O-60 (int)
	
	
	

	V4276
	DBW62
	Status O-61 (int)
	
	
	

	V4277
	DBW64
	Status O-62 (int)
	
	
	

	V4278
	DBW66
	Status O-82 (int)
	
	
	

	V4279
	DBW68
	Status O-84 (int)
	
	
	

	V4280
	DBW70
	Status O-132 (int)
	
	
	

	V4281
	DBW72
	Status O-133 (int)
	
	
	

	V4282
	DBW74
	Status O-181 (int)
	
	
	

	V4283
	DBD76
	Niveau O-181 (real)
	
	
	

	V4285
	DBW80
	Reserve
	
	
	

	t/m
	
	
	
	
	

	V4297
	DBW104
	Reserve
	
	
	

	V4298
	DBW106
	Watchdog (partner) 1B1P2
	
	
	

	V4299
	DBW108
	Watchdog retour (lokaal) G28P1
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:
	1B1P2(  G28P1
	G28P1   (  1B1P2

	Zend

1B1P2

V4269.#
	Ontvangst

G28P1

DB1.*
	Omschrijving
	Zend

G28P1

DB2.*
	Ontvangst

1B1P2

V4219.#
	Omschrijving

	.16
	DBX49.0
	TV18 - Afvoer naar I27 in CIP
	DBX49.0
	.16
	C4096
	TV6 - Verzoek afvoer MDL MSAW

	.15
	DBX49.1
	TV18 - Afvoer naar I27 CIP route OK
	DBX49.1
	.15
	C4097
	TV6 - Start afvoer MDL MSAW

	.14
	DBX49.2
	TV16 - Afvoer naar I28 in CIP
	DBX49.2
	.14
	C4098
	TV6 - Verdringen I28 gereed

	.13
	DBX49.3
	TV16 - Afvoer naar I28 CIP route OK
	DBX49.3
	.13
	C4099
	TV18 - Verzoek CIP leiding I27

	.12
	DBX49.4
	TV6 - Vrijgave afv. I28 MDL MSAW 
	DBX49.4
	.12
	C4100
	TV16 - Verzoek CIP leiding I28

	.11
	DBX49.5
	TV6 – Product antw 
	DBX49.5
	.11
	C4101
	TV16-TV18 - Vrijg CIP pompen

	.10
	DBX49.6
	reserve
	DBX49.6
	.10
	C4102
	reserve

	.09
	DBX49.7
	reserve
	DBX49.7
	.09
	C4103-
	reserve

	.08
	DBX48.0
	reserve
	DBX48.0
	.08
	C4104
	reserve

	t/m
	
	
	
	t/m
	t/m
	

	.01
	DBX48.7
	reserve
	DBX48.7
	.01
	C4111
	reserve


6.2.17 1B1P2 <> A10P1

	1B1P2 ( A10P1
	A10P1 ( 1B1P2

	1B1P2
	A10P1
	Omschrijving
	1B1P2
	A10P1
	Omschrijving

	V4150
	DBx, DW0
	Bitinfo algemeen
	V4100
	DBx, DW0
	Bitinfo algemeen

	V4151
	DBx, DW2
	-
	V4101
	DBx, DW2
	-

	V4153
	DBx, DW6
	-
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P2 ( A10P1
	
	A10P1 ( 1B1P2

	Zend
	ontvangst
	V4150.* (  DBx, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	DBx, DBX0.* (  C4064 etc.

	(*)
	in A10P1:
	Omschrijving
	in 1B1P2:
	Omschrijving

	.16
	DBx, DBX1.0
	-
	C4064
	Verzoek toevoer in standby (reserve)

	.15
	DBx, DBX1.1
	-
	C4065
	Verzoek toevoer reststroom (reserve)

	.14
	DBx, DBX1.2
	-
	C4066
	Start toevoer reststroom (reserve)

	.13
	DBx, DBX1.3
	-
	C4067
	Verzoek CIP leiding (reserve)

	.14
	DBx, DBX1.4
	-
	C4066
	-

	.13
	DBx, DBX1.5
	-
	C4065
	-

	.12
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	C4029
	-

	.2
	DBx, DBX0.6
	-
	C4030
	-

	.1
	DBx, DBX0.7
	Watchdog-puls
	C4031
	Watchdog-puls


6.2.18 1B1P2 <> G14P2

	1B1P2 ( G14P2
	G14P2 ( 1B1P2

	1B1P2
	G14P2
	Omschrijving
	1B1P2
	G14P2
	Omschrijving

	V4750
	DB7, DW0
	Bitinfo algemeen
	V4700
	DB6, DW0
	Bitinfo algemeen

	V4751
	DB7, DW2
	Status O-59
	V4701
	DB6, DW2
	-

	V4752
	DB7, DW4
	Status O-60
	
	
	

	V4753
	DB7, DW6
	Status O-61
	
	
	

	V4754
	DB7, DW8
	Status O-62
	
	
	

	V4755
	DB7, DW10
	Niveau O_59 (real)
	
	
	

	V4757
	DB7, DW14
	Niveau O_60 (real)
	
	
	

	V4759
	DB7, DW18
	Niveau O_61 (real)
	
	
	

	V4761
	DB7, DW22
	Niveau O_62 (real)
	
	
	

	V4763
	DB7, DW26
	-
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P2 ( G14P2
	
	G14P2 ( 1B1P2

	Zend
	ontvangst
	V4750.* (  DBx, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	DBx, DBX0.* (  C4080 etc.

	(*)
	in G14P2:
	Omschrijving
	in 1B1P2:
	Omschrijving

	.16
	DB7, DBX1.0
	Vrijgave product ED
	C4080
	Verzoek product ED

	.15
	DB7, DBX1.1
	Vrijgave verdringen product ED
	C4081
	Verzoek verdringen product ED

	.14
	DB7, DBX1.2
	Verzoek CIP leiding ED
	C4082
	Vrijgave CIP leiding ED

	.13
	-
	-
	-
	-

	t/m
	
	
	t/m
	

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	DB7, DBX0.6
	-
	C4094
	-

	.1
	DB7, DBX0.7
	Watchdog-puls
	C4095
	Watchdog-puls


6.2.19 1B1P2 <> G27P1

	1B1P2 ( G27P1
	G27P1 ( 1B1P2

	1B1P2
	G27P1
	Omschrijving
	1B1P2
	G27P1
	Omschrijving

	V9150
	DBx, DW0
	Bitinfo algemeen
	V9100
	DBx, DW0
	Bitinfo algemeen

	V9151
	DBx, DW2
	
	V9101
	-
	-

	V9152
	DBx, DW4
	Status O-59
	
	
	

	V9153
	DBx, DW6
	Status O-60
	
	
	

	V9154
	DBx, DW8
	Status O-61
	
	
	

	V9155
	DBx, DW10
	Status O-62
	
	
	

	V9156
	DBx, DW12
	Status O-82
	
	
	

	V9157
	DBx, DW14
	Status O-84
	
	
	

	V9158
	DBx, DW16
	Status O-132
	
	
	

	V9159
	DBx, DW18
	Status O-133
	
	
	

	V9160
	DBx, DW20
	Nivo O-59
	
	
	

	V9161
	DBx, DW22
	Nivo O-60
	
	
	

	V9162
	DBx, DW24
	Nivo O-61
	
	
	

	V9163
	DBx, DW26
	Nivo O-62
	
	
	

	V9164
	DBx, DW28
	Nivo O-82
	
	
	

	V9165
	DBx, DW30
	Nivo O-84
	
	
	

	V9166
	DBx, DW32
	Nivo O-132
	
	
	

	V9167
	DBx, DW34
	Nivo O-133
	
	
	

	V9168
	DBx, DW36
	As O-59
	
	
	

	V9169
	DBx, DW38
	As O-60
	
	
	

	V9170
	DBx, DW40
	As O-61
	
	
	

	V9171
	DBx, DW42
	As O-62
	
	
	

	V9172
	DBx, DW44
	As O-82
	
	
	

	V9173
	DBx, DW46
	As O-84
	
	
	

	V9174
	DBx, DW48
	As O-132
	
	
	

	V9175
	DBx, DW50
	As O-133
	
	
	

	V9176
	DBx, DW52
	Eiwit O-59
	
	
	

	V9177
	DBx, DW54
	Eiwit O-60
	
	
	

	V9178
	DBx, DW56
	Eiwit O-61
	
	
	

	V9179
	DBx, DW58
	Eiwit O-62
	
	
	

	V9180
	DBx, DW60
	Eiwit O-82
	
	
	

	V9181
	DBx, DW62
	Eiwit O-84
	
	
	

	V9182
	DBx, DW64
	Eiwit O-132
	
	
	

	V9183
	DBx, DW66
	Eiwit O-133
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P2 ( G27P1
	
	G27P1 ( 1B1P2

	Zend
	ontvangst
	V9150.* (  DBx, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	DBx, DBX0.* (  C4032 etc.

	(*)
	in G27P1:
	Omschrijving
	in 1B1P2:
	Omschrijving

	.16
	DBx, DBX1.0
	Verdringen TP3A actief
	C4120
	Verzoek verdringen TP3A

	.15
	DBx, DBX1.1
	-
	C4121
	-

	.14
	DBx, DBX1.2
	-
	C4122
	-

	.13
	DBx, DBX1.3
	-
	C4123
	-

	.14
	DBx, DBX1.4
	-
	C4124
	-

	.13
	DBx, DBX1.5
	-
	C4125
	-

	.12
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	DBx, DBX0.6
	-
	C4134
	-

	.1
	DBx, DBX0.7
	Watchdog-puls
	C4135
	Watchdog-puls


6.2.20 1B1P2 <> 1D1P1

	1B1P2 ( 1D1P1
	1D1P1 ( 1B1P2

	1B1P2
	G27P1
	Omschrijving
	1B1P2
	G27P1
	Omschrijving

	V8850
	DBx, DW20
	Bitinfo algemeen
	V8800
	DBx, DW10
	Bitinfo algemeen

	V8851
	DBx, DW22
	
	V8801
	DBx, DW12
	Productcode (12003)


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P2 ( 1D1P1
	
	1D1P1 ( 1B1P2

	Zend
	ontvangst
	V8850.* (  DB21, DBX20.0 etc.
	ontvangst
	DB20, DBX0.* (  C4032 etc. (V8800)

	(*)
	in G27P1:
	Omschrijving
	in 1B1P2:
	Omschrijving

	.16
	DB21, DBX21.0
	Afvoer actief naar I27 (MDL0 Product Antwoord)
	C4032
	Verzoek afvoer naar I27

	.15
	DB21, DBX21.1
	Vrijgave afvoer naar I27 (MDL0 Route Antwoord)
	C4033
	Start afvoer naar I27

	.14
	DB21, DBX21.2
	Verdringen afvoer naar I27 actief
	C4034
	

	.13
	DB21, DBX21.3
	
	C4035
	Verdringen afvoer gereed

	.12
	DB21, DBX21.4
	-
	C4036
	Verdringen afvoer storing

	.11
	DB21, DBX21.5
	
	C4037
	Verzoek verdringen 

	.10
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	-
	-
	C4046
	-

	.1
	DB21, DBX21.7
	Watchdog-puls
	C4047
	Watchdog-puls


6.2.21 1B1P4 <> A10P3.

	1B1P4 ( A10P3
	A10P3 ( 1B1P4

	1B1P4
	A10P3
	Omschrijving
	1B1P4
	A10P3
	Omschrijving

	V6000
	DB105, DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P4)
	V6050
	DB104, DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A10P3)

	V6001
	DB105, DW2
	Retour levendcontroleteller (A10P3)
	V6051
	DB104, DW2
	Retour levendcontrole teller  (1B1P4)

	V6002
	DB105, DW4
	Bitinfo algemeen
	V6052
	DB104, DW4
	Bitinfo algemeen

	V6003
	DB105, DW6
	Status Hoofd CIP afloop

(SBR75  PLC 1B1P5)
	V6053
	DB104, DW6
	Stapnummer CIP Afzoettank I30 O862

	V6004
	DB105, DW8
	Status Medium CIP afloop

(SBR76 PLC 1B1P5)
	V6054
	
	

	V6005
	DB105, DW10
	Status Fase CIP afloop

(SBR78 PLC 1B1P5)
	V6055
	
	

	
	
	
	V6056
	
	

	
	
	
	
	
	

	V6049
	
	-
	V6099
	
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P4 ( A10P3
	
	
	A10P3 ( 1B1P4

	zend
	ontvangst
	
	zend
	ontvangst
	

	van 1B1P4
	in A10P3:
	Omschrijving
	van A10P3
	in 1B1P4:
	Omschrijving

	V6002.16
	DB105, DBX5.0
	I30 VG afvoer afzoetsel
	DB104, DBX5.0
	V6052.16
	I30 VZ afvoer afzoetsel

	V6002.15
	DB105, DBX5.1
	I30 CIP actief
	DB104, DBX5.1
	V6052.15
	I30 CIP object afzoetsel: VG CIP

	V6002.14
	DB105, DBX5.2
	I30 CIP route storing
	DB104, DBX5.2
	V6052.14
	I30 CIP route OK

	V6002.13
	DB105, DBX5.3
	I30 Reset CIP 4 R2 object . O862
	DB104, DBX5.3
	V6052.13
	I30 CIP kleppen handbed. OK

	V6002.12
	DB105, DBX5.4
	CIP 4: Circuleer tijd gereed
	DB104, DBX5.4
	V6052.12
	I30 CIP object afzoetsel: Fase gereed

	V6002.11
	DB105, DBX5.5
	CIP 4: Hold Circuleren
	DB104, DBX5.5
	V6052.11
	I30 bypass CIP afzoettank O862

	V6002.10
	DB105, DBX5.6
	-
	DB104, DBX5.6
	V6052.10
	I30 Cip object afzoettank O862: CIP Gereed

	V6002.9
	DB105, DBX5.7
	-
	DB104, DBX5.7
	V6052.9
	Tank O862 leeg

	V6002.8
	DB105, DBX4.0
	-
	DB104, DBX4.0
	V6052.8
	KV3115 open

	
	
	
	
	
	

	V6002.1
	DB105, DBX4.7
	-
	DB104, DBX4.7
	V6052.1
	-


6.2.22 1B1P4 <> A30P1 / A30P2.

	1B1P4 ( A30P1 / A30P2
	A30P1 / A30P2 ( 1B1P4

	1B1P4
	A30P1 / A30P2
	Omschrijving
	1B1P4
	A30P1 / A30P2
	Omschrijving

	V4700
	DB105, DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P4)
	V4750
	DB104, DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A30P1 / A30P2)

	V4701
	DB105, DW2
	Retour levendcontroleteller (A10P1)
	V4751
	DB104, DW2
	Retour levendcontrole teller  (1B1P4)

	V4702
	DB105, DW4
	Bitinfo algemeen
	V4752
	DB104, DW4
	Bitinfo algemeen

	V4703
	DB105, DBD6
	Act. Setpoint Flow SMDL (%)
	V4753
	DB104, DBD6
	Act Setpoint Flow Mengwei

	V4704
	
	(real)
	V4754
	
	(real)

	V4705
	DB105, DBD10
	Act. Flow SMDL (ton/h)
	V4755
	DB104, DBD10
	Act. Totaalflow Mengwei

	V4706
	
	(real)
	V4756
	
	(real)

	V4707
	DB105, DBD14
	Act. Droge stof SMDL (%)
	
	
	

	V4708
	
	(real)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V4749
	
	--
	V4799
	
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P4 ( A30P1 / A30P2
	
	A30P1 / A30P2 ( 1B1P4

	Zend
	ontvangst
	V4700.* (  DB105, DBX0.0 etc.
	ontvangst
	DB104, DBX4.* (  C4144 etc.

	(*)
	in A30P1 / A30P2:
	Omschrijving
	in 1B1P4:
	Omschrijving

	.16
	DB105, DBX5.0
	Lossen actief naar I30
	C4144
	I30 VZ toevoer SMDL

	.15
	DB105, DBX5.1
	VZ CIP afvoerleiding tot intrektank I30
	C4145
	I30 VZ standby toevoer SMDL

	.14
	DB105, DBX5.2
	CIP afvoerleiding actief
	C4146
	I30 VG CIP afvoerleiding

	.13
	DB105, DBX5.3
	Verdringen afvoerleiding
	C4147
	- 

	.12
	DB105, DBX5.4
	-
	C4148
	-

	.11
	DB105, DBX5.5
	-
	C4149
	-

	.10
	DB105, DBX5.6
	-
	C4150
	-

	.9
	DB105, DBX5.7
	-
	C4151
	-

	.8
	DB105, DBX4.0
	-
	C4152
	-

	
	
	
	
	

	.1
	DB105, DBX4.7
	-
	C4159
	-


6.2.23 1B1P5 <> 1B1P3.

	1B1P5 ( 1B1P3
	1B1P3 ( 1B1P5

	1B1P5
	1B1P3
	Omschrijving
	1B1P3
	1B1P5
	Omschrijving

	V4150
	V4150
	Bitinfo algemeen
	V4100
	V4100
	Bitinfo algemeen

	V4151
	V4151
	CIP 1 Route Nummer
	V4101
	V4101
	-

	V4152
	V4152
	CIP 1 Hoofdprogramma
	V4102
	V4102
	-

	V4153
	V4153
	CIP 1 Mediumprogramma
	V4103
	V4103
	-

	V4154
	V4154
	CIP 1 Faseprogramma
	V4104
	V4104
	-

	V4155
	V4155
	
	V4105
	V4105
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P5(  1B1P3
	
	1B1P3   (  1B1P5

	Zend
	Ontvangst
	V4150.* (  C4032 etc.
	Ontvangst
	V4100.* (  C4000 etc.

	(*)
	in 1B1P3:
	Omschrijving
	in 1B1P5:
	Omschrijving

	.16
	C4016
	-
	C4000
	CIP 1 Route in CIP

	.15
	C4017
	-
	C4001
	CIP 1 Route OK

	.14
	C4018
	-
	C4002
	CIP 1 Klep in hand

	.13
	C4019
	-
	C4003
	-

	.12
	C4020
	-
	C4004
	-

	.11
	C4021
	-
	C4005
	-

	.10
	-
	-
	C4006
	-

	.9
	-
	-
	C4007
	-

	
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4030
	-
	C4014
	-

	.1
	C4031
	Watchdog-puls 
	C4015
	Watchdog-puls 


6.2.24 1B1P5 <> 1B2P2.

	1B1P5 ( 1B2P2
	1B2P2 ( 1B1P5

	1B1P5
	1B2P2
	Omschrijving
	1B2P2
	1B1P5
	Omschrijving

	V4050
	V9250
	Bitinfo algemeen
	V9200
	V4000
	Bitinfo algemeen

	V4051
	V9251
	CIP 3 Route Nummer
	V9201
	V4001
	-

	V4052
	V9252
	CIP 3 Hoofdprogramma
	V9202
	V4002
	-

	V4053
	V9253
	CIP 3 Mediumprogramma
	V9203
	V4003
	-

	V4054
	V9254
	CIP 3 Faseprogramma
	V9204
	V4004
	-

	V4055
	V9255
	-
	V9205
	V4005
	-

	V4056
	V9256
	CIP 2 Route Nummer
	V9206
	V4006
	-

	V4057
	V9257
	CIP 2 Hoofdprogramma
	V9207
	V4007
	-

	V4058
	V9258
	CIP 2 Mediumprogramma
	V9208
	V4008
	-

	V4059
	V9259
	CIP 2 Faseprogramma
	V9209
	V4009
	-

	V4060
	V9260
	CIP 2 Luchtdrukprogramma
	V9210
	V4010
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P5(  1B2P2
	
	1B2P2   (  1B1P5

	Zend
	Ontvangst
	V4050.* (  C4064 etc.
	Ontvangst
	V9200.* (  C4017 etc.

	(*)
	in 1B2P2:
	Omschrijving
	in 1B1P5:
	Omschrijving

	.16
	C4064
	CIP 2 Doorblazen 1
	C4016
	CIP 3 Route in CIP

	.15
	C4065
	CIP 2 Doorblazen 2
	C4017
	CIP 3 Route OK

	.14
	C4066
	CIP 2 Doorblazen 3
	C4018
	CIP 3 Klep in hand

	.13
	C4067
	Voorstbelieliging actief
	C4019
	-

	.12
	C4068
	-
	C4020
	CIP 2 Route in CIP

	.11
	C4069
	-
	C4021
	CIP 2 Route OK

	.10
	-
	-
	C4022
	CIP 2 Klep in hand

	.9
	-
	-
	C4023
	CIP 2 Blokkeer luchtdrukken

	.
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4078
	-
	C4030
	-

	.1
	C4079
	Watchdog-puls 
	C4031
	Watchdog-puls 


6.2.25 1B1P5 <> 1B1P2.

	1B1P5 ( 1B1P2
	1B1P2 ( 1B1P5

	1B1P5
	1B1P2
	Omschrijving
	1B1P2
	1B1P5
	Omschrijving

	V4250
	V4650
	Bitinfo algemeen
	V4600
	V4200
	Bitinfo algemeen

	V4251
	V4651
	CIP 4 Route nummer
	V4601
	V4201
	-

	V4252
	V4652
	CIP 4  Hoofdprogramma
	V4602
	V4202
	-

	V4253
	V4653
	CIP 4 Mediumprogramma
	V4603
	V4203
	-

	V4254
	V4654
	CIP 4 Faseprogramma
	V4604
	V4204
	-

	V4255
	V4655
	CIP 5 Route nummer
	V4605
	V4205
	-

	V4256
	V4656
	CIP 5 Hoofdprogramma
	V4606
	V4206
	-

	V4257
	V4657
	CIP 5 Mediumprogramma
	V4607
	V4207
	-

	V4258
	V4658
	CIP 5 Faseprogramma
	V4608
	V4208
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P5(  1B1P2
	
	1B1P2   (  1B1P5

	Zend
	Ontvangst
	V4050.* (  C4064 etc.
	Ontvangst
	V9200.* (  C4017 etc.

	(*)
	in 1B1P2:
	Omschrijving
	in 1B1P5:
	Omschrijving

	.16
	C4016
	-
	C4032
	CIP 4 Route in CIP

	.15
	C4017
	-
	C4033
	CIP 4 Route OK

	.14
	C4018
	-
	C4034
	CIP 4 Klep in hand

	.13
	C4019
	-
	C4035
	CIP 5 Route in CIP

	.12
	C4020
	-
	C4036
	CIP 5 Route OK

	.11
	C4021
	-
	C4037
	CIP 5 Klep in hand

	.10
	C4022
	-
	C4038
	-

	.9
	C4023
	-
	C4039
	-

	.
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4030
	-
	C4046
	-

	.1
	C4031
	Watchdog-puls 
	C4047
	Watchdog-puls 


6.2.26 1B1P5  <> 1B1P4.

	1B1P5 ( 1B1P4
	1B1P4 ( 1B1P5

	1B1P5
	1B1P4
	Omschrijving
	1B1P4
	1B1P5
	Omschrijving

	V4650
	V4150
	Bitinfo algemeen
	V4100
	V4600
	Bitinfo algemeen

	V4651
	V4151
	CIP 4 Route Nummer
	V4101
	V4601
	Stapnummer CIP Afzoettank I30 O862

	V4652
	V4152
	CIP 4 Hoofdprogramma
	V4102
	V4602
	-

	V4653
	V4153
	CIP 4 Mediumprogramma
	V4103
	V4603
	-

	V4654
	V4154
	CIP 4 Faseprogramma
	V4104
	V4604
	-

	V4655
	V4155
	-
	V4105
	V4605
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V4699
	V4199
	-
	V4149
	V4649
	-


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	1B1P5(  1B1P4
	
	1B1P4   (  1B1P5

	Zend
	Ontvangst
	V4050.* (  C4064 etc.
	Ontvangst
	V4100.* (  C4017 etc.

	(*)
	in 1B1P4:
	Omschrijving
	In 1B1P5:
	Omschrijving

	.16
	C4000
	Geleidbh. Time-out
	C4048
	CIP 4 Route in CIP

	.15
	C4001
	Retour temp niet OK
	C4049
	CIP 4 Route OK

	.14
	C4002
	Retour flow niet OK
	C4050
	CIP 4 Klep in hand

	.13
	C4003
	Klep/Motor op hand
	C4051
	Alarm geleidbh. Niet OK

	.12
	C4004
	Mediumtank niet OK
	C4052
	-

	.11
	C4005
	Routestoring CIP 4 Route 2
	C4053
	Alarm flow retour

	.10
	C4006
	Fase circulatietijd vertreken (stap 4)
	C4054
	I30 CIP 4 object afzoettank O862: fase gereed

	.9
	C4007
	Reset CIP 4 object afzoettank O862
	C4055
	I30 CIP 4 object afzoettank O862: Gereed

	.8
	C4008
	CIP 4: circuleer tijd gereed
	C4056
	I30: Tank O862 leeg

	.7
	C4009
	CIP 4: Hold Circuleren
	C4057
	VG start CIP 4

	.
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4014
	-
	C4062
	-

	.1
	C4015
	Watchdog-puls 
	C4063
	Watchdog-puls 


6.2.27 1B1P5  <> 1B1P1.

	1B1P5 ( 1B1P1
	1B1P1 ( 1B1P5

	1B1P5


	1B1P1

 DB11.*
	Omschrijving


	1B1P1

DB10.*
	1B1P5
	Omschrijving



	V9500
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P5)
	DBW10
	V9550
	Levendcontroleteller 1..9999 (1B1P1)

	V9501
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (1B1P1)
	DBW12
	V9551
	Retour levendcontroleteller (1B1P5)

	V9502
	DBW14
	CIP-5: Bitinfo
	DBW14
	V9552
	CIP-5: Bitinfo

	V9503
	DBW16
	
	DBW16
	V9553
	

	V9504
	DBW18
	
	DBW18
	V9554
	

	V9505
	DBW20
	
	DBW20
	V9555
	

	V9506
	DBW22
	CIP-5: CIP route nummer (route vraag)
	DBW22
	V9556
	

	V9507
	DBW24
	CIP-5: CIP status hoofdprogramma (geres.)
	DBW24
	V9557
	

	V9508
	DBW26
	CIP-5: CIP status mediumprogramma
	DBW26
	V9558
	

	V9509
	DBW28
	CIP-5: CIP status faseprogramma
	DBW28
	V9559
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-5 als volgt:

	1B1P5 ( 1B1P1
	1B1P1 ( 1B1P5

	1B1P5

V9502*
	1B1P1

DB11.*
	Omschrijving
	1B1P1

DB10.*
	1B1P5

V9552*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	CIP-5: CIP gereed
	DBX15.0
	.16
	CIP-5: CIP gewenst (wacht op CIP)

	.15
	DBX15.1
	CIP-5: CIP+ toevoer actief (prod.antw.)
	DBX15.1
	.15
	

	.14
	DBX15.2
	
	DBX15.2
	.14
	CIP-5: CIP route OK (product vraag)

	.13
	DBX15.3
	
	DBX15.3
	.13
	CIP-5: Route  in CIP (route antwoord)

	.12
	DBX15.4
	CIP-5: Reset CIP-tijd
	DBX15.4
	.12
	CIP-5: CIP-tijd gereset (antwoord op Reset CIP-tijd)

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	CIP-5: Tank leeg

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	CIP-5: Klep in hand

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	.7
	DBX14.1
	
	DBX14.1
	.7
	

	
	
	
	
	
	


6.2.28 1B1P5  <> 1D1P1.

	1B1P5 ( 1D1P1
	1D1P1 ( 1B1P5

	1B1P5


	1D1P1

 DB14.*
	Omschrijving


	1D1P1

DB13.*
	1B1P5
	Omschrijving



	V9300
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P5)
	DBW10
	V9350
	Levendcontroleteller 1..9999 (1D1P1)

	V9301
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (1D1P1)
	DBW12
	V9351
	Retour levendcontroleteller (1B1P5)

	V9302
	DBW14
	CIP-5: Bitinfo
	DBW14
	V9352
	CIP-5: Bitinfo

	V9303
	DBW16
	
	DBW16
	V9353
	

	V9304
	DBD18
	Buitentemperatuur 1B1-TE4981
	DBW18
	V9354
	

	V9305
	
	Real
	DBW20
	V9355
	

	V9306
	DBW22
	CIP-5: CIP route nummer (route vraag)
	DBW22
	V9356
	

	V9307
	DBW24
	CIP-5: CIP status hoofdprogramma (geres.)
	DBW24
	V9357
	

	V9308
	DBW26
	CIP-5: CIP status mediumprogramma
	DBW26
	V9358
	

	V9309
	DBW28
	CIP-5: CIP status faseprogramma
	DBW28
	V9359
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-5 als volgt:

	1B1P5 ( 1D1P1
	1D1P1 ( 1B1P5

	1B1P5

V9302*
	1D1P1

DB14.*
	Omschrijving
	1D1P1

DB13.*
	1B1P5

V9352*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	CIP-5: CIP gereed
	DBX15.0
	.16
	CIP-5: CIP gewenst (wacht op CIP)

	.15
	DBX15.1
	CIP-5: CIP+ toevoer actief (prod.antw.)
	DBX15.1
	.15
	Drainen via CIP-5 retour actief

	.14
	DBX15.2
	Pomp M8020 actief
	DBX15.2
	.14
	CIP-5: CIP route OK (product vraag)

	.13
	DBX15.3
	
	DBX15.3
	.13
	CIP-5: Route  in CIP (route antwoord)

	.12
	DBX15.4
	CIP-5: Reset CIP-tijd
	DBX15.4
	.12
	CIP-5: CIP-tijd gereset (antwoord op Reset CIP-tijd)

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	CIP-5: Tank leeg

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	Vorstmaatregel actief

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	CIP-5: Klep in hand

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	Vrijgave CIP+ pomp

	.7
	DBX14.1
	
	DBX14.1
	.7
	

	.6
	DBX14.2
	Aanvraag doorblazen CIP-5
	DBX14.2
	.6
	Nablaasroute CIP-5 OK


6.2.29 1B1P5  <> G27P1.

	1B1P5 ( G27P1
	G27P1 ( 1B1P5

	1B1P5


	G27P1

 DB??.*
	Omschrijving


	G27P1

DB??.*
	1B1P5
	Omschrijving



	V9200
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P5)
	DBW10
	V9250
	Levendcontroleteller 1..9999 (G27P1)

	V9201
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (G27P1)
	DBW12
	V9251
	Retour levendcontroleteller (1B1P5)

	V9202
	DBW14
	Bitinfo CIP-5
	DBW14
	V9252
	Bitinfo CIP-5

	V9203
	DBW16
	CIP-5: CIP route nummer
	DBW16
	V9253
	

	V9204
	DBW18
	CIP-5: CIP status hoofdprogramma
	DBW18
	V9254
	

	V9205
	DBW20
	CIP-5: CIP status mediumprogr.
	DBW20
	V9255
	

	V9206
	DBW22
	CIP-5: CIP status faseprogramma
	DBW22
	V9256
	

	V9207
	DBW24
	
	DBW24
	V9257
	

	V9208
	DBW26
	
	DBW26
	V9258
	

	V9209
	DBW28
	
	DBW28
	V9259
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-5 als volgt:
	1B1P5 ( G27P1
	G27P1 ( 1B1P5

	1B1P5

V9202*
	G27P1

DB14.*
	Omschrijving
	G27P1

DB13.*
	1B1P5

V9252*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	
	DBX15.0
	.16
	CIP-5: Route  in CIP

	.15
	DBX15.1
	
	DBX15.1
	.15
	CIP-5: CIP route OK

	.14
	DBX15.2
	
	DBX15.2
	.14
	CIP-5: Klep in hand

	.13
	DBX15.3
	
	DBX15.3
	.13
	

	.12
	DBX15.4
	
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	
	
	
	
	
	


6.2.30 1B1P5  <> G21P1.

	1B1P5 ( G21P1
	G21P1 ( 1B1P5

	1B1P5


	G21P1

 DB45.*
	Omschrijving


	G21P1

DB40.*
	1B1P5
	Omschrijving



	V9600
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B1P5)
	DBW10
	V9650
	Levendcontroleteller 1..9999 (G21P1)

	V9601
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (G21P1)
	DBW12
	V9651
	Retour levendcontroleteller (1B1P5)

	V9602
	DBW14
	Bitinfo CIP-2
	DBW14
	V9652
	Bitinfo CIP-2

	V9603
	DBW16
	CIP-2: CIP route nummer
	DBW16
	V9653
	

	V9604
	DBW18
	CIP-2: CIP status hoofdprogramma
	DBW18
	V9654
	

	V9605
	DBW20
	CIP-2: CIP status mediumprogr.
	DBW20
	V9655
	

	V9606
	DBW22
	CIP-2: CIP status faseprogramma
	DBW22
	V9656
	

	V9607
	DBW24
	CIP-2: CIP status luchtdrukprogramma
	DBW24
	V9657
	

	V9608
	DBW26
	
	DBW26
	V9658
	

	V9609
	DBW28
	
	DBW28
	V9659
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-2 als volgt:
	1B1P5 ( G21P1
	G21P1 ( 1B1P5

	1B1P5

V9602*
	G21P1

DB45.*
	Omschrijving
	G21P1

DB40.*
	1B1P5

V9652*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	CIP2: CIP gereed
	DBX15.0
	.16
	TV51: Route  in CIP

	.15
	DBX15.1
	CIP2: CIP+ aktief
	DBX15.1
	.15
	TV51: CIP route OK

	.14
	DBX15.2
	M8020 Afv.pomp koudwater akt.
	DBX15.2
	.14
	TV51: Klep in hand

	.13
	DBX15.3
	
	DBX15.3
	.13
	

	.12
	DBX15.4
	CIP2: Reset CIP-tijd
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	
	
	
	
	
	


6.2.31 1B2P2 <> TA.

Zie document T01N1, netwerk caseïne fabriek

Omdat PLC 1B2P2 communicatie met TA heeft, is er besloten om alle communicatie te beschrijven in het document T01N1 van de caseïne fabriek.

6.2.32 1B2P2  <> G21P1.

	1B2P2 ( G21P1
	G21P1 ( 1B2P2

	1B2P2


	G21P1

 DB46.*
	Omschrijving


	G21P1

DB31.*
	1B2P2
	Omschrijving



	V9500
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (1B2P2)
	DBW10
	V9550
	Levendcontroleteller 1..9999 (G21P1)

	V9501
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (G21P1)
	DBW12
	V9551
	Retour levendcontroleteller (1B2P2)

	V9502
	DBW14
	Bitinfo OM route
	DBW14
	V9552
	Bitinfo OM route

	V9503
	DBW16
	O340: tankstatus
	DBW16
	V9553
	

	V9504
	DBD18
	O340: tanknivo (real)
	DBW18
	V9554
	

	V9506
	DBW22
	O341: tankstatus
	DBW20
	V9555
	

	V9507
	DBD24
	O341: tanknivo (real)
	DBW22
	V9556
	

	V9509
	DBW28
	O280: tankstatus
	DBW24
	V9557
	

	V9510
	DBD30
	O280: tanknivo (real)
	DBW26
	V9558
	

	V9512
	DBW34
	O281: tankstatus
	DBW28
	V9559
	

	V9513
	DBD36
	O281: tanknivo (real)
	DBW30
	V9560
	

	V9515
	DBW40
	TV51: Producttijd OM1>I21
	DBW32
	V9561
	

	V9516
	DBW42
	TV51: CIP-tijd OM1>I21
	DBW34
	V9562
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor de OM1 route als volgt:

	1B2P2 ( G21P1
	G21P1 ( 1B2P2

	1B2P2

V9502*
	G21P1

DB46.*
	Omschrijving
	G21P1

DB31.*
	1B2P2

V9552*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	OM: Route antwoord
	DBX15.0
	.16
	I21: Route vraag

	.15
	DBX15.1
	OM: Product antwoord
	DBX15.1
	.15
	I21: Product vraag

	.14
	DBX15.2
	OM: Water antwoord
	DBX15.2
	.14
	I21: Water vraag

	.13
	DBX15.3
	OM: Klep in hand
	DBX15.3
	.13
	

	.12
	DBX15.4
	
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	
	
	
	
	
	


In G21P1: Send DB36>DB31>1B2P2, Receive 1B2P2>DB46>DB41
6.2.33 1B1P3 <> TA.

Zie document T01N1, netwerk caseïne fabriek

Omdat PLC 1B1P3 communicatie met TA heeft, is er besloten om alle communicatie te beschrijven in het document T01N1 van de caseïne fabriek.

6.2.34 A03P5 <> A03P2.

	A03P5 ( A03P2
	A03P2 ( A03P5

	A03P5
DB34.*
	A03P2
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P2
DB31.*
	A03P5

DB33.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	bitinfo algemeen
	DW0
	DW0
	Bitinfo algemeen

	DW2
	DW2
	
	DW2
	DW2
	drum nummer

	DW4
	DW4
	
	DW4
	DW4
	Tarra gewicht

	DW6
	DW6
	
	DW6
	DW6
	Netto gewicht

	DW8
	DW8
	
	DW8
	DW8
	Totaal vulgewicht drum

	DW10
	DW10
	
	DW10
	DW10
	Afvulresultaat

	DW12
	DW12
	
	DW12
	DW12
	Programma nr ITU

	DW14
	DW14
	
	DW14
	DW14
	Drum type 

	DW16
	DW16
	
	DW16
	DW16
	Reserve

	DW18
	DW18
	
	DW18
	DW18
	Reserve

	DW20
	DW20
	
	DW20
	DW20
	Starttijd [sec.]

	DW22
	DW22
	
	DW22
	DW22
	Starttijd [min.]

	DW24
	DW24
	
	DW24
	DW24
	Starttijd [uur.]

	DW26
	DW26
	
	DW26
	DW26
	Starttijd [dag]

	DW28
	DW28
	
	DW28
	DW28
	Starttijd [maand]

	DW30
	DW30
	
	DW30
	DW30
	Starttijd [jaar]

	DW32
	DW32
	
	DW32
	DW32
	Stoptijd [sec.]

	DW34
	DW34
	
	DW34
	DW34
	Stoptijd [min.]

	DW36
	DW36
	
	DW36
	DW36
	Stoptijd [uur.]

	DW38
	DW38
	
	DW38
	DW38
	Stoptijd [dag]

	DW40
	DW40
	
	DW40
	DW40
	Stoptijd [maand]

	DW42
	DW42
	
	DW42
	DW42
	Stoptijd [jaar]

	DW44
	DW44
	
	DW44
	DW44
	Batch nummer

	DW46
	DW46
	
	DW46
	DW46
	Totaal vulgewicht batch

	DW48
	DW48
	
	DW48
	DW48
	Longword van DW46

	DW60
	DW60
	
	DW60
	DW60
	Bitinfo alarmen

	DW62
	DW62
	
	DW62
	DW62
	Bitinfo alarmen

	DW64 t/m DW99
	DW64 t/m DW99
	
	DW64 t/m DW99
	DW64 t/m DW99
	Reserve


	A03P5 ( A03P2
	A03P2 ( A03P5

	A03P5
DB34.*
	A03P2
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P2
DB31.*
	A03P5

DB33.*
	Omschrijving



	DBX1.0
	DBX1.0
	Watchdog puls A03P5
	DBX1.0
	DBX1.0
	Watchdog puls A03P2

	DBX1.1
	DBX1.1
	
	DBX1.1
	DBX1.1
	Batch ready, log info

	DBX1.2
	DBX1.2
	
	DBX1.2
	DBX1.2
	Drum afgevuld

	DBX1.3
	DBX1.3
	
	DBX1.3
	DBX1.3
	Aanvang navullen hopper

	DBX1.4
	DBX1.4
	
	DBX1.4
	DBX1.4
	Reiniging actief

	DBX1.5
	DBX1.5
	
	DBX1.5
	DBX1.5
	Drumvulling in bedrijf

	DBX1.6
	DBX1.6
	
	DBX1.6
	DBX1.6
	Automaat mode

	DBX1.7
	DBX1.7
	
	DBX1.7
	DBX1.7
	

	DBX0.0
	DBX0.0
	
	DBX0.0
	DBX0.0
	

	DBX0.1
	DBX0.1
	
	DBX0.1
	DBX0.1
	

	DBX0.2
	DBX0.2
	
	DBX0.2
	DBX0.2
	

	DBX0.3
	DBX0.3
	
	DBX0.3
	DBX0.3
	

	DBX0.4
	DBX0.4
	
	DBX0.4
	DBX0.4
	

	DBX0.5
	DBX0.5
	
	DBX0.5
	DBX0.5
	

	DBX0.6
	DBX0.6
	
	DBX0.6
	DBX0.6
	

	DBX0.7
	DBX0.7
	
	DBX0.7
	DBX0.7
	


	A03P5 ( A03P2
	A03P2 ( A03P5

	A03P5
DB34.*
	A03P2
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P2
DB31.*
	A03P5

DB33.*
	Omschrijving



	DBX61.0
	DBX61.0
	
	DBX61.0
	DBX61.0
	Alarm 0: batterij leeg

	DBX61.1
	DBX61.1
	
	DBX61.1
	DBX61.1
	Alarm 1: Noodstop geactiveerd

	DBX61.2
	DBX61.2
	
	DBX61.2
	DBX61.2
	Alarm 2: luchtdrukbewaking

	DBX61.3
	DBX61.3
	
	DBX61.3
	DBX61.3
	Alarm 3: ITU niet gereed

	DBX61.4
	DBX61.4
	
	DBX61.4
	DBX61.4
	Alarm 4: Geen vrijgave weging

	DBX61.5
	DBX61.5
	
	DBX61.5
	DBX61.5
	Alarm 5: weegschaal fout gewicht

	DBX61.6
	DBX61.6
	
	DBX61.6
	DBX61.6
	Alarm 6: navultijd bewaking

	DBX61.7
	DBX61.7
	
	DBX61.7
	DBX61.7
	Alarm 7: geen tarrering (onstabiel)

	DBX60.0
	DBX60.0
	
	DBX60.0
	DBX60.0
	Alarm 8: 24 VDC stuurspanning

	DBX60.1
	DBX60.1
	
	DBX60.1
	DBX60.1
	Alarm 9: positie zuiglans

	DBX60.2
	DBX60.2
	
	DBX60.2
	DBX60.2
	Alarm 10: pos. Sealbalk achter

	DBX60.3
	DBX60.3
	
	DBX60.3
	DBX60.3
	Alarm 11: pos. Sealbalk voor

	DBX60.4
	DBX60.4
	
	DBX60.4
	DBX60.4
	Alarm 12: sealband breuk

	DBX60.5
	DBX60.5
	
	DBX60.5
	DBX60.5
	Alarm 13: sealband overstroom

	DBX60.6
	DBX60.6
	
	DBX60.6
	DBX60.6
	Alarm 14: snijband breuk

	DBX60.7
	DBX60.7
	
	DBX60.7
	DBX60.7
	Alarm 15: snijband overstroom


	A03P5 ( A03P2
	A03P2 ( A03P5

	A03P5
DB34.*
	A03P2
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P2
DB31.*
	A03P5

DB33.*
	Omschrijving



	DBX63.0
	DBX63.0
	
	DBX63.0
	DBX63.0
	Alarm 16: -

	DBX63.1
	DBX63.1
	
	DBX63.1
	DBX63.1
	Alarm 17: positie sealbalken

	DBX63.2
	DBX63.2
	
	DBX63.2
	DBX63.2
	Alarm 18: positie sluitring

	DBX63.3
	DBX63.3
	
	DBX63.3
	DBX63.3
	Alarm 19: cassette dichting

	DBX63.4
	DBX63.4
	
	DBX63.4
	DBX63.4
	Alarm 20: afvulpos. Niet bezet

	DBX63.5
	DBX63.5
	
	DBX63.5
	DBX63.5
	Alarm 21: hefzuil pos. Fout

	DBX63.6
	DBX63.6
	
	DBX63.6
	DBX63.6
	Alarm 22: hefzuil initialisatie fout

	DBX63.7
	DBX63.7
	
	DBX63.7
	DBX63.7
	Alarm 23: therm. Bev. Novidos

	DBX62.0
	DBX62.0
	
	DBX62.0
	DBX62.0
	Alarm 24: minimaal niveau hopper

	DBX62.1
	DBX62.1
	
	DBX62.1
	DBX62.1
	Alarm 25: -

	DBX62.2
	DBX62.2
	
	DBX62.2
	DBX62.2
	Alarm 26: navultijd hopper

	DBX62.3
	DBX62.3
	
	DBX62.3
	DBX62.3
	Alarm 27: -

	DBX62.4
	DBX62.4
	
	DBX62.4
	DBX62.4
	Alarm 28: Novidos trechter 

	DBX62.5
	DBX62.5
	
	DBX62.5
	DBX62.5
	Alarm 29: -

	DBX62.6
	DBX62.6
	
	DBX62.6
	DBX62.6
	Alarm 30: communicatie storing

	DBX62.7
	DBX62.7
	
	DBX62.7
	DBX62.7
	Alarm 31: storing PLC weger 


6.2.35 A03P5 <> A03P3.
	A03P5 ( A03P3
	A03P3 ( A03P5

	A03P5
DB32.*
	A03P3
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P3
DB31.*
	A03P5

DB31.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	bitinfo algemeen
	DW0
	DW0
	Bitinfo algemeen

	DW10
	DW10
	
	DW10
	DW10
	Bitinfo algemeen

	DW12
	DW12
	
	DW12
	DW12
	Nog te tuimelen tijd

	DW14
	DW14
	
	DW14
	DW14
	Gemiddelde snelheid

	DW16
	DW16
	
	DW16
	DW16
	Operator nummer

	DW18
	DW18
	
	DW18
	DW18
	Batchnummer A

	DW20
	DW20
	
	DW20
	DW20
	Batchnummer B

	DW22
	DW22
	
	DW22
	DW22
	Batchnummer C

	DW24
	DW24
	
	DW24
	DW24
	Batchnummer D

	DW26
	DW26
	
	DW26
	DW26
	Batchnummer E

	DW28
	DW28
	
	DW28
	DW28
	Reserve

	DW30
	DW30
	
	DW30
	DW30
	Starttijd [sec.]

	DW32
	DW32
	
	DW32
	DW32
	Starttijd [min.]

	DW34
	DW34
	
	DW34
	DW34
	Starttijd [uur.]

	DW36
	DW36
	
	DW36
	DW36
	Starttijd [dag]

	DW38
	DW38
	
	DW38
	DW38
	Starttijd [maand]

	DW40
	DW40
	
	DW40
	DW40
	Starttijd [jaar]

	DW42
	DW42
	
	DW42
	DW42
	Stoptijd [sec.]

	DW44
	DW44
	
	DW44
	DW44
	Stoptijd [min.]

	DW46
	DW46
	
	DW46
	DW46
	Stoptijd [uur.]

	DW48
	DW48
	
	DW48
	DW48
	Stoptijd [dag]

	DW50
	DW50
	
	DW50
	DW50
	Stoptijd [maand]

	DW52
	DW52
	
	DW52
	DW52
	Stoptijd [jaar]

	DW54
	DW54
	
	DW54
	DW54
	SP homogeniseertijd

	DW56
	DW56
	
	DW56
	DW56
	PV homogeniseertijd

	DW58
	DW58
	
	DW58
	DW58
	SP snelheid

	DW60
	DW60
	
	DW60
	DW60
	PV snelheid

	DW62 t/m DW99
	DW62 t/m DW99
	
	DW62 t/m DW99
	DW62 t/m DW99
	Reserve


	A03P5 ( A03P3
	A03P3 ( A03P5

	A03P5
DB32.*
	A03P3
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P3
DB31.*
	A03P5

DB31.*
	Omschrijving



	DBX1.0
	DBX1.0
	Watchdog puls A03P5
	DBX1.0
	DBX1.0
	Watchdog puls A03P3

	DBX1.1
	DBX1.1
	
	DBX1.1
	DBX1.1
	

	DBX1.2
	DBX1.2
	
	DBX1.2
	DBX1.2
	

	DBX1.3
	DBX1.3
	
	DBX1.3
	DBX1.3
	

	DBX1.4
	DBX1.4
	
	DBX1.4
	DBX1.4
	

	DBX1.5
	DBX1.5
	
	DBX1.5
	DBX1.5
	

	DBX1.6
	DBX1.6
	
	DBX1.6
	DBX1.6
	

	DBX1.7
	DBX1.7
	
	DBX1.7
	DBX1.7
	

	DBX0.0
	DBX0.0
	
	DBX0.0
	DBX0.0
	

	DBX0.1
	DBX0.1
	
	DBX0.1
	DBX0.1
	

	DBX0.2
	DBX0.2
	
	DBX0.2
	DBX0.2
	

	DBX0.3
	DBX0.3
	
	DBX0.3
	DBX0.3
	

	DBX0.4
	DBX0.4
	
	DBX0.4
	DBX0.4
	

	DBX0.5
	DBX0.5
	
	DBX0.5
	DBX0.5
	

	DBX0.6
	DBX0.6
	
	DBX0.6
	DBX0.6
	

	DBX0.7
	DBX0.7
	
	DBX0.7
	DBX0.7
	


	A03P5 ( A03P3
	A03P3 ( A03P5

	A03P5
DB32.*
	A03P3
 DB32.*
	Omschrijving


	A03P3
DB31.*
	A03P5

DB31.*
	Omschrijving



	DBX11.0
	DBX11.0
	
	DBX11.0
	DBX11.0
	Laag olie niveau

	DBX11.1
	DBX11.1
	
	DBX11.1
	DBX11.1
	Lage oliedruk

	DBX11.2
	DBX11.2
	
	DBX11.2
	DBX11.2
	Klemfout

	DBX11.3
	DBX11.3
	
	DBX11.3
	DBX11.3
	Ontklemfout

	DBX11.4
	DBX11.4
	
	DBX11.4
	DBX11.4
	-

	DBX11.5
	DBX11.5
	
	DBX11.5
	DBX11.5
	-

	DBX11.6
	DBX11.6
	
	DBX11.6
	DBX11.6
	-

	DBX11.7
	DBX11.7
	
	DBX11.7
	DBX11.7
	-

	DBX10.0
	DBX10.0
	
	DBX10.0
	DBX10.0
	Tuimelmenger in bedrijf

	DBX10.1
	DBX10.1
	
	DBX10.1
	DBX10.1
	Tuimelmenger cyclus compleet

	DBX10.2
	DBX10.2
	
	DBX10.2
	DBX10.2
	-

	DBX10.3
	DBX10.3
	
	DBX10.3
	DBX10.3
	-

	DBX10.4
	DBX10.4
	
	DBX10.4
	DBX10.4
	Noodstop

	DBX10.5
	DBX10.5
	
	DBX10.5
	DBX10.5
	Noodstop sleutel

	DBX10.6
	DBX10.6
	
	DBX10.6
	DBX10.6
	Foutmelding inverter

	DBX10.7
	DBX10.7
	
	DBX10.7
	DBX10.7
	Foutmelding hydrauliekpomp


6.2.36 A03P5 <> A02PB PLC: S7.

	A03P5 ( A02PB
	A02PB ( A03P5

	A03P5
DB36.*
	A02PB

 DB15.*
	Omschrijving


	A02PB

DB14.*
	A03P5
DB35.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A03P5)
	DW0
	DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)

	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)
	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A03P5)

	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie 
	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie 

	DW6
	DW6
	Verzoek Productcode Silo 14
	DW6
	DW6
	Product code Silo 14

	DW8
	DW8
	Verzoek Productcode Silo 13
	DW8
	DW8
	Product code Silo 13

	DW10
	DW10
	
	DW10
	DW10
	

	DW12
	DW12
	
	DW12
	DW12
	

	DW14
	DW14
	
	DW14
	DW14
	

	DW16
	DW16
	
	DW16
	DW16
	

	DW18
	DW18
	
	DW18
	DW18
	

	DW20
	DW20
	
	DW20
	DW20
	

	DBD22
	DBD22
	
	DBD22
	DBD22
	Silo 14 WT7244

	DBD26
	DBD26
	
	DBD26
	DBD26
	Silo 13 WT7204


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A03P5 ( A02PB
	A02PB ( A03P5

	A03P5
DB36.*
	A02PB

DB15.*
	Omschrijving
	A02PB

DB14.*
	A03P5
DB35.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	DBX5.0
	DPI ZS1 : VZ beluchting S14
	DBX5.0
	DBX5.0
	S14: Beluchting in bedrijf

	DBX5.1
	DBX5.1
	DPI ZS1 : VZ afv. Ret.Prod. > S10
	DBX5.1
	DBX5.1
	S10: Melding hoog nivo

	DBX5.2
	DBX5.2
	DPI ZS1 : VZ afv. Ret.Prod. >  S4
	DBX5.2
	DBX5.2
	S10: VG Ret.Prod. S10 <  DPI ZS1

	DBX5.3
	DBX5.3
	
	DBX5.3
	DBX5.3
	S10: VG Ret.Prod. S4 <  DPI ZS1

	DBX5.4
	DBX5.4
	DPI ZS1 : Leegmeld S14
	DBX5.4
	DBX5.4
	S14: VG Product  > DPI

	DBX5.5
	DBX5.5
	DPI ZS1 : M3021 bedrijf
	DBX5.5
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	DBX5.6
	Processtop drukker kleedruimte zeven

	DBX5.7
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	DBX4.0
	DPI ZS2 : VZ beluchting S13
	DBX4.0
	DBX4.0
	S13: Beluchting in bedrijf

	DBX4.1
	DBX4.1
	DPI ZS2 : VZ afv. Ret.Prod. > S10
	DBX4.1
	DBX4.1
	S10: VG Ret.Prod. S10 <  DPI ZS2

	DBX4.2
	DBX4.2
	DPI ZS2 : VZ afv. Ret.Prod. >  S4
	DBX4.2
	DBX4.2
	S10: VG Ret.Prod. S4 <  DPI ZS2

	DBX4.3
	DBX4.3
	DPI ZS2 : Vrijgave afvoer silo
	DBX4.3
	DBX4.3
	S13: VG Product  > DPI

	DBX4.4
	DBX4.4
	DPI ZS2 : Leegmeld S13
	DBX4.4
	DBX4.4
	

	DBX4.5
	DBX4.5
	DPI ZS2 : M3023 bedrijf
	DBX4.5
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	DBX4.6
	DPI ZS1 : Vrijgave afvoer silo
	DBX4.6
	DBX4.6
	

	DBX4.7
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	DBX4.7
	


6.2.37 0A9P1 <> 1B2P2.

	0A9P1 ( 1B2P2
	1B2P2 ( 0A9P1

	0A9P1
	1B2P2
	Omschrijving
	1B2P2
	0A9P1
	Omschrijving

	V24000
	V9300
	Bitinfo algemeen
	V9350
	V24050
	Bitinfo algemeen

	V24001
	V9301
	-
	V9351
	V24051
	-

	V24002
	V9302
	-
	V9352
	V24052
	-

	V24003
	V9303
	-
	V9353
	V24053
	-

	V24004
	V9304
	-
	V9354
	V24054
	-

	V24005
	V9305
	-
	V9355
	V24055
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	0A9P1 (  1B2P2
	
	1B2P2   (  0A9P1

	Zend
	Ontvangst
	V24000.* (  C???? etc.
	Ontvangst
	V9350.* (  C????? etc.

	(*)
	in 1B2P2:
	Omschrijving
	in 0A9P1:
	Omschrijving

	.16
	C4080
	Routevraag OM-losplaats 1
	C4000
	Routeantwoord OM-losplaats 1

	.15
	C4081
	Productvraag OM-losplaats 1
	C4001
	Productantwoord OM-losplaats 1

	.14
	C4082
	Routevraag OM-losplaats 2
	C4002
	Routeantwoord OM-losplaats 2

	.13
	C4083
	Productvraag OM-losplaats 2
	C4003
	Productantwoord OM-losplaats 2

	.12
	C4084
	OM-losplaats 1 sleutel niet vrijgegeven
	C4004
	Lampentest LP243 OM-Losplaats 1

	.11
	C4085
	OM-losplaats 2 sleutel niet vrijgegeven
	C4005
	Lampentest LP544 OM-Losplaats 2

	.10
	C4086
	Routevraag OM-losplaats 3
	C4006
	Routeantwoord OM-losplaats 3

	.9
	C4087
	Productvraag OM-losplaats 3
	C4007
	Productantwoord OM-losplaats 3

	.8
	C4088
	OM-losplaats 3 sleutel niet vrijgegeven
	C4008
	Lampentest LP2610 OM-Losplaats 2

	.
	-
	-
	-
	-

	.3
	-
	-
	-
	-

	.2
	C4094
	-
	C4014
	-

	.1
	C4095
	Watchdog-puls 
	C4015
	Watchdog-puls 


6.2.38 0A9P1 <> 2A4P1

	0A9P1 ( 2A4P1
	2A4P1( 0A9P1

	0A9P1
	2A4P1
	Omschrijving
	0A9P1
	2A4P1
	Omschrijving

	V24100
	DB31, DW0
	Levendcontrole teller (0A9P1)
	V24150
	DB30, DW0
	Levendcontrole teller (2A4P1)

	V24101
	DB31, DW2
	Retour levendcontroleteller (2A4P1)
	V24151
	DB30, DW2
	Retour levendcontroleteller (0A9P1)

	V24102
	DB31, DW4
	Bitinfo algemeen
	V24152
	DB30, DW4
	Bitinfo algemeen

	V24103
	DB31, DW6
	Bitinfo algemeen II
	V24153
	DB30, DW6
	Bitinfo algemeen II

	V24104
	DB31, DW8
	Productnummer Losplaats 1
	V24154
	DB30, DW8
	

	V24105
	DB31, DW10
	Productnummer Losplaats 2
	V24155
	DB30, DW10
	

	V24106
	DB31, DW10
	Sleutelnummer Losplaats 1
	V24156
	DB30, DW12
	

	V24107
	DB31, DW10
	Sleutelnummer Losplaats 2
	V24157
	DB30, DW14
	

	V24108
	DB31, DW12
	- 
	V24158
	DB30, DW16
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	
	
	0A9P1 ( 2A4P1
	
	2A4P1( 0A9P1

	Zend
	ontvangst
	V24102.* (  DB31, DBX5.0 etc.
	ontvangst
	DB30.DBX5.0.* (  C4020 etc.

	(*)
	in 2A4P1:
	Omschrijving
	in 0A9P1:
	Omschrijving

	.16
	DB31, DBX5.0
	Routevraag Losplaats 1
	C4020
	Routeantwoord Losplaats 1

	.15
	DB31, DBX5.1
	Productvraag Losplaats 1
	C4021
	Productantwoord Losplaats 1

	.14
	DB31, DBX5.2
	Routevraag Losplaats 2
	C4022
	Routeantwoord Losplaats 2

	.13
	DB31, DBX5.3
	Productvraag Losplaats 2
	C4023
	Productantwoord Losplaats 2

	.12
	DB31, DBX5.4
	Losplaats 1, drukknop 1 slang
	C4024
	Vrijgave Losplaats 1 -> lamp groen

	.11
	DB31, DBX5.5
	Losplaats 1, drukknop 2 slangen
	C4025
	Storing Losplaats 1 -> lamp rood 

	.10
	DB31, DBX5.6
	Losplaats 1, drukknop start lossen
	C4026
	Vrijgave Losplaats 2 -> lamp groen

	.9
	DB31, DBX5.7
	Losplaats 1, drukknop afmelden
	C4027
	Storing Losplaats 2 -> lamp rood 

	.8
	DB31, DBX4.0
	Losplaats 1, drukknop stop lossen
	C4028
	Losplaats 1, 1 slang -> lamp groen

	.7
	DB31, DBX4.1
	Losplaats 1, drukknop lampentest
	C4029
	Losplaats 1, 2 slangen -> lamp groen 

	.6
	DB31, DBX4.2
	Losplaats 2, drukknop 1 slang
	C4030
	Losplaats 1, afmelden -> lamp groen 

	.5
	DB31, DBX4.3
	Losplaats 2, drukknop 2 slangen
	C4031
	Losplaats 1, CIP -> lamp rood

	.4
	DB31, DBX4.4
	Losplaats 2, drukknop start lossen
	C4032
	Losplaats 2, 1 slang -> lamp groen

	.3
	DB31, DBX4.5
	Losplaats 2, drukknop afmelden
	C4033
	Losplaats 2, 2 slangen -> lamp groen 

	.2
	DB31, DBX4.6
	Losplaats 2, drukknop stop lossen
	C4034
	Losplaats 2, afmelden -> lamp groen 

	.1
	DB31, DBX4.7
	Losplaats 2, drukknop lampentest
	C4035
	Losplaats 2, CIP -> lamp rood


Hierin is de bitinfo als volgt:
	
	
	0A9P1 ( 2A4P1
	
	2A4P1( 0A9P1

	Zend
	ontvangst
	V24103.* (  DB31, DBX6.0 etc.
	ontvangst
	DB30.DBX7.0.* (  C4036 etc.

	(*)
	in 2A4P1:
	Omschrijving
	in 0A9P1:
	Omschrijving

	.16
	DB31, DBX7.0
	
	C4036
	Vrijgave Losplaats 1 -> lamp groen B

	.15
	DB31, DBX7.1
	
	C4037
	Storing Losplaats 1 -> lamp rood B

	.14
	DB31, DBX7.2
	
	C4038
	Vrijgave Losplaats 2 -> lamp groen B

	.13
	DB31, DBX7.3
	
	C4039
	Storing Losplaats 2 -> lamp rood B

	.12
	DB31, DBX7.4
	
	C4040
	Losplaats 1, 1 slang -> lamp groen B

	.11
	DB31, DBX7.5
	
	C4041
	Losplaats 1, 2 slangen -> lamp groen B 

	.10
	DB31, DBX7.6
	
	C4042
	Losplaats 1, afmelden -> lamp groen B

	.9
	DB31, DBX7.7
	
	C4043
	Losplaats 1, CIP -> lamp rood B

	.8
	DB31, DBX6.0
	
	C4044
	Losplaats 2, 1 slang -> lamp groen B

	.7
	DB31, DBX6.1
	
	C4045
	Losplaats 2, 2 slangen -> lamp groen B 

	.6
	DB31, DBX6.2
	
	C4046
	Losplaats 2, afmelden -> lamp groen B

	.5
	DB31, DBX6.3
	
	C4047
	Losplaats 2, CIP -> lamp rood B

	.4
	DB31, DBX6.4
	
	C4048
	

	.3
	DB31, DBX6.5
	
	C4049
	

	.2
	DB31, DBX6.6
	
	C4050
	

	.1
	DB31, DBX6.7
	
	C4051
	


6.2.39 A02P8 <> A02PB

	A02P8 ( A02PB
	A02PB( A02P8

	A02P8


	A02PB

 DB13.*
	Omschrijving


	A02PB

DB12.*
	A02P8
	Omschrijving



	V5000
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02P8)
	DW0
	V5050
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)

	V5001
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)
	DW2
	V5051
	Retour levendcontroleteller (A02P8)

	V5002
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie
	DW4
	V5052
	Bitinfo Lactose Productie

	V5003
	DW6
	Bitinfo Lactose Productie
	DW6
	V5053
	Bitinfo Lactose Productie

	V5004
	DW8
	Bitinfo Lactose Productie
	DW8
	V5054
	Bitinfo Lactose Productie

	V5005
	DW10
	Bitinfo Lactose Productie
	DW10
	V5055
	Bitinfo Lactose Productie

	V5006
	DBD12
	ED: Nivo ontvangst hopper D104
	DW12
	V5056
	Bitinfo Lactose Productie

	V5007
	--
	Used as real
	DW14
	V5057
	Bitinfo Lactose Productie

	V5008
	DBD16
	ED: Nivo ontvangst hopper D127
	DBD16
	V5058
	Reserve

	V5009
	--
	Used as real
	-
	V5059
	Used as real

	V5010
	DBD20
	ED: Nivo ontvangst hopper D271
	DW20
	V5060
	A02-PT7433 naar regelaar A02-PI7439 
2e transport  belading  (Raw 0..32000)

	V5011
	--
	Used as real
	DW22
	V5061
	A02-PT7663 naar regelaar A02-PI7679 drukreg. blower 6/7 (Raw 0..32000)

	V5012
	DBD24
	Reserve
	DW24
	V5062
	

	V5013
	-
	Used as real
	DW26
	V5063
	

	V5014
	DBD28
	E02P9: teller goede zakken
	DW28
	V5064
	

	V5015
	--
	Used as real
	DW30
	V5065
	

	V5016
	DBD32
	E02P9: teller afgekeurde zakken
	DW32
	V5066
	

	V5017
	--
	Used as real
	DW34
	V5067
	

	V5018
	DBD36
	E02P9: teller totaal zakken (ton)
	DBD36
	V5068
	

	V5019
	--
	Used as real
	-
	V5069
	

	V5020
	DBD40
	Reserve
	DBD40
	V5070
	

	V5021
	-
	Used as real
	-
	V5071
	

	V5022
	DBD44
	Reserve
	DBD44
	V5072
	

	V5023
	-
	Used as real
	-
	V5073
	

	V5024
	DBD48
	Reserve
	DBD48
	V5074
	

	V5025
	-
	Used as real
	-
	V5075
	

	V5026
	DW52
	PalletType afname pos op draaitafel vanuit bestaande fabriek (0 = blanco, 1 = nvt, 2 = nvt, 3 =Drum 4= Matam, 5 = domme pallet)
	DBD52
	V5076
	

	V5027
	DW54
	
	-
	V5077
	

	V5028
	DW56
	
	DBD56
	V5078
	

	V5029
	DW58
	E02P9: teller totaal zakken (aantal)
	-
	V5079
	

	V5030
	DW60
	Reserve
	DBD60
	V5080
	

	V5031
	DW62
	Reserve
	-
	V5081
	

	V5032
	DW64
	Reserve
	DBD64
	V5082
	

	V5033
	DW66
	Reserve
	-
	V5083
	

	V5034
	DW68
	Bitinfo Lactose Productie
	DW68
	V5084
	Bevestiging pallet afgenomen ( 0 = rust, 100 = verwerkt)

	V5035
	DW70
	Bitinfo Lactose Productie
	DW70
	V5085
	Reserve (array 0..14)

	V5036
	DW72
	Reserve (array 0..13)
	DW72
	V5086
	Reserve (array 1..14)

	-
	-
	
	-
	-
	-

	V5049
	DW98
	Reserve (array 13..13)
	DW98
	V5099
	Reserve (array 14..14)


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02P8 ( A02PB
	A02PB( A02P8

	A02P8

V5002*
	A02PB

DB13.*
	Omschrijving
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5052.*
	Omschrijving

	.16
	DBX5.0
	ED: VG Ontvangt poeder hopper D271
	DBX5.0
	.16
	KV7140  van sluis 2

	.15
	DBX5.1
	ED: VG Ontvangst poeder hopper D127
	DBX5.1
	.15
	KV7140  van sluis 4

	.14
	DBX5.2
	ED: VG Ontvangst poeder hopper D104
	DBX5.2
	.14
	KV7141  van sluis 3

	.13
	DBX5.3
	ED: Afzuiging  D946 in bedrijf
	DBX5.3
	.13
	KV7141  van KV7140

	.12
	DBX5.4
	
	DBX5.4
	.12
	KV7142  van sluis 1

	.11
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	.11
	KV7142  van KV7144

	.10
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	.10
	KV7143  naar KV7144

	.9
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	.9
	KV7143  van KV7141

	.8
	DBX4.0
	ED: Ontvangst hopper O104 naar Bulkwagen
	DBX4.0
	.8
	KV7144  van KV7143

	.7
	DBX4.1
	ED: Ontvangst hopper O127 naar Bulkwagen
	DBX4.1
	.7
	KV7144  van KV7145

	.6
	DBX4.2
	ED: Ontvangst hopper O271 naar Bulkwagen
	DBX4.2
	.6
	KV7145  naar KV7141

	.5
	DBX4.3
	ED: Hoognivo Bulkwagen
	DBX4.3
	.5
	KV7145  naar KV7144

	.4
	DBX4.4
	ED:QV3136 Monstername Actief
	DBX4.4
	.4
	KV7146  van KV7142

	.3
	DBX4.5
	ED:Monstername keuze hand
	DBX4.5
	.3
	KV7146  naar KV7142

	.2
	DBX4.6
	ED:Monstername keuze Auto
	DBX4.6
	.2
	KV7147  van KV7141

	.1
	DBX4.7
	ED:Aansturing QV8136
	DBX4.7
	.1
	KV7147  van KV7146


	A02P8 ( A02PB
	A02PB ( A02P8

	A02P8

V5003*
	A02PB

DB13.*
	Omschrijving
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5053.*
	Omschrijving

	.16
	DBX7.0
	M8026  bedrijf
	DBX7.0
	.16
	KV7159  dicht

	.15
	DBX7.1
	M8028  bedrijf
	DBX7.1
	.15
	KV7160  dicht

	.14
	DBX7.2
	M8036  bedrijf
	DBX7.2
	.14
	KV7161  dicht

	.13
	DBX7.3
	M8038  bedrijf
	DBX7.3
	.13
	KV7164  dicht

	.12
	DBX7.4
	M8042  bedrijf
	DBX7.4
	.12
	KV7165  dicht

	.11
	DBX7.5
	M8043  bedrijf
	DBX7.5
	.11
	KV7166  dicht

	.10
	DBX7.6
	M8044  bedrijf
	DBX7.6
	.10
	KV7167  dicht

	.9
	DBX7.7
	M8046  bedrijf
	DBX7.7
	.9
	KV7170  dicht

	.8
	DBX6.0
	M8048  bedrijf
	DBX6.0
	.8
	KV7171  dicht

	.7
	DBX6.1
	M8056  bedrijf
	DBX6.1
	.7
	KV7172  dicht

	.6
	DBX6.2
	KV8101  MATAM
	DBX6.2
	.6
	KV7173  dicht

	.5
	DBX6.3
	KV8101  BVS/DRUM/BB
	DBX6.3
	.5
	KV7174  dicht

	.4
	DBX6.4
	KV8102  DRUM/BB
	DBX6.4
	.4
	KV7175  dicht

	.3
	DBX6.5
	KV8102  BVS
	DBX6.5
	.3
	KV7178  dicht

	.2
	DBX6.6
	KV8105  Sperlucht
	DBX6.6
	.2
	FT7660  flow laag

	.1
	DBX6.7
	LS8261  BB hopper HL
	DBX6.7
	.1
	M7050  bedrijf


	A02P8( A02PB
	A02PB ( A02P8

	A02P8

V5004*
	A02PB

DB13.*
	Omschrijving
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5054.*
	Omschrijving

	.16
	DBX9.0
	BigBag  vulling
	DBX9.0
	.16
	M7051  bedrijf

	.15
	DBX9.1
	LS8421  O271 HL
	DBX9.1
	.15
	M7052  bedrijf

	.14
	DBX9.2
	LS8441  O127 HL
	DBX9.2
	.14
	M7053  bedrijf

	.13
	DBX9.3
	LS8481  MATAMoverHL
	DBX9.3
	.13
	M7054  bedrijf

	.12
	DBX9.4
	MATAM  bedrijf
	DBX9.4
	.12
	M7056  bedrijf

	.11
	DBX9.5
	HULO  bedrijf
	DBX9.5
	.11
	M7066  bedrijf

	.10
	DBX9.6
	LS8581  Stofk. HL
	DBX9.6
	.10
	M7067  bedrijf

	.9
	DBX9.7
	LS8701  O104 HL
	DBX9.7
	.9
	M7070  bedrijf

	.8
	DBX8.0
	Vrijgave productie bunker 1
	DBX8.0
	.8
	M7071  bedrijf

	.7
	DBX8.1
	Vrijgave productie bunker 2
	DBX8.1
	.7
	M7080  bedrijf

	.6
	DBX8.2
	E02P9: T542 transportband sluitstraat
	DBX8.2
	.6
	M7081  bedrijf  >  M7083  

	.5
	DBX8.3
	E02P9: T546 afvoertransportband 
	DBX8.3
	.5
	M7081  bedrijf  >  M7059  

	.4
	DBX8.4
	Bedrijfsmelding schroef drumbelading
	DBX8.4
	.4
	M7082  bedrijf

	.3
	DBX8.5
	Bedrijfsmelding schroef bulkbelading
	DBX8.5
	.3
	M7083  bedrijf

	.2
	DBX8.6
	Storing 5100/01 EU 76 PLC netwerk
	DBX8.6
	.2
	M7084  bedrijf

	.1
	DBX8.7
	Storing 5100/02 EU 77 Data netwerk
	DBX8.7
	.1
	M7085  bedrijf


	A02P8( A02PB
	A02PB ( A02P8

	A02P8

V5005*
	A02PB

DB13.*
	Omschrijving
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5055.*
	Omschrijving

	.16
	DBX11.0
	Fike D106 in bedrijf
	DBX11.0
	.16
	M7090  bedrijf

	.15
	DBX11.1
	Fike D106 activatie
	DBX11.1
	.15
	M7091  bedrijf

	.14
	DBX11.2
	Fike D945 in bedrijf
	DBX11.2
	.14
	M7092  bedrijf

	.13
	DBX11.3
	Fike D945 activatie
	DBX11.3
	.13
	M7093  bedrijf

	.12
	DBX11.4
	
	DBX11.4
	.12
	M7094  bedrijf

	.11
	DBX11.5
	
	DBX11.5
	.11
	M7095  bedrijf

	.10
	DBX11.6
	Hopper D271 VZ naar AG stop toevoer
	DBX11.6
	.10
	Hopper D271 VG leegdraaien route

	.9
	DBX11.7
	Hopper D127 VZ naar AG stop toevoer
	DBX11.7
	.9
	Hopper D127 VG leegdraaien route

	.8
	DBX10.0
	Hopper D104 VZ naar AG stop toevoer
	DBX10.0
	.8
	Hopper D104 VG leegdraaien route

	.7
	DBX10.1
	KV8129 standsmelding -> D104
	DBX10.1
	.7
	KV8129  naar D104

	.6
	DBX10.2
	KV8129 standsmelding -> D271
	DBX10.2
	.6
	KV8129  naar D271 

	.5
	DBX10.3
	
	DBX10.3
	.5
	KV8129 in storing

	.4
	DBX10.4
	KV8127 Standsmelding -> D127
	DBX10.4
	.4
	KV8127   naar D127

	.3
	DBX10.5
	
	DBX10.5
	.3
	KV8127 in storing

	.2
	DBX10.6
	KV8126 standsmelding -> D104
	DBX10.6
	.2
	KV8126    naar D104

	.1
	DBX10.7
	
	DBX10.7
	.1
	KV8126 in storing


	A02P8( A02PB
	A02PB ( A02P8

	
	
	
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5056.*
	Omschrijving

	
	
	
	DBX13.0
	.16
	Commando neem monster PSD Bulkwagen

	
	
	
	DBX13.1
	.15
	

	
	
	
	DBX13.2
	.14
	

	
	
	
	DBX13.3
	.13
	

	
	
	
	DBX13.4
	.12
	

	
	
	
	DBX13.5
	.11
	

	
	
	
	DBX13.6
	.10
	

	
	
	
	DBX13.7
	.9
	

	
	
	
	DBX12.0
	.8
	

	
	
	
	DBX12.1
	.7
	

	
	
	
	DBX12.2
	.6
	

	
	
	
	DBX12.3
	.5
	

	
	
	
	DBX12.4
	.4
	

	
	
	
	DBX12.5
	.3
	KV8129 storing acknowledged

	
	
	
	DBX12.6
	.2
	KV8127 storing acknowledged

	
	
	
	DBX12.7
	.1
	KV8126 storing acknowledged


	A02P8( A02PB
	A02PB ( A02P8

	
	
	
	A02PB

DB12.*
	A02P8

V5057.*
	Omschrijving

	
	
	
	DBX17.0
	.16
	

	
	
	
	DBX17.1
	.15
	

	
	
	
	DBX17.2
	.14
	

	
	
	
	DBX17.3
	.13
	

	
	
	
	DBX17.4
	.12
	

	
	
	
	DBX17.5
	.11
	

	
	
	
	DBX17.6
	.10
	

	
	
	
	DBX17.7
	.9
	

	
	
	
	DBX16.0
	.8
	

	
	
	
	DBX16.1
	.7
	

	
	
	
	DBX16.2
	.6
	

	
	
	
	DBX16.3
	.5
	

	
	
	
	DBX16.4
	.4
	

	
	
	
	DBX16.5
	.3
	

	
	
	
	DBX16.6
	.2
	

	
	
	
	DBX16.7
	.1
	


6.2.40 A02P8 <> A02PD
	A02P8 ( A02PD
	A02PD( A02P8

	A02P8


	A02PD

DB13.*
	Omschrijving


	A02PD 

DB12.*
	A02P8
	Omschrijving



	V5100
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02P8)
	DW0
	V5150
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PD)

	V5101
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PD)
	DW2
	V5151
	Retour levendcontroleteller (A02P8)

	V5102
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie
	DW4
	V5152
	Bitinfo Lactose Productie

	V5103
	DW6
	PalletType drumlijn bij opzetten transport (0 = blanco, 10 = Drum vol, 11= Drum rest)
	DW6
	V5153
	Bevestiging pallet  ( 0 = rust, 100 = verwerkt)

	V5104
	DW8
	PalletType Buffer pos. 1
	
	
	

	V5105
	DW10
	PalletType Buffer pos. 2
	
	
	

	V5106
	DW12
	PalletType Buffer pos. 3
	
	
	

	V5107
	DW14
	PalletType Buffer pos. 4
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02P8 ( A02PD
	A02PD( A02P8

	A02P8

V5102*
	A02PD
DB13.*
	Omschrijving
	A02PD
DB12.*
	A02P8

V5052.*
	Omschrijving

	.16
	DBX5.0
	
	DBX5.0
	.16
	

	.15
	DBX5.1
	
	DBX5.1
	.15
	

	.14
	DBX5.2
	
	DBX5.2
	.14
	

	.13
	DBX5.3
	
	DBX5.3
	.13
	

	.12
	DBX5.4
	
	DBX5.4
	.12
	

	.11
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	.11
	

	.10
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	.10
	

	.9
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	.9
	

	.8
	DBX4.0
	
	DBX4.0
	.8
	

	.7
	DBX4.1
	
	DBX4.1
	.7
	

	.6
	DBX4.2
	
	DBX4.2
	.6
	

	.5
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	.5
	

	.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	.4
	

	.3
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	.3
	

	.2
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	.2
	

	.1
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	.1
	


6.2.41 A02PA <> A01P1

	A02PA ( A01P1
	A01P1 ( A02PA

	A02PA

DB12.*
	A01P1

 
	Omschrijving


	A01P1


	A02PA

DB13.*
	Omschrijving



	DBW0
	V6750
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02PA)
	V6700
	DBW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A01P1)

	DBW2
	V6751
	Retour levendcontroleteller (A01P1)
	V6701
	DBW2
	Retour levendcontroleteller (A02PA)

	DBW4
	V6752
	Bitinfo Lactose Productie
	V6702
	DBW4
	Bitinfo Lactose Productie

	DBW6
	V6753
	
	V6703
	DBW6
	

	DBW8
	V6754
	
	V6704
	DBW8
	

	DBW10
	V6755
	
	V6705
	DBW10
	

	DBW12
	V6756
	
	V6706
	DBW12
	

	DBW14
	V6757
	
	V6707
	DBW14
	

	DBW16
	V6758
	
	V6708
	DBW16
	

	DBW18
	V6759
	
	V6709
	DBW18
	

	DBW20
	V6760
	
	V6710
	DBW20
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PA ( A01P1
	A01P1 ( A02PA

	A02PA

DB12.*
	A01P1

V6752*
	Omschrijving
	A01P1

V6702.*
	A02PA

DB13.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	.16
	M9078 vrijgave CIP ventilator
	.16
	DBX5.0
	M9078 verzoek CIP ventilator

	DBX5.1
	.15
	Verzoek afvoer RMDL
	.15
	DBX5.1
	Vrijgave afvoer RMDL

	DBX5.2
	.14
	Vrijgave CIP RMDL circuit
	.14
	DBX5.2
	Verzoek CIP RMDL circuit

	DBX5.3
	.13
	
	.13
	DBX5.3
	O157 : hoog niveau

	DBX5.4
	.12
	
	.12
	DBX5.4
	

	DBX5.5
	.11
	
	.11
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	.10
	
	.10
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	.9
	
	.9
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	.8
	
	.8
	DBX4.0
	

	DBX4.1
	.7
	
	.7
	DBX4.1
	

	DBX4.2
	.6
	
	.6
	DBX4.2
	

	DBX4.3
	.5
	
	.5
	DBX4.3
	

	DBX4.4
	.4
	
	.4
	DBX4.4
	

	DBX4.5
	.3
	
	.3
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	.2
	
	.2
	DBX4.6
	

	DBX4.7
	.1
	
	.1
	DBX4.7
	


6.2.42 A02PA <> K01P1
	A02PA ( K01P1
	K01P1 ( A02PA

	A02PA

DB22.*
	K01P1

 
	Omschrijving


	K01P1


	A02PA

DB21.*
	Omschrijving



	DB22.DW0
	V4750
	Retour WD van K01P1
	V4700
	DB21.DW0
	WD van K01P1

	DB22.DW2
	V4751
	WD van A02PA
	V4701
	DB21.DW2
	Retour WD van A02PA

	DB22.DW4
	V4752
	Bit info
	V4702
	DB21.DW4
	Bit info

	DB22.DD6
	V4753
	Do not use
	V4703
	DB21.DW6
	Do not use

	
	V4754
	Do not use
	V4704
	DB21.DW8
	Do not use

	DB22.DD10
	V4755
	Do not use
	V4705
	DB21.DW10
	Do not use

	
	V4756
	Do not use
	V4706
	DB21.DW12
	Do not use

	DB22.DD14
	V4757
	Do not use
	V4707
	DB21.DW14
	Do not use

	
	V4758
	Do not use
	V4708
	DB21.DW16
	Do not use

	DB22.DD18
	V4759
	Do not use
	V4709
	DB21.DW18
	Do not use

	
	V4760
	Do not use
	V4710
	DB21.DW20
	Do not use

	DB22.DD22
	V4761
	PV2239 Bypassklep Output
	V4711
	DB21.DD22
	PV2239 Bypassklep Setpoint

	
	V4762
	Real
	V4712
	
	Real

	DB22.DD26
	V4763
	PV2739 i-30 Output
	V4713
	DB21.DD26
	PV2239 Bypassklep P-actie

	
	V4764
	Real
	V4714
	
	Real

	DB22.DD30
	V4765
	PT9231 Druk Lactosefabriek
	V4715
	DB21.DD30
	PV2239 Bypassklep I-actie

	
	V4766
	Real
	V4716
	
	Real

	DB22.DD34
	V4767
	A30FT2721 Flow heetwater i-30
	V4717
	DB21.DD34
	PV2239 Bypassklep D-actie

	
	V4768
	Real
	V4718
	
	Real

	
	
	
	V4719
	DB21.DD38
	PV2239 Bypassklep Output

	
	
	
	V4720
	
	Real

	
	
	
	V4721
	DB21.DD42
	PV2739 i-30 Setpoint

	
	
	
	V4722
	
	Real

	
	
	
	V4723
	DB21.DD46
	PV2739 i-30 P-actie

	
	
	
	V4724
	
	Real

	
	
	
	V4725
	DB21.DD50
	PV2739 i-30 I-actie

	
	
	
	V4726
	
	Real

	
	
	
	V4727
	DB21.DD54
	PV2739 i-30 D-actie

	
	
	
	V4728
	
	Real

	
	
	
	V4729
	DB21.DD58
	PV2739 i-30 Output

	
	
	
	V4730
	
	Real

	
	
	
	V4731
	DB21.DW62
	Reserve


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PA ( K01P1
	K01P1 ( A02PA

	A02PA

DB22.*
	K01P1

V4752*
	Omschrijving
	K01P1

V4702.*
	A02PA

DB21.*
	Omschrijving

	DBX5.7
	.16
	PT9231 Druk Lactosefabriek QBad
	.16
	DBX5.7
	PV2239 Bypassklep Hand

	DBX 5.6
	.15
	
	.15
	DBX 5.6
	PV2739 i-30 Hand

	DBX 5.5
	.14
	
	.14
	DBX 5.5
	

	DBX 5.4
	.13
	
	.13
	DBX 5.4
	

	DBX 5.3
	.12
	
	.12
	DBX 5.3
	

	DBX 5.2
	.11
	
	.11
	DBX 5.2
	

	DBX 5.1
	.10
	
	.10
	DBX 5.1
	

	DBX 5.0
	.9
	
	.9
	DBX 5.0
	

	DBX 4.7
	.8
	
	.8
	DBX 4.7
	

	DBX 4.6
	.7
	
	.7
	DBX 4.6
	

	DBX 4.5
	.6
	
	.6
	DBX 4.5
	

	DBX 4.4
	.5
	
	.5
	DBX 4.4
	

	DBX 4.3
	.4
	
	.4
	DBX 4.3
	

	DBX 4.2
	.3
	
	.3
	DBX 4.2
	

	DBX 4.1
	.2
	
	.2
	DBX 4.1
	

	DBX 4.0
	.1
	
	.1
	DBX 4.0
	


6.2.43 A02PA <> A30P2

	A02PA ( A30P2

Connection ID: 16#523540
	A30P2 ( A02PA

Connection ID: 16#540523

	A02PA
	A30P2
	Omschrijving
	A30P2
	A02PA
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Watchdog A30P2
	R_00
	RD_R_00
	Watchdog A02PA

	R_01
	RD_R_01
	Watchdog A02PA
	R_01
	RD_R_01
	Watchdog A30P2

	R_02
	RD_R_02
	PT9231 Druk Lactosefabriek
	R_02
	RD_R_02
	FT2721 Flow HW I30

	R_03
	RD_R_03
	PV2739 Output I30
	R_03
	RD_R_03
	PV2739 Output I30

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Qbad PT9231
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	PV2739 in Hand
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


6.2.44 A02PB <> A02P6

	A02PB ( A02P6
	A02P6 ( A02PB

	A02PB

DB10.*
	A02P6

 
	Omschrijving


	A02P6


	A02PB

DB11.*
	Omschrijving



	DBW0
	V6550
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02PB)
	V6500
	DBW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02P6)

	DBW2
	V6551
	Retour levendcontroleteller (A02P6)
	V6501
	DBW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)

	DBW4
	V6552
	Bitinfo Lactose Productie
	V6502
	DBW4
	Bitinfo Lactose Productie

	DBW6
	V6553
	
	V6503
	DBW6
	

	DBW8
	V6554
	
	V6504
	DBW8
	

	DBW10
	V6555
	
	V6505
	DBW10
	

	DBW12
	V6556
	
	V6506
	DBW12
	

	DBW14
	V6557
	
	V6507
	DBW14
	

	DBW16
	V6558
	
	V6508
	DBW16
	

	DBW18
	V6559
	
	V6509
	DBW18
	

	DBW20
	V6560
	
	V6510
	DBW20
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PB ( A02P6
	A02P6 ( A02PB

	A02PB

DB10.*
	A02P6

V6552*
	Omschrijving
	A02P6

V6502.*
	A02PB

DB11.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	.16
	S4: VZ dos Hervw poeder
	.16
	DBX5.0
	R&F Alg: VG Dos Hervw poeder

	DBX5.1
	.15
	Alg: VZ afv>2e afz. tank
	.15
	DBX5.1
	R&F Alg: VZ Water van VS1

	DBX5.2
	.14
	VS1: Water naar R&F OK
	.14
	DBX5.2
	Afz Tank: Afzoet VG afv. > 2e afz tank

	DBX5.3
	.13
	 
	.13
	DBX5.3
	 

	DBX5.4
	.12
	 
	.12
	DBX5.4
	 

	DBX5.5
	.11
	
	.11
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	.10
	
	.10
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	.9
	
	.9
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	.8
	
	.8
	DBX4.0
	

	DBX4.1
	.7
	
	.7
	DBX4.1
	

	DBX4.2
	.6
	
	.6
	DBX4.2
	

	DBX4.3
	.5
	
	.5
	DBX4.3
	

	DBX4.4
	.4
	
	.4
	DBX4.4
	

	DBX4.5
	.3
	
	.3
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	.2
	
	.2
	DBX4.6
	Storing 5100/02 EU 75 Data netwerk

	DBX4.7
	.1
	
	.1
	DBX4.7
	Storing 5100/02 EU 74 Data netwerk


6.2.45 A02PB <> A03P5
	A02PB ( A03P5
	A03P5 ( A02PB

	A02PB

DB14.*
	A03P5
DB35*
	Omschrijving


	A03P5
DB36.*
	A02PB

DB15.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)
	DW0
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A03P5)

	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A03P5)
	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)

	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie 
	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie 

	DW6
	DW6
	Product code Silo 14
	DW6
	DW6
	Verzoek Productcode Silo 14

	DW8
	DW8
	Product code Silo 13
	DW8
	DW8
	Verzoek Productcode Silo 13

	DW10
	DW10
	
	DW10
	DW10
	

	DW12
	DW12
	
	DW12
	DW12
	

	DW14
	DW14
	
	DW14
	DW14
	

	DW16
	DW16
	
	DW16
	DW16
	

	DW18
	DW18
	
	DW18
	DW18
	

	DW20
	DW20
	
	DW20
	DW20
	

	DBD22
	DBD22
	Silo 14 WT7244
	DBD22
	DBD22
	

	DBD26
	DBD26
	Silo 13 WT7204
	DBD26
	DBD26
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PB ( A03P5
	A03P5 ( A02PB

	A02PB

DB14.*
	A03P5
DB35*
	Omschrijving
	A03P5
DB36.*
	A02PB

DB15.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	DBX5.0
	S14: Beluchting in bedrijf
	DBX5.0
	DBX5.0
	DPI ZS1 : VZ beluchting S14

	DBX5.1
	DBX5.1
	S10: Melding hoog nivo
	DBX5.1
	DBX5.1
	DPI ZS1 : VZ afv. Ret.Prod. > S10

	DBX5.2
	DBX5.2
	S10: VG Ret.Prod. S10 <  DPI ZS1
	DBX5.2
	DBX5.2
	DPI ZS1 : VZ afv. Ret.Prod. >  S4

	DBX5.3
	DBX5.3
	S10: VG Ret.Prod. S4 <  DPI ZS1
	DBX5.3
	DBX5.3
	

	DBX5.4
	DBX5.4
	S14: VG Product  > DPI
	DBX5.4
	DBX5.4
	DPI ZS1 : Leegmeld S14

	DBX5.5
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	DBX5.5
	DPI ZS1 : M3021 bedrijf

	DBX5.6
	DBX5.6
	Processtop drukker kleedruimte zeven
	DBX5.6
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	DBX4.0
	S13: Beluchting in bedrijf
	DBX4.0
	DBX4.0
	DPI ZS2 : VZ beluchting S13

	DBX4.1
	DBX4.1
	S10: VG Ret.Prod. S10 <  DPI ZS2
	DBX4.1
	DBX4.1
	DPI ZS2 : VZ afv. Ret.Prod. > S10

	DBX4.2
	DBX4.2
	S10: VG Ret.Prod. S4 <  DPI ZS2
	DBX4.2
	DBX4.2
	DPI ZS2 : VZ afv. Ret.Prod. >  S4

	DBX4.3
	DBX4.3
	S13: VG Product  > DPI
	DBX4.3
	DBX4.3
	DPI ZS2 : Vrijgave afvoer silo

	DBX4.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	DBX4.4
	DPI ZS2 : Leegmeld S13

	DBX4.5
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	DBX4.5
	DPI ZS2 : M3023 bedrijf

	DBX4.6
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	DBX4.6
	DPI ZS1 : Vrijgave afvoer silo

	DBX4.7
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	DBX4.7
	


6.2.46 A02PB <> A02PC

	A02PB ( A02PC
	A02PC ( A02PB

	A02PB

DB20.*
	A02PC

 DB30
	Omschrijving


	A02PC
 DB31
	A02PB

DB21.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)
	DW0
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02PC)

	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PC)
	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)

	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie
	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie

	DW6
	DW6
	Bitinfo Lactose Productie
	DW6
	DW6
	Bitinfo Lactose Productie

	DW8
	DW8
	Bitinfo Lactose Productie
	DW8
	DW8
	Bitinfo Lactose Productie

	DW10
	DW10
	PalletType afname pos op draaitafel vanuit bestaande fabriek (0 = blanco, 1 = nvt, 2 = nvt, 3 =Drum 4= Matam, 5 = domme pallet)
	DW10
	DW10
	Bitinfo Lactose Productie

	DW12
	DW12
	Actuele Datum (Used as DATE)
	DW12
	DW12
	PalletType bij Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5  = domme pallet)

	DW14
	DW14
	Actuele Tijd
	DW14
	DW14
	PalletType 1ste pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5 = domme pallet)

	
	
	Used as TIME of DAY
	DW16
	DW16
	PalletType 2de pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam,5 = domme pallet)

	DBB18
	DBB18
	FMSFeedOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DW18
	DW18
	Bevestiging pallet afgenomen ( 0 = rust, 100 = verwerkt)

	
	
	Used as STRING[12]
	DBD20
	DBD20
	RESERVE

	DBB32
	DBB32
	FMSFoodOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	
	
	

	
	
	Used as STRING[12]
	DBD22
	DBD22
	RESERVE

	DBB46
	DBB46
	FMSMilledOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DBD24
	DBD24
	RESERVE

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	

	DBB60
	DBB60
	FMSievedOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DBD28
	DBD28
	Seq. nr FMSFeed BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB74
	DBB74
	FMSFeedOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD32
	DBD32
	Seq. nr FMSFood BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB88
	DBB88
	FMSFoodOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD36
	DBD36
	Seq. nr FMSMilled BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB102
	DBB102
	FMSMilledOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD40
	DBD40
	Seq. nr FMSieved BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB116
	DBB116
	FMSievedOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD44
	DBD44
	Seq. nr FMSFeed BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD48
	DBD48
	Seq. nr FMSFood BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Order input data BigBag vullijn 1:
	
	
	Used as DINT

	DW130
	DW130
	Bitinfo BigBag vullijn 1
	DBD52
	DBD52
	Seq. nr FMSMilled BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	DBD132
	DBD132
	Artikel nummer
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as DINT
	DBD56
	DBD56
	Seq. nr FMSieved BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	DBD136
	DBD136
	Batch nummer
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Order output data BigBag vullijn 1:

	DBD150
	DBD150
	Totale hoeveelheid
	DW60
	DW60
	Bitinfo BigBag vullijn 1

	
	
	Used as DINT
	DBD62
	DBD62
	BigBag Sequence nummer

	DBD154
	DBD154
	Transport route
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as DINT
	DBW66
	DBW66
	Actuele Datum (Used as DATE)

	DBD158
	DBD158
	Vullijn
	DBD68
	DBD68
	Actuele Tijd

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as TIME of DAY

	DBD162
	DBD162
	Sequential BigBag nummer
	DBD72
	DBD72
	Batch Order nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as STRING[12]

	DBD166
	DBD166
	FMSFeed BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD86
	DBD86
	Artikel Order nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD170
	DBD170
	FMSFood BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD90
	DBD90
	Setpoint Totale hoeveelheid [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD174
	DBD174
	FMSMilled BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD94
	DBD94
	Proces waarde Totale hoeveelheid [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD178
	DBD178
	FMSSieved BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD98
	DBD98
	Vullijn nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	
	
	Order input data BigBag vullijn 2:
	DBD102
	DBD102
	Order Bigbag Sequence nummer (BBnr)

	DW182
	DW182
	Bitinfo BigBag vullijn 2
	
	
	Used as DINT

	DBD184
	DBD184
	Artikel nummer
	DBD106
	DBD106
	Gewicht (BigBag) [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as REAL

	DBB188
	DBB188
	Batch nummer
	DBD110
	DBD110
	Order gereed

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBD202
	DBD202
	Totale hoeveelheid
	DBD114
	DBD114
	Alarm code

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD206
	DBD206
	Transport route
	DBD118
	DBD118
	Goedgekeurd

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD210
	DBD210
	Vullijn
	DBD122
	DBD122
	Pallet type

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD214
	DBD214
	Sequential BigBag nummer
	DBD126
	DBD126
	Sheet type

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD218
	DBD218
	FMSFeed BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	
	
	Order output data BigBag vullijn 2:

	
	
	Used as DINT
	DW130
	DW130
	Bitinfo BigBag vullijn 2

	DBD222
	DBD222
	FMSFood BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD132
	DBD132
	BigBag Sequence nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD226
	DBD226
	FMSMilled BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBW136
	DBW136
	Actuele Datum (Used as DATE)

	
	
	Used as DINT
	DBD138
	DBD138
	Actuele Tijd

	DBD230
	DBD230
	FMSSieved BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	
	
	Used as TIME of DAY

	
	
	Used as DINT
	DBD142
	DBD142
	Batch Order nummer

	DBW234 – DBW298
	DBW234 – DBW298
	Reserve
	
	
	Used as STRING[12]

	
	
	
	DBD156
	DBD156
	Artikel Order nummer

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DBD160
	DBD160
	Setpoint Totale hoeveelheid

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD164
	DBD164
	Proces waarde Totale hoeveelheid

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD168
	DBD168
	Vullijn nummer

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD172
	DBD172
	Order Bigbag Sequence nummer (BBnr)

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD176
	DBD176
	Gewicht (BigBag)

	
	
	
	
	
	Used as REAL

	
	
	
	DBD180
	DBD180
	Order gereed

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD184
	DBD184
	Alarm code

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD188
	DBD188
	Goedgekeurd

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD192
	DBD192
	Pallet type

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD196
	DBD196
	Sheet type

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBW200 – DBW228
	DBW200 – DBW228
	Reserve

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PB ( A02PC
	A02PC ( A02PB

	A02PB

DB20.*
	A02PC

 DB30
	Omschrijving
	A02PC
 DB31
	A02PB

DB21.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	DBX5.0
	Applicator data verwerkt
	DBX5.0
	DBX5.0
	

	DBX5.1
	DBX5.1
	
	DBX5.1
	DBX5.1
	

	DBX5.2
	DBX5.2
	
	DBX5.2
	DBX5.2
	

	DBX5.3
	DBX5.3
	
	DBX5.3
	DBX5.3
	

	DBX5.4
	DBX5.4
	
	DBX5.4
	DBX5.4
	

	DBX5.5
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	DBX4.0
	Stop Direct
	DBX4.0
	DBX4.0
	1060LS01 D935 HL

	DBX4.1
	DBX4.1
	
	DBX4.1
	DBX4.1
	1060LS02 D935 LL

	DBX4.2
	DBX4.2
	
	DBX4.2
	DBX4.2
	1070LS01 D934 HL

	DBX4.3
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	DBX4.3
	1070LS02 D934 A LL 

	DBX4.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	DBX4.4
	1070LS03 D934 B LL

	DBX4.5
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	DBX4.6
	

	DBX4.7
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	DBX4.7
	


Hierin is de bitinfo voor Bitinfo BigBag vullijn 1 als volgt:
	A02PB ( A02PC
	A02PC ( A02PB

	A02PB

DB20.*
	A02PC

 DB30
	Omschrijving
	A02PC
 DB31
	A02PB

DB21.*
	Omschrijving

	DBX131.0
	DBX131.0
	
	DBX61.0
	DBX61.0
	

	DBX131.1
	DBX131.1
	
	DBX61.1
	DBX61.1
	

	DBX131.2
	DBX131.2
	
	DBX61.2
	DBX61.2
	

	DBX131.3
	DBX131.3
	
	DBX61.3
	DBX61.3
	

	DBX131.4
	DBX131.4
	
	DBX61.4
	DBX61.4
	

	DBX131.5
	DBX131.5
	
	DBX61.5
	DBX61.5
	

	DBX131.6
	DBX131.6
	
	DBX61.6
	DBX61.6
	

	DBX131.7
	DBX131.7
	
	DBX61.7
	DBX61.7
	

	DBX130.0
	DBX130.0
	Nieuw Order Data Aanwezig
	DBX60.0
	DBX60.0
	Nieuw Order Data request

	DBX130.1
	DBX130.1
	Product aanwezig
	DBX60.1
	DBX60.1
	Order data bevestiging

	DBX130.2
	DBX130.2
	Toevoer actief / Product antw. D935
	DBX60.2
	DBX60.2
	Product request / Product vraag D935

	DBX130.3
	DBX130.3
	BigBag Data verwerkt
	DBX60.3
	DBX60.3
	Nieuwe BigBag Data Aanwezig

	DBX130.4
	DBX130.4
	Route Antwoord
	DBX60.4
	DBX60.4
	Route Vraag D935

	DBX130.5
	DBX130.5
	
	DBX60.5
	DBX60.5
	Vrijgave Vullen D935

	DBX130.6
	DBX130.6
	
	DBX60.6
	DBX60.6
	

	DBX130.7
	DBX130.7
	
	DBX60.7
	DBX60.7
	


Indien route vraag, A02PB kijkt naar het Artikel nummer behorende bij het data gebied van BB-lijn 1 waarin het artikelnummer staat.

Hierin is de bitinfo voor Bitinfo BigBag vullijn 2 als volgt:
	A02PB ( A02PC
	A02PC ( A02PB

	A02PB

DB20.*
	A02PC

 DB30
	Omschrijving
	A02PC
 DB31
	A02PB

DB21.*
	Omschrijving

	DBX183.0
	DBX183.0
	
	DBX131.0
	DBX131.0
	

	DBX183.1
	DBX183.1
	
	DBX131.1
	DBX131.1
	

	DBX183.2
	DBX183.2
	
	DBX131.2
	DBX131.2
	

	DBX183.3
	DBX183.3
	
	DBX131.3
	DBX131.3
	

	DBX183.4
	DBX183.4
	
	DBX131.4
	DBX131.4
	

	DBX183.5
	DBX183.5
	
	DBX131.5
	DBX131.5
	

	DBX183.6
	DBX183.6
	
	DBX131.6
	DBX131.6
	

	DBX183.7
	DBX183.7
	
	DBX131.7
	DBX131.7
	

	DBX182.0
	DBX182.0
	Nieuw Order Data Aanwezig
	DBX130.0
	DBX130.0
	Nieuw Order Data request

	DBX182.1
	DBX182.1
	Product aanwezig
	DBX130.1
	DBX130.1
	Order data bevestiging

	DBX182.2
	DBX182.2
	Toevoer actief / Product antw. D934
	DBX130.2
	DBX130.2
	Product request / Product vraag D934

	DBX182.3
	DBX182.3
	BigBag Data verwerkt
	DBX130.3
	DBX130.3
	Nieuwe BigBag Data Aanwezig

	DBX182.4
	DBX182.4
	Route Antwoord
	DBX130.4
	DBX130.4
	Route Vraag D934

	DBX182.5
	DBX182.5
	
	DBX130.5
	DBX130.5
	Vrijgave Vullen D934

	DBX182.6
	DBX182.6
	
	DBX130.6
	DBX130.6
	

	DBX182.7
	DBX182.7
	
	DBX130.7
	DBX130.7
	


Indien route vraag, A02PB kijkt naar het Artikel nummer behorende bij het data gebied van BB-lijn 2 waarin het artikelnummer staat

6.2.47 A02PC <> E02PG

	A02PC ( E02PG
	E02PG ( A02PC

	A02PC

DB20.*
	E02PG

 DB900
	Omschrijving


	E02PG
 DB901
	A02PC

DB21.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PC)
	DW0
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (E02PG)

	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (E02PG)
	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PC)

	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie
	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Productie

	DW6
	DW6
	Bitinfo Lactose Productie
	DW6
	DW6
	Bitinfo Lactose Productie

	DW8
	DW8
	Bitinfo Lactose Productie
	DW8
	DW8
	Bitinfo Lactose Productie

	DW10
	DW10
	PalletType afname pos op draaitafel vanuit bestaande fabriek (0 = blanco, 1 = nvt, 2 = nvt, 3 =Drum 4= Matam, 5 = domme pallet)
	DW10
	DW10
	Bitinfo Lactose Productie

	DW12
	DW12
	Actuele Datum (Used as DATE)
	DW12
	DW12
	PalletType bij Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5  = domme pallet)

	DW14
	DW14
	Actuele Tijd
	DW14
	DW14
	PalletType 1ste pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5 = domme pallet)

	
	
	Used as TIME of DAY
	DW16
	DW16
	PalletType 2de pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam,5 = domme pallet)

	DBB18
	DBB18
	FMSFeedOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DW18
	DW18
	Bevestiging pallet afgenomen ( 0 = rust, 100 = verwerkt)

	
	
	Used as STRING[12]
	DBD20
	DBD20
	RESERVE

	DBB32
	DBB32
	FMSFoodOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	
	
	

	
	
	Used as STRING[12]
	DBD22
	DBD22
	RESERVE

	DBB46
	DBB46
	FMSMilledOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DBD24
	DBD24
	RESERVE

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	

	DBB60
	DBB60
	FMSievedOrderNr (BB lijn 1 Afkeur Batchnr)
	DBD28
	DBD28
	Seq. nr FMSFeed BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB74
	DBB74
	FMSFeedOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD32
	DBD32
	Seq. nr FMSFood BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB88
	DBB88
	FMSFoodOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD36
	DBD36
	Seq. nr FMSMilled BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB102
	DBB102
	FMSMilledOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD40
	DBD40
	Seq. nr FMSieved BBL1 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBB116
	DBB116
	FMSievedOrderNr (BB lijn 2 Afkeur Batchnr)
	DBD44
	DBD44
	Seq. nr FMSFeed BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD48
	DBD48
	Seq. nr FMSFood BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	
	
	Order input data BigBag vullijn 1:
	
	
	Used as DINT

	DW130
	DW130
	Bitinfo BigBag vullijn 1
	DBD52
	DBD52
	Seq. nr FMSMilled BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	DBD132
	DBD132
	Artikel nummer
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as DINT
	DBD56
	DBD56
	Seq. nr FMSieved BBL2 (aantal/volgnr BB afkeur)

	DBD136
	DBD136
	Batch nummer
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Order output data BigBag vullijn 1:

	DBD150
	DBD150
	Totale hoeveelheid
	DW60
	DW60
	Bitinfo BigBag vullijn 1

	
	
	Used as DINT
	DBD62
	DBD62
	BigBag Sequence nummer

	DBD154
	DBD154
	Transport route
	
	
	Used as DINT

	
	
	Used as DINT
	DBW66
	DBW66
	Actuele Datum (Used as DATE)

	DBD158
	DBD158
	Vullijn
	DBD68
	DBD68
	Actuele Tijd

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as TIME of DAY

	DBD162
	DBD162
	Sequential BigBag nummer
	DBD72
	DBD72
	Batch Order nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as STRING[12]

	DBD166
	DBD166
	FMSFeed BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD86
	DBD86
	Artikel Order nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD170
	DBD170
	FMSFood BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD90
	DBD90
	Setpoint Totale hoeveelheid [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD174
	DBD174
	FMSMilled BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD94
	DBD94
	Proces waarde Totale hoeveelheid [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD178
	DBD178
	FMSSieved BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD98
	DBD98
	Vullijn nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	
	
	Order input data BigBag vullijn 2:
	DBD102
	DBD102
	Order Bigbag Sequence nummer (BBnr)

	DW182
	DW182
	Bitinfo BigBag vullijn 2
	
	
	Used as DINT

	DBD184
	DBD184
	Artikel nummer
	DBD106
	DBD106
	Gewicht (BigBag) [kg]

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as REAL

	DBB188
	DBB188
	Batch nummer
	DBD110
	DBD110
	Order gereed

	
	
	Used as STRING[12]
	
	
	Used as DINT

	DBD202
	DBD202
	Totale hoeveelheid
	DBD114
	DBD114
	Alarm code

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD206
	DBD206
	Transport route
	DBD118
	DBD118
	Goedgekeurd

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD210
	DBD210
	Vullijn
	DBD122
	DBD122
	Pallet type

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD214
	DBD214
	Sequential BigBag nummer
	DBD126
	DBD126
	Sheet type

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD218
	DBD218
	FMSFeed BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	
	
	Order output data BigBag vullijn 2:

	
	
	Used as DINT
	DW130
	DW130
	Bitinfo BigBag vullijn 2

	DBD222
	DBD222
	FMSFood BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBD132
	DBD132
	BigBag Sequence nummer

	
	
	Used as DINT
	
	
	Used as DINT

	DBD226
	DBD226
	FMSMilled BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	DBW136
	DBW136
	Actuele Datum (Used as DATE)

	
	
	Used as DINT
	DBD138
	DBD138
	Actuele Tijd

	DBD230
	DBD230
	FMSSieved BigBags (Aantal Spoel bigbags)
	
	
	Used as TIME of DAY

	
	
	Used as DINT
	DBD142
	DBD142
	Batch Order nummer

	DBW234 – DBW298
	DBW234 – DBW298
	Reserve
	
	
	Used as STRING[12]

	
	
	
	DBD156
	DBD156
	Artikel Order nummer

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DBD160
	DBD160
	Setpoint Totale hoeveelheid

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD164
	DBD164
	Proces waarde Totale hoeveelheid

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD168
	DBD168
	Vullijn nummer

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD172
	DBD172
	Order Bigbag Sequence nummer (BBnr)

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD176
	DBD176
	Gewicht (BigBag)

	
	
	
	
	
	Used as REAL

	
	
	
	DBD180
	DBD180
	Order gereed

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD184
	DBD184
	Alarm code

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD188
	DBD188
	Goedgekeurd

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD192
	DBD192
	Pallet type

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBD196
	DBD196
	Sheet type

	
	
	
	
	
	Used as DINT

	
	
	
	DBW200 – DBW228
	DBW200 – DBW228
	Reserve

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PC ( E02PG
	E02PG ( A02PC

	A02PC

DB20.*
	E02PG

 DB900
	Omschrijving
	E02PG
 DB901
	A02PC

DB21.*
	Omschrijving

	DBX5.0
	DBX5.0
	Applicator data verwerkt
	DBX5.0
	DBX5.0
	

	DBX5.1
	DBX5.1
	
	DBX5.1
	DBX5.1
	

	DBX5.2
	DBX5.2
	
	DBX5.2
	DBX5.2
	

	DBX5.3
	DBX5.3
	
	DBX5.3
	DBX5.3
	

	DBX5.4
	DBX5.4
	
	DBX5.4
	DBX5.4
	

	DBX5.5
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	DBX5.7
	

	DBX4.0
	DBX4.0
	Stop Direct
	DBX4.0
	DBX4.0
	1060LS01 D935 HL

	DBX4.1
	DBX4.1
	
	DBX4.1
	DBX4.1
	1060LS02 D935 LL

	DBX4.2
	DBX4.2
	
	DBX4.2
	DBX4.2
	1070LS01 D934 HL

	DBX4.3
	DBX4.3
	
	DBX4.3
	DBX4.3
	1070LS02 D934 A LL 

	DBX4.4
	DBX4.4
	
	DBX4.4
	DBX4.4
	1070LS03 D934 B LL

	DBX4.5
	DBX4.5
	
	DBX4.5
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	DBX4.6
	

	DBX4.7
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	DBX4.7
	


Hierin is de bitinfo voor Bitinfo BigBag vullijn 1 als volgt:
	A02PC ( E02PG
	E02PG ( A02PC

	A02PC

DB20.*
	E02PG

 DB900
	Omschrijving
	E02PG
 DB901
	A02PC

DB21.*
	Omschrijving

	DBX131.0
	DBX131.0
	
	DBX61.0
	DBX61.0
	

	DBX131.1
	DBX131.1
	
	DBX61.1
	DBX61.1
	

	DBX131.2
	DBX131.2
	
	DBX61.2
	DBX61.2
	

	DBX131.3
	DBX131.3
	
	DBX61.3
	DBX61.3
	

	DBX131.4
	DBX131.4
	
	DBX61.4
	DBX61.4
	

	DBX131.5
	DBX131.5
	
	DBX61.5
	DBX61.5
	

	DBX131.6
	DBX131.6
	
	DBX61.6
	DBX61.6
	

	DBX131.7
	DBX131.7
	
	DBX61.7
	DBX61.7
	

	DBX130.0
	DBX130.0
	Nieuw Order Data Aanwezig
	DBX60.0
	DBX60.0
	Nieuw Order Data request

	DBX130.1
	DBX130.1
	Product aanwezig
	DBX60.1
	DBX60.1
	Order data bevestiging

	DBX130.2
	DBX130.2
	Toevoer actief / Product antw. D935
	DBX60.2
	DBX60.2
	Product request / Product vraag D935

	DBX130.3
	DBX130.3
	BigBag Data verwerkt
	DBX60.3
	DBX60.3
	Nieuwe BigBag Data Aanwezig

	DBX130.4
	DBX130.4
	Route Antwoord
	DBX60.4
	DBX60.4
	Route Vraag D935

	DBX130.5
	DBX130.5
	
	DBX60.5
	DBX60.5
	Vrijgave Vullen D935

	DBX130.6
	DBX130.6
	
	DBX60.6
	DBX60.6
	

	DBX130.7
	DBX130.7
	
	DBX60.7
	DBX60.7
	


Indien route vraag, A02PB kijkt naar het Artikel nummer behorende bij het data gebied van BB-lijn 1 waarin het artikelnummer staat.

Hierin is de bitinfo voor Bitinfo BigBag vullijn 2 als volgt:
	A02PC ( E02PG
	E02PG ( A02PC

	A02PC

DB20.*
	E02PG

 DB900
	Omschrijving
	E02PG
 DB901
	A02PC

DB21.*
	Omschrijving

	DBX183.0
	DBX183.0
	
	DBX131.0
	DBX131.0
	

	DBX183.1
	DBX183.1
	
	DBX131.1
	DBX131.1
	

	DBX183.2
	DBX183.2
	
	DBX131.2
	DBX131.2
	

	DBX183.3
	DBX183.3
	
	DBX131.3
	DBX131.3
	

	DBX183.4
	DBX183.4
	
	DBX131.4
	DBX131.4
	

	DBX183.5
	DBX183.5
	
	DBX131.5
	DBX131.5
	

	DBX183.6
	DBX183.6
	
	DBX131.6
	DBX131.6
	

	DBX183.7
	DBX183.7
	
	DBX131.7
	DBX131.7
	

	DBX182.0
	DBX182.0
	Nieuw Order Data Aanwezig
	DBX130.0
	DBX130.0
	Nieuw Order Data request

	DBX182.1
	DBX182.1
	Product aanwezig
	DBX130.1
	DBX130.1
	Order data bevestiging

	DBX182.2
	DBX182.2
	Toevoer actief / Product antw. D934
	DBX130.2
	DBX130.2
	Product request / Product vraag D934

	DBX182.3
	DBX182.3
	BigBag Data verwerkt
	DBX130.3
	DBX130.3
	Nieuwe BigBag Data Aanwezig

	DBX182.4
	DBX182.4
	Route Antwoord
	DBX130.4
	DBX130.4
	Route Vraag D934

	DBX182.5
	DBX182.5
	
	DBX130.5
	DBX130.5
	Vrijgave Vullen D934

	DBX182.6
	DBX182.6
	
	DBX130.6
	DBX130.6
	

	DBX182.7
	DBX182.7
	
	DBX130.7
	DBX130.7
	


Indien route vraag, A02PB kijkt naar het Artikel nummer behorende bij het data gebied van BB-lijn 2 waarin het artikelnummer staat

6.2.48 A02PB <> A02PD: : S7
	A02PB ( A02PD
	A02PD( A02PB

	A02PB

DB22.*
	A02PD

DB128.*
	Omschrijving


	A02PD

DB129.*
	A02PB

DB23.*
	Omschrijving



	DW0
	DW0
	Levendcontroleteller 1..9999 (A02PB)
	DW0
	DW0
	Levendcontrole teller 1..9999 (A02PD)

	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PD)
	DW2
	DW2
	Retour levendcontroleteller (A02PB)

	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Verpakking 
	DW4
	DW4
	Bitinfo Lactose Verpakking

	DW6
	DW6
	PalletType bij Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam 5 = dome pallet)
	DW6-DW18
	DW6-DW18
	BatchNummer BB 1
Used as string [12]

	DW8
	DW8
	PalletType 1ste pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5 = dome pallet))
	DBD20
	DBD20
	Artikelnummer BB1

	DW10
	DW10
	PalletType 2de pos voor Applicator (0 = blanco, 1 = BB1, 2 = BB2, 3 =Drum 4= Matam, 5 = dome pallet)
	DBD24
	DBD24
	Totaalgewicht order (kg)

	DBD12
	DBD12
	Sequence nummer BB1 Retour
	DBD28
	DBD28
	Sequence nummer BB1

	DW16-DW28
	DW16-DW28
	BatchNummer BB 1
Used as string [12]
	DBD32
	DBD32
	Aantal Food BB1

	DBD30
	DBD30
	Gewicht BB1
	DBD36
	DBD36
	Aantal Feed BB1

	DBD34
	DBD34
	Gewicht BB1 Food (Real)
	DBD40
	DBD40
	Aantal Milled BB1

	DBD38
	DBD38
	Gewicht BB1 Feed  (Real)
	DBD44
	DBD44
	Aantal Sieved BB1

	DBD42
	DBD42
	Gewicht BB1 Milled  (Real)
	DW48-DW60
	DW48-DW60
	BatchNummer BB 2
Used as string [12]

	DBD46
	DBD46
	Gewicht BB1 Sieved  (Real)
	DBD62
	DBD62
	Artikelnummer BB2

	DBD50
	DBD50
	Sequence BB1 Food (DINT)
	DBD66
	DBD66
	Totaalgewicht order (kg)

	DBD54
	DBD54
	Sequence BB1 Feed (DINT)
	DBD70
	DBD70
	Sequence nummer BB2

	DBD58
	DBD58
	Sequence BB1 Milled (DINT)
	DBD74
	DBD74
	Aantal Food BB2

	DBD62
	DBD62
	Sequence BB1 Sieved (DINT)
	DBD78
	DBD78
	Aantal Feed BB2

	DBD66
	DBD66
	Sequence nummer BB2 Retour
	DBD82
	DBD82
	Aantal Milled BB2

	DW70-DW82
	DW70-DW82
	BatchNummer BB 2
Used as string [12]
	DBD86
	DBD86
	Aantal Sieved BB2

	DBD84
	DBD84
	Gewicht BB2
	DW90-DW102
	DW90-DW102
	BatchNummer Afkeur Food BB1
Used as string [12]

	DBD88
	DBD88
	Gewicht BB2 Food (Real)
	DW104-DW116
	DW104-DW116
	BatchNummer Afkeur Feed BB1
Used as string [12]

	DBD92
	DBD92
	Gewicht BB2 Feed  (Real)
	DW118-DW130
	DW118-DW130
	BatchNummer Afkeur Milled BB1
Used as string [12] 

	DBD96
	DBD96
	Gewicht BB2 Milled  (Real)
	DW132-DW144
	DW132-DW144
	BatchNummer Afkeur Sieved BB1
Used as string [12]

	DBD100
	DBD100
	Gewicht BB2 Sieved  (Real)
	DW146-DW158
	DW146-DW158
	BatchNummer Afkeur Food BB2
Used as string [12]

	DBD104
	DBD104
	Sequence BB2 Food (DINT)
	DW160-DW172
	DW160-DW172
	BatchNummer Afkeur Feed BB2
Used as string [12]

	DBD108
	DBD108
	Sequence BB2 Feed (DINT)
	DW174-DW186
	DW174-DW186
	BatchNummer Afkeur Milled BB2
Used as string [12] 

	DBD112
	DBD112
	Sequence BB2 Milled (DINT)
	DW188-DW200
	DW188-DW200
	BatchNummer Afkeur Sieved BB2
Used as string [12]

	DBD116
	DBD116
	Sequence BB2 Sieved (DINT)
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor Lactose Productie als volgt:

	A02PB ( A02PD
	A02PD( A02PB

	A02PB

DB22.*
	A02PD

DB130.*
	Omschrijving
	A02PD

DB131.*
	A02PB

DB22.*
	Omschrijving

	DBX4.0
	DBX4.0
	Vrijgave start order BB lijn 1
	DBX4.0
	DBX4.0
	Commando start order BB lijn 1

	DBX4.1
	DBX4.1
	Vrijgave reset order BB lijn 1
	DBX4.1
	DBX4.1
	Commando reset order BB lijn 1

	DBX4.2
	DBX4.2
	Status Knop start order BB lijn 1
	DBX4.2
	DBX4.2
	Commando start order BB lijn 2

	DBX4.3
	DBX4.3
	Vrijgave start order BB lijn 2
	DBX4.3
	DBX4.3
	Commando reset order BB lijn 2

	DBX4.4
	DBX4.4
	Vrijgave reset order BB lijn 2
	DBX4.4
	DBX4.4
	

	DBX4.5
	DBX4.5
	Status Knop start order BB lijn 2
	DBX4.5
	DBX4.5
	

	DBX4.6
	DBX4.6
	
	DBX4.6
	DBX4.6
	

	DBX4.7
	DBX4.7
	
	DBX4.7
	DBX4.7
	

	DBX5.0
	DBX5.0
	Nieuwe data BB lijn 1
	DBX5.0
	DBX5.0
	

	DBX5.1
	DBX5.1
	Nieuwe data BB lijn 2
	DBX5.1
	DBX5.1
	

	DBX5.2
	DBX5.2
	
	DBX5.2
	DBX5.2
	

	DBX5.3
	DBX5.3
	Order Compleet BB lijn 1
	DBX5.3
	DBX5.3
	

	DBX5.4
	DBX5.4
	Order Compleet BB lijn 2
	DBX5.4
	DBX5.4
	

	DBX5.5
	DBX5.5
	
	DBX5.5
	DBX5.5
	

	DBX5.6
	DBX5.6
	
	DBX5.6
	DBX5.6
	

	DBX5.7
	DBX5.7
	
	DBX5.7
	DBX5.7
	


6.3 Lokale communicatie

Voor de communicatie tussen PLC’s en blackbox systemen wordt gebruikt gemaakt van een lokaal netwerk, welke per leverancier wordt geconfigureerd. Binnen dit netwerk kan zowel op basis van ISO als op basis van IP gecomuniceerd worden.

6.3.1 A02PD <-> Codipack label applicators

Communicatie met de SSCC labelapplicators vind plaats op basis van IP adressering. De volgende componenten zitten in het lokale netwerk met de A02PD Lactose verpakkings PLC
	#
	component
	Omschrijving
	Remote ethernetadres
	Remote IP

	1
	E02PI
	PLC S7-1214c: PLC voor besturing label applicator Chronos
	28:63:36:99:E6:A9
	192.168.1.30
(255.255.255.0)

	2
	Barcode Scanner E02PI
	PLC S7-1214c: PLC voor besturing label applicator Chronos
	00:06:77:22:18:43
	192.168.1.31
(255.255.255.0)

	3
	HMI Panel E02PI
	HMI KP300: Panel voor locale bediening applicator Chronos
	00:1C:06:2F:63:02
	192.168.1.33
(255.255.255.0)

	4
	E02PJ
	PLC S7-1214c: PLC voor besturing label applicator Lactose
	28:63:36:99:E7:B7
	192.168.1.40
(255.255.255.0)

	5
	Barcode Scanner E02PJ
	PLC S7-1214c: PLC voor besturing label applicator Lactose
	00:06:77:22:18:41
	192.168.1.41
(255.255.255.0)

	6
	HMI Panel E02PJ
	HMI KP300: Panel voor locale bediening applicator Lactose
	00:1C:06:2F:63:13
	192.168.1.43
(255.255.255.0)

	
	
	
	
	


6.3.2 E02PI <> A02PD Lactose verpakking  (PCS7)

	E02PI( A02PD 
	A02PD ( E02PI

	E02PI DB10
	A02PD DB124.*
	Omschrijving
	A02PD DB125*
	E02PI 

DB10
	Omschrijving

	DBW2
	DBW0
	Bit info
	DBW0
	DBW0
	Bit info

	DBW4
	DBW6
	Barcode [32] String
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	E02PI( A02PD 

DB10.* ( DB124.*
	A02PD ( E02PI 

DB125.* ( DB10

	Zend *
	Ontvang
	Omschrijving
	Zend
	Ontvang
	Omschrijving

	DBX2.0
	DBX0.0
	Labeller OK
	DBX0.0
	DBX0.0
	Start Printer (XML verstuurd)

	DBX2.1
	DBX0.1
	Printer error
	DBX0.1
	DBX0.1
	Niet printen

	DBX2.2
	DBX0.2
	Near end labels
	DBX0.2
	DBX0.2
	Vrijgave afvoeren

	DBX2.3
	DBX0.3
	Near end of Ribbons
	DBX0.3
	DBX0.3
	

	DBX2.4
	DBX0.4
	Printer printing
	DBX0.4
	DBX0.4
	

	DBX2.5
	DBX0.5
	Good read scanner
	DBX0.5
	DBX0.5
	

	DBX2.6
	DBX0.6
	Labeller busy
	DBX0.6
	DBX0.6
	

	DBX2.7
	DBX0.7
	Labelling ended
	DBX0.7
	DBX0.7
	

	DBX3.0
	DBX1.0
	
	DBX1.0
	DBX1.0
	

	DBX3.1
	DBX1.1
	Pallet voor applicator 1ste pos
	DBX1.1
	DBX1.1
	

	DBX3.2
	DBX1.2
	Pallet voor applicator 2e pos
	DBX1.2
	DBX1.2
	

	DBX3.3
	DBX1.3
	Pallet goed geprint
	DBX1.3
	DBX1.3
	

	DBX3.4
	DBX1.4
	Pallet manueel printen
	DBX1.4
	DBX1.4
	

	DBX3.5
	DBX1.5
	
	DBX1.5
	DBX1.5
	

	DBX3.6
	DBX1.6
	
	DBX1.6
	DBX1.6
	

	DBX3.7
	DBX1.7
	Live bit
	DBX1.7
	DBX1.7
	Live bit


6.3.3 E02PJ <> A02PD Lactose verpakking  (PCS7)

	E02PJ( A02PD 
	A02PD ( E02PJ

	E02PJ DB10
	A02PD DB124.*
	Omschrijving
	A02PD DB125*
	E02PJ 
DB10
	Omschrijving

	DBW2
	DBW0
	Bit info
	DBW0
	DBW0
	Bit info

	DBW4
	DBW6
	Barcode [32] String
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	E02PJ ( A02PD 

DB10.* ( DB124.*
	A02PD ( E02PJ
DB125.* ( DB10

	Zend *
	Ontvang
	Omschrijving
	Zend
	Ontvang
	Omschrijving

	DBX2.0
	DBX0.0
	Labeller OK
	DBX0.0
	DBX0.0
	Start Printer (XML verstuurd)

	DBX2.1
	DBX0.1
	Printer error
	DBX0.1
	DBX0.1
	Niet printen

	DBX2.2
	DBX0.2
	Near end labels
	DBX0.2
	DBX0.2
	Vrijgave afvoeren

	DBX2.3
	DBX0.3
	Near end of Ribbons
	DBX0.3
	DBX0.3
	

	DBX2.4
	DBX0.4
	Printer printing
	DBX0.4
	DBX0.4
	

	DBX2.5
	DBX0.5
	Good read scanner
	DBX0.5
	DBX0.5
	

	DBX2.6
	DBX0.6
	Labeller busy
	DBX0.6
	DBX0.6
	

	DBX2.7
	DBX0.7
	Labelling ended
	DBX0.7
	DBX0.7
	

	DBX3.0
	DBX1.0
	
	DBX1.0
	DBX1.0
	

	DBX3.1
	DBX1.1
	Pallet voor applicator 1ste pos
	DBX1.1
	DBX1.1
	

	DBX3.2
	DBX1.2
	Pallet voor applicator 2e pos
	DBX1.2
	DBX1.2
	

	DBX3.3
	DBX1.3
	Pallet goed geprint
	DBX1.3
	DBX1.3
	

	DBX3.4
	DBX1.4
	Pallet manueel printen
	DBX1.4
	DBX1.4
	

	DBX3.5
	DBX1.5
	
	DBX1.5
	DBX1.5
	

	DBX3.6
	DBX1.6
	
	DBX1.6
	DBX1.6
	

	DBX3.7
	DBX1.7
	Live bit
	DBX1.7
	DBX1.7
	Live bit


7 Communicatie PCS7.

Het opzetten van de communicatie in PCS7 gebeurt door het configureren van de connectie tabellen binnen NetPro van het betreffende PCS7 project. Per station kunnen meerder ‘connections’ gedefinieerd worden.

7.1 Opzet NetPro in 2A0D1.

P531 = PCS7-WEI-S1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2
	2
	11.03
	11.11
	S7 connection
	080006010542

	WEI_A10P1
	1
	10.03
	10.11
	S7 connection
	080006010541

	WEI_A25P1
	2
	11.03
	13.11
	S7 connection
	080006010544

	WEI_A30P1
	2
	11.03
	14.11
	S7 connection
	080006010540

	WEI_S1_A24P1
	2
	11.03
	12.11
	S7 connection
	080006010543


P532 = PCS7-WEI-S2:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2
	3
	12.03
	11.11
	S7 connection
	080006010542

	WEI_A10P1
	2
	11.03
	10.11
	S7 connection
	080006010541

	WEI_A25P1
	3
	12.03
	13.11
	S7 connection
	080006010544

	WEI_A30P1
	3
	12.03
	14.11
	S7 connection
	080006010540

	WEI_S1_A24P1
	3
	12.03
	12.11
	S7 connection
	080006010543


P097 = PCS7-WEI-E1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2
	1
	10.03
	11.11
	S7 connection
	080006010542

	WEI_A10P1
	3
	12.03
	10.11
	S7 connection
	080006010541

	WEI_A25P1
	1
	10.03
	13.11
	S7 connection
	080006010544

	WEI_A30P1
	1
	10.03
	14.11
	S7 connection
	080006010540

	WEI_S1_A24P1
	1
	10.03
	12.11
	S7 connection
	080006010543


P541 = A10P1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	WEI_A10P1
	10.11
	10.03
	S7 connection
	080006010531

	2
	WEI_A10P1
	10.11
	11.03
	S7 connection
	080006010532

	3
	WEI_A10P1
	10.11
	12.03
	S7 connection
	080006929097

	4
	(2A1P2)
	60.03
	61.03
	S7 connection
	080006010517

	5
	
	50.03
	51.03
	S7 connection
	080006010518

	6
	
	
	
	
	

	7
	(2A4P1)
	17.03
	17.03
	S7 connection
	080006010547

	10
	10 (A10P2)
	10.03
	10.03
	S7 connection
	080006010542

	11
	11
	13.03
	14.03
	S7 connection
	080006010543

	12
	12 (A25P1)
	1C.03
	1C.03
	S7 connection
	080006010544

	0002 A020
	-
	PR503541
	PW541503
	ISO Transport Connection
	080006010503

	0003 A020
	-
	PW503541
	PR541503
	ISO Transport Connection
	080006010503

	0004 A020
	1B1P4
	PR504541
	PW541504
	ISO Transport Connection 
	080006010504

	0005 A020
	1B1P4
	PW504541
	PR541504
	ISO Transport Connection
	080006010504


P542 = A10P2:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	S7_connection_2
	11.11
	10.03
	S7 connection
	080006929097

	2
	S7_connection_2
	11.11
	11.03
	S7 connection
	080006010531

	3
	S7_connection_2
	11.11
	12.03
	S7 connection
	080006010532

	4
	-
	62.03
	63.03
	S7 connection
	080006010517

	5
	-
	52.03
	53.03
	S7 connection
	080006010518

	10
	10
	13.03
	13.03
	S7 connection
	080006010541

	13
	13
	14.04
	14.04
	S7 connection
	080006010543

	14
	14
	15.03
	15.03
	S7 connection
	080006010544


P543 = A24P1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	WEI_S1_A24P1
	12.11
	10.03
	S7 connection
	080006929097

	2
	WEI_S1_A24P1
	12.11
	11.03
	S7 connection
	080006010531

	3
	WEI_S1_A24P1
	12.11
	12.03
	S7 connection
	080006010532

	4
	-
	64.03
	65.03
	S7 connection
	080006010517

	5
	-
	54.03
	55.03
	S7 connection
	080006010518

	11
	11
	14.03
	13.03
	S7 connection
	080006010541

	13
	13
	14.03
	14.03
	S7 connection
	080006010542

	15
	15
	13.03
	15.03
	S7 connection
	080006010544


P544 = A25P1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	WEI_A25P1
	13.11
	10.03
	S7 connection
	080006929097

	2
	WEI_A25P1
	13.11
	11.03
	S7 connection
	080006010531

	3
	WEI_A25P1
	13.11
	12.03
	S7 connection
	080006010532

	4
	5 (A30P1)
	1D.03
	1D.03
	S7 connection
	080006010540

	5
	-
	66.03
	67.03
	S7 connection
	080006010517

	6
	-
	56.03
	57.03
	S7 connection
	080006010518

	12
	12 (A10P1)
	1C.03
	1C.03
	S7 connection
	080006010541

	14
	14
	15.03
	15.03
	S7 connection
	080006010542

	15
	15
	15.03
	13.03
	S7 connection
	080006010543

	0001A020
	-
	PR504544
	PW544504
	ISO Transport Connection
	080006010504

	0002A020
	-
	PW504544
	PR544504
	ISO Transport Connection
	080006010504


P540 = A30P1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	WEI_A30P1
	14.11
	10.03
	S7 connection
	080006929097

	2
	WEI_A30P1
	14.11
	11.03
	S7 connection
	080006010531

	3
	WEI_A30P1
	14.11
	12.03
	S7 connection
	080006010532

	4
	-
	58.03
	59.03
	S7 connection
	080006010518

	5
	4 (A25P1)
	1D.03
	1D.03
	S7 connection
	080006010544

	6
	(2A1P2)
	68.03
	69.03
	S7 connection
	080006010517

	7
	6 (A10P1)
	16.03
	16.03
	S7 connection
	080006010541

	8
	(2A4P1)
	14.11
	14.03
	S7 connection
	080006010547

	9
	9 (A10P2)
	
	
	S7 connection
	080006010542

	0001A020
	1B1P4
	PR504540
	PW540504
	ISO Transport Connection
	080006010504

	0002A020
	1B1P4
	PW504540
	PR540504
	ISO Transport Connection
	080006010504


7.2 Opzet NetPro in A00D1.

Pxxx = PCS-TP-S1: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2A1P2
	2
	11.03
	10.11
	S7 connection
	10.71.50.187

	S7 connection_2A1P3
	3
	12.03
	11.11
	S7 connection
	10.71.50.188

	S7 connection_3A1P1
	3
	11.03
	12.11
	S7 connection
	10.71.50.190


Pxxx = PCS-TP-S2: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2A1P2
	B
	15.03
	10.11
	S7 connection
	10.71.50.187

	S7 connection_2A1P3
	B
	15.03
	11.11
	S7 connection
	10.71.50.188

	S7 connection_3A1P1
	6
	14.03
	12.11
	S7 connection
	10.71.50.190


P097 = PCS-WEI-E1: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	S7 connection_2A1P2
	3
	12.03
	10.11
	S7 connection
	080006010517

	S7 connection_2A1P3
	2
	11.03
	11.11
	S7 connection
	080006010518

	S7 connection_3A1P1
	2
	10.03
	12.11
	S7 connection
	080006010520


P517 = 2A1P2:  Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	2
	S7 connection_2A1P2
	10.11
	11.03
	S7 connection
	10.71.50.132

	3
	S7 connection_2A1P2
	10.11
	12.03
	S7 connection
	001422D9638E

	B
	S7 connection_2A1P2
	10.11
	15.03
	S7 connection
	10.71.50.133

	1
	-
	12.03
	13.03
	S7 connection
	080006010516

	4
	4
	13.03
	10.03
	S7 connection
	080006010518

	5
	-
	69.03
	68.03
	S7 connection
	080006010540

	6
	-
	67.03
	66.03
	S7 connection
	080006010544

	7
	-
	65.03
	64.03
	S7 connection
	080006010543

	8
	-
	63.03
	62.03
	S7 connection
	080006010542

	9
	-
	61.03
	60.03
	S7 connection
	080006010541

	A
	4
	12.03
	14.03
	S7 connection
	080006010520

	0001 A020
	-
	PW500517
	PW517500
	ISO Transport Connection
	080006010500

	0002 A020
	-
	PR500517
	PR517500
	ISO Transport Connection
	080006010500


P518 = 2A1P3: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	3
	S7 connection_2A1P3
	12.11
	12.03
	S7 connection
	080006010533
	2a0d1_s1

	B
	S7 connection_2A1P3
	12.11
	13.03
	S7 connection
	080006010534
	2a0d1_s2

	1
	-
	11.03
	10.03
	S7 connection
	080006010516
	2a3p1

	2
	5
	13.03
	14.03
	S7 connection
	080006010545
	2a1p4

	4
	4
	16.03
	16.03
	S7 connection
	080006010517
	2a1p2

	5
	-
	59.03
	58.03
	S7 connection
	080006010540
	A30p1

	6
	-
	57.03
	56.03
	S7 connection
	080006010544
	A25p1

	7
	-
	55.03
	54.03
	S7 connection
	080006010543
	A24p1

	8
	-
	53.03
	52.03
	S7 connection
	080006010542
	A10p2

	9
	-
	51.03
	50.03
	S7 connection
	080006010541
	A10p1

	A
	5
	18.03
	18.03
	S7 connection
	080006010520
	3a1p1

	D
	-
	17.03
	17.03
	S7 connection
	080006951D8D
	G27p1

	E
	-
	10.03
	11.03
	S7 connection
	080006010546
	A10p3

	0001 A020
	-
	PR508518
	PW518508
	ISO Transport Connection
	080006010500
	A02p6

	0002 A020
	-
	PW508518
	PR518508
	ISO Transport Connection
	080006010500
	A02p6


P516 = 2A3P1 Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres
	

	5
	S7 connection_2A3P1
	11.11
	10.03
	S7 connection
	080006010551
	2a0d2_s1

	6
	S7 connection_2A3P1
	10.11
	15.03
	S7 connection
	080006010552
	2a0d2_s2

	1
	-
	10.03
	11.03
	S7 connection
	080006010518
	2a1p3

	2
	-
	13.03
	12.03
	S7 connection
	080006010517
	2a1p2

	3
	-
	15.03
	14.03
	S7 connection
	080006010520
	3a1p1

	4
	-
	12.03
	13.03
	S7 connection
	080006010545
	2a1p4

	7
	-
	16.03
	16.03
	S7 connection
	080006010547
	2a4p1


P547 = 2A4P1

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	(A30P1)
	14.03
	14.03
	S7 connection
	080006010540

	2
	(2A3P1)
	16.03
	16.03
	S7 connection
	080006010516

	3
	(A10P1)
	17.03
	17.03
	S7 connection
	080006010541

	4
	WinCC App
	15.11
	10.03
	S7 connection
	080006010533

	5
	WinCC App
	14.11
	11.03
	S7 connection
	080006010534

	6
	(0A9P1)
	
	
	S7 connection
	080006010515


P520 = 3A1P1:

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres
	

	3
	S7 connection_3A1P1
	10.11
	10.03
	S7 connection
	080006010533
	2A0D1

	6
	S7 connection_3A1P1
	10.11
	11.03
	S7 connection
	080006010534
	2A0D1

	1
	-
	14.03
	15.03
	S7 connection
	080006010516
	2A3P1

	2
	-
	1B.03
	1A.03
	S7 connection
	080006010352
	1D1P1

	4
	A
	14.03
	14.03
	S7 connection
	080006010517
	2A1P2

	5
	A
	18.03
	18.03
	S7 connection
	080006010518
	2A1P3

	7
	-
	12.03
	16.03
	S7 connection
	080006010316
	G28P1

	8
	-
	12.03
	12.03
	S7 connection
	080006010360
	G36P1

	9
	-
	13.03
	13.03
	S7 connection
	080006010354
	G21P1

	0001 A020
	-
	PR314520
	PW520314
	ISO Transport Connection
	080006010314
	G28P1

	0002 A020
	-
	PW314520
	PR520314
	ISO Transport Connection
	080006010500
	G28P1

	0003 A020
	-
	PR500520
	PW520500
	ISO Transport Connection
	080006010500
	A01P1

	0004 A020
	-
	PW500520
	PR520500
	ISO Transport Connection
	080006010500
	A01P1


7.3 Opzet NetPro in A02D1
P5?? = A02D1-S1: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	A03P5
	1
	10.03
	10.11
	S7 connection
	080006010511


P5?? = A02D1-S2: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	A03P5
	1
	10.03
	10.11
	S7 connection
	080006010511


P511 = A03P5: 

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	A03P5
	13.11
	13.03
	S7 connection
	

	2
	A03P5
	12.11
	12.03
	S7 connection
	

	0003 A020
	-
	PW512511
	PR511512
	ISO Transport Connection
	080006010512

	0004 A020
	-
	PW511512
	PR512511
	ISO Transport Connection
	080006010512

	0005 A020
	-
	PR513511
	PW511513
	ISO Transport Connection
	080006010513

	0006 A020
	-
	PR511513
	PW513511
	ISO Transport Connection
	080006010513

	0020 A020
	-
	54.43.50.2D.31
	54.43.50.2D.31
	ISO-on-TCP connection
	10.71.50.155

	
	
	
	
	
	


7.4 Opzet NetPro in A02D2

P537 = A02D2-S1: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	A06P1
	1
	10.03
	10.11
	S7 connection
	080006010522


P538 = A02D2-S2: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	A06P1
	2
	11.03
	10.11
	S7 connection
	080006010522


P539 = A02D2-E1: Let op! Niet beheerde informatie!
	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	A06P1
	3
	12.03
	10.11
	S7 connection
	080006010522


P522 = A06P1: 

	Local ID
	Remote ID
	Remote TSAP
	Local TSAP
	Type
	Remote ethernetadres

	1
	A06P1
	10.11
	10.03
	S7 connection
	080006010537

	2
	A06P1
	10.11
	11.03
	S7 connection
	080006010538

	3
	A06P1
	10.11
	12.03
	S7 connection
	080006010539

	0001 A020
	-
	PR508522
	PW522508
	ISO Transport Connection
	080006010508

	0002 A020
	-
	PW508522
	PR522508
	ISO Transport Connection
	080006010508


7.5 Welke data wordt verstuurd?

Voor de communicatie tussen PLC’s onderling is het onderstaande schema gegeven. In de volgende paragrafen wordt dit verder uitgedetailleerd.
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	7.5.1 A06P1 <> A02PA

A06P1  A02PA
	A02PA  A06P1

	Connection ID: 16#52205231
	Connection ID: 16#52305221

	A06P1
	A02PA
	Omschrijving
	A02PA
	A06P1
	Omschrijving

	R_01
	RD_R_01
	Totale inhoud massecuite tanks
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	Verwerkte Massecuite ZC1
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	Verwerkte Massecuite ZC2
	R_03
	RD_R_03
	Brix A02QE9511

	R_04
	RD_R_04
	Flow Massecuite ZC1
	R_04
	RD_R_04
	Temperatuur A02QE9511

	R_05
	RD_R_05
	Flow Massecuite ZC2
	R_05
	RD_R_05
	A02QE5681

	R_06
	RD_R_06
	PAR4405 max SP aandr
	R_06
	RD_R_06
	A02QE5781

	R_07
	RD_R_07
	PAR4505 max SP aandr
	R_07
	RD_R_07
	Uitsturing flowregeling ZC1

	R_08
	RD_R_08
	A06QE6801
	R_08
	RD_R_08
	Uitsturing flowregeling ZC2

	R_09
	RD_R_09
	 
	R_09
	RD_R_09
	 

	R_10
	RD_R_10
	 
	R_10
	RD_R_10
	 

	R_11
	RD_R_11
	
	R_11
	RD_R_11
	 

	R_12
	RD_R_12
	Verwerkte MC ZC3
	R_12
	RD_R_12
	 

	R_13
	RD_R_13
	Verwerkte MC ZC4
	R_13
	RD_R_13
	 

	R_14
	RD_R_14
	Flow MC ZC3
	R_14
	RD_R_14
	 

	R_15
	RD_R_15
	Flow MC ZC4
	R_15
	RD_R_15
	A12QT5553

	R_16
	RD_R_16
	PAR9805 Max SP aandr
	R_16
	RD_R_16
	A12QT5653

	R_17
	RD_R_17
	PAR9905 Max SP aandr
	R_17
	RD_R_17
	Uitsturing flowregeling ZC3

	R_18
	RD_R_18
	
	R_18
	RD_R_18
	Uitsturing flowregeling ZC4

	R_19
	RD_R_19
	 
	R_19
	RD_R_19
	 

	R_20
	RD_R_20
	 
	R_20
	RD_R_20
	 

	xx
	Xx
	 
	xx
	xx
	 

	R_31
	RD_R_31
	 
	R_31
	RD_R_31
	 

	I_01
	I_01
	 
	 
	 
	 

	I_02
	I_02
	 
	 
	 
	 

	I_03
	I_03
	 
	 
	 
	 

	I_04
	I_04
	 
	 
	 
	 

	DWORD_01
	BO_00
	BU_AF: VZ M6036
	DWORD_01
	BO_00
	ZC1: VZ product toevoer (RV)

	DWORD_01
	BO_01
	BU_AF1: VG product afvoer (RA)
	DWORD_01
	BO_01
	ZC1: VZ start product toevoer (PV)

	DWORD_01
	BO_02
	BU_AF1: VG product toevoer OK (PA)
	DWORD_01
	BO_02
	ZC1: VZ water toevoer (WV)

	DWORD_01
	BO_03
	BU_AF1: VG water OK (WA)
	DWORD_01
	BO_03
	ZC2: VZ product toevoer (RV)

	DWORD_01
	BO_04
	BU_AF2: VG product afvoer (RA)
	DWORD_01
	BO_04
	ZC2: VZ start product toevoer (PV)

	DWORD_01
	BO_05
	BU_AF2: VG product toevoer OK (PA)
	DWORD_01
	BO_05
	ZC2: VZ water toevoer (WV)

	DWORD_01
	BO_06
	BU_AF2: VG water OK (WA)
	DWORD_01
	BO_06
	O574: VG M6036

	DWORD_01
	BO_07
	 
	DWORD_01
	BO_07
	A02D1: Reset KPI tellers

	DWORD_01
	BO_08
	Hand Check tbv ZC1&2
	DWORD_01
	BO_08
	ZC1&2: Hand ACCEPT

	DWORD_01
	BO_09
	
	DWORD_01
	BO_09
	ZC1&2: Alles AUTO

	DWORD_01
	BO_10
	BU_AF1: CIP actief/geselecteerd
	DWORD_01
	BO_10
	ZC1&2: Geen alarm

	DWORD_01
	BO_11
	BU_AF2: CIP actief/geselecteerd
	DWORD_01
	BO_11
	ZC1: Actief

	DWORD_01
	BO_12
	A02KV5160 OOS Startvw
	DWORD_01
	BO_12
	ZC2: Actief

	DWORD_01
	BO_13
	A02KV5161 OOS Startvw
	DWORD_01
	BO_13
	

	DWORD_01
	BO_14
	A02KV5170 OOS Startvw
	DWORD_01
	BO_14
	

	DWORD_01
	BO_15
	A02KV5171 OOS Startvw
	DWORD_01
	BO_15
	

	DWORD_01
	BO_16
	A02KV5158 Startvw
	DWORD_01
	BO_16
	CIP1_R06_OK

	DWORD_01
	BO_17
	A02KV5159 Startvw
	DWORD_01
	BO_17
	CIP1_R06_HA

	DWORD_01
	BO_18
	A02KV5160 Startvw
	DWORD_01
	BO_18
	CIP1_R07_OK

	DWORD_01
	BO_19
	A02KV5161 Startvw
	DWORD_01
	BO_19
	CIP1_R07_HA

	DWORD_01
	BO_20
	A02KV5162 Startvw
	DWORD_01
	BO_20
	CIP1_R12_OK

	DWORD_01
	BO_21
	A02KV5163 Startvw
	DWORD_01
	BO_21
	CIP1_R12_HA

	DWORD_01
	BO_22
	A02KV5164 Startvw
	DWORD_01
	BO_22
	 

	DWORD_01
	BO_23
	A02KV5165 Startvw
	DWORD_01
	BO_23
	 

	DWORD_01
	BO_24
	A02KV5170 Startvw
	DWORD_01
	BO_24
	A02KV5161 Fout

	DWORD_01
	BO_25
	A02KV5171 Startvw
	DWORD_01
	BO_25
	A02KV5164 Fout

	DWORD_01
	BO_26
	A02KV5172 Startvw
	DWORD_01
	BO_26
	A02KV5171 Fout

	DWORD_01
	BO_27
	A02KV5173 Startvw
	DWORD_01
	BO_27
	A02KV5174 Fout

	DWORD_01
	BO_28
	A02KV5174 Startvw
	DWORD_01
	BO_28
	 

	DWORD_01
	BO_29
	A02KV5175 Startvw
	DWORD_01
	BO_29
	 

	DWORD_01
	BO_30
	PID Afvl1 Startvw
	DWORD_01
	BO_30
	 

	DWORD_01
	BO_31
	PID Afvl2 Startvw
	DWORD_01
	BO_31
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DWORD_02
	BO_00
	Afl 1 Prod
	DWORD_02
	BO_00
	VZ O574 OHW

	DWORD_02
	BO_01
	Afl 2 Prod
	DWORD_02
	BO_01
	 

	DWORD_02
	BO_02
	Vrijg Flow  reg ZC
	DWORD_02
	BO_02
	 

	DWORD_02
	BO_03
	Vrijg Flow  reg ZC2
	DWORD_02
	BO_03
	 

	DWORD_02
	BO_04
	A02FT7711 Hand
	DWORD_02
	BO_04
	 

	DWORD_02
	BO_05
	A02FT7711 Extern
	DWORD_02
	BO_05
	 

	DWORD_02
	BO_06
	A02FT7911 Hand
	DWORD_02
	BO_06
	 

	DWORD_02
	BO_07
	A02FT7911 Extern
	DWORD_02
	BO_07
	 

	DWORD_02
	BO_08
	 
	DWORD_02
	BO_08
	 

	DWORD_02
	BO_09
	 
	DWORD_02
	BO_09
	 

	DWORD_02
	BO_10
	 
	DWORD_02
	BO_10
	 

	DWORD_02
	BO_11
	 
	DWORD_02
	BO_11
	 

	DWORD_02
	BO_12
	 
	DWORD_02
	BO_12
	 

	DWORD_02
	BO_13
	 
	DWORD_02
	BO_13
	 

	DWORD_02
	BO_14
	 
	DWORD_02
	BO_14
	 

	DWORD_02
	BO_15
	 
	DWORD_02
	BO_15
	 

	DWORD_02
	BO_16
	 
	DWORD_02
	BO_16
	ZC3: VZ product toevoer (RV)

	DWORD_02
	BO_17
	BU_AF3: VG product afvoer (RA)
	DWORD_02
	BO_17
	ZC3: VZ start product toevoer (PV)

	DWORD_02
	BO_18
	BU_AF3: VG product toevoer OK (PA)
	DWORD_02
	BO_18
	ZC3: VZ water toevoer (WV)

	DWORD_02
	BO_19
	BU_AF3: VG water OK (WA)
	DWORD_02
	BO_19
	ZC4: VZ product toevoer (RV)

	DWORD_02
	BO_20
	BU_AF4: VG product afvoer (RA)
	DWORD_02
	BO_20
	ZC4: VZ start product toevoer (PV)

	DWORD_02
	BO_21
	BU_AF4: VG product toevoer OK (PA)
	DWORD_02
	BO_21
	ZC4: VZ water toevoer (WV)

	DWORD_02
	BO_22
	BU_AF4: VG water OK (WA)
	DWORD_02
	BO_22
	

	DWORD_02
	BO_23
	 
	DWORD_02
	BO_23
	

	DWORD_02
	BO_24
	Hand check tbv ZC3&4
	DWORD_02
	BO_24
	ZC3&4: Hand ACCEPT

	DWORD_02
	BO_25
	
	DWORD_02
	BO_25
	ZC3&4: Alles AUTO

	DWORD_02
	BO_26
	BU_AF3: CIP actief/geselecteerd
	DWORD_02
	BO_26
	ZC3&4: Geen alarm

	DWORD_02
	BO_27
	BU_AF4: CIP actief/geselecteerd
	DWORD_02
	BO_27
	ZC3: Actief

	DWORD_02
	BO_28
	A12KV5141 OOS Startvw
	DWORD_02
	BO_28
	ZC4: Actief

	DWORD_02
	BO_29
	A12KV5143 OOS Startvw
	DWORD_02
	BO_29
	

	DWORD_02
	BO_30
	A12KV5151 OOS Startvw
	DWORD_02
	BO_30
	

	DWORD_02
	BO_31
	A12KV5153 OOS Startvw
	DWORD_02
	BO_31
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DWORD_03
	BO_00
	 
	DWORD_03
	BO_00
	CIP1_R18_OK

	DWORD_03
	BO_01
	 
	DWORD_03
	BO_01
	CIP1_R18_HA

	DWORD_03
	BO_02
	A12KV5141 Startvw
	DWORD_03
	BO_02
	CIP1_R19_OK

	DWORD_03
	BO_03
	A12KV5143 Startvw
	DWORD_03
	BO_03
	CIP1_R19_HA

	DWORD_03
	BO_04
	A12KV5144 Startvw
	DWORD_03
	BO_04
	ZC3: Koppel alarm

	DWORD_03
	BO_05
	A12KV5145 Startvw
	DWORD_03
	BO_05
	ZC4: Koppel alarm

	DWORD_03
	BO_06
	A12KV5146 Startvw
	DWORD_03
	BO_06
	 

	DWORD_03
	BO_07
	A12KV5147 Startvw
	DWORD_03
	BO_07
	 

	DWORD_03
	BO_08
	A12KV5151 Startvw
	DWORD_03
	BO_08
	A12KV5143 GR_ERR

	DWORD_03
	BO_09
	A12KV5153 Startvw
	DWORD_03
	BO_09
	A12KV5146 GR_ERR

	DWORD_03
	BO_10
	A12KV5154 Startvw
	DWORD_03
	BO_10
	A12KV5153 GR_ERR

	DWORD_03
	BO_11
	A12KV5155 Startvw
	DWORD_03
	BO_11
	A12KV5156 GR_ERR

	DWORD_03
	BO_12
	A12KV5156 Startvw
	DWORD_03
	BO_12
	 

	DWORD_03
	BO_13
	A12KV5157 Startvw
	DWORD_03
	BO_13
	 

	DWORD_03
	BO_14
	PID Afl3 Startvw
	DWORD_03
	BO_14
	 

	DWORD_03
	BO_15
	PID Afl4 Startvw
	DWORD_03
	BO_15
	 

	DWORD_03
	BO_16
	Afl 3 Productie
	DWORD_03
	BO_16
	 

	DWORD_03
	BO_17
	Afl 4 Productie
	DWORD_03
	BO_17
	 

	DWORD_03
	BO_18
	Vrijgave flowregeling ZC3
	DWORD_03
	BO_18
	 

	DWORD_03
	BO_19
	Vrijgave flowregeling ZC4
	DWORD_03
	BO_19
	 

	DWORD_03
	BO_20
	A07FT8711 Manual
	DWORD_03
	BO_20
	 

	DWORD_03
	BO_21
	A07FT8711 Extern
	DWORD_03
	BO_21
	 

	DWORD_03
	BO_22
	A07FT8911 Manual
	DWORD_03
	BO_22
	 

	DWORD_03
	BO_23
	A07FT8911 Extern
	DWORD_03
	BO_23
	 

	DWORD_03
	BO_24
	 
	DWORD_03
	BO_24
	 

	DWORD_03
	BO_25
	 
	DWORD_03
	BO_25
	 

	DWORD_03
	BO_26
	 
	DWORD_03
	BO_26
	 

	DWORD_03
	BO_27
	 
	DWORD_03
	BO_27
	 

	DWORD_03
	BO_28
	 
	DWORD_03
	BO_28
	 

	DWORD_03
	BO_29
	 
	DWORD_03
	BO_29
	 

	DWORD_03
	BO_30
	 
	DWORD_03
	BO_30
	 

	DWORD_03
	BO_31
	 
	DWORD_03
	BO_31
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


7.5.2 A10P1 <> A10P2.

	A10P1 ( A10P2

Connection ID: 16#5410542
	A10P2 ( A10P1

Connection ID: 16#5420541

	A10P1
	A10P2
	Omschrijving
	A10P2
	A10P1
	Omschrijving

	R_01
	RD_R_01
	A26LT6713
	R_01
	RD_R_01
	A10CE2301

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	A10CE2401

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	A26FT6221 Flow kaaswe
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Parameter: Gewenste ds mengwei
	R_05
	RD_R_05
	

	R_06
	RD_R_06
	Dichtheid mengwei
	R_06
	RD_R_06
	

	xx
	xx
	
	xx
	xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	I_01
	I_01
	I17 Productcode
	I_01
	I_01
	

	I_02
	I_02
	I26 Productcode
	I_02
	I_02
	

	I_03
	I_03
	I31 Productcode
	I_03
	I_03
	

	I_04
	I_04
	I15 Productcode
	I_04
	I_04
	

	DWORD_01
	BO_00
	Route bypass tanks
	DWORD_01
	BO_00
	Dunsap 38% bijna vol

	DWORD_01
	BO_01
	Wissel mogelijk
	DWORD_01
	BO_01
	Dunsap 38% vol

	DWORD_01
	BO_02
	VZ_StartToev      I17 Toevoer
	DWORD_01
	BO_02
	VRG_138

	DWORD_01
	BO_03
	
	DWORD_01
	BO_03
	VRG17_139

	DWORD_01
	BO_04
	VZ_SelectToev     I31 Toevoer
	DWORD_01
	BO_04
	VRG17_141

	DWORD_01
	BO_05
	VZ_StartToev      I31 Toevoer
	DWORD_01
	BO_05
	

	DWORD_01
	BO_06
	VZ_SelectToev     I15 Toevoer
	DWORD_01
	BO_06
	VRG26_139

	DWORD_01
	BO_07
	VZ_StartToev      I15 Toevoer
	DWORD_01
	BO_07
	VRG26_141

	DWORD_01
	BO_08
	
	DWORD_01
	BO_08
	 

	DWORD_01
	BO_09
	
	DWORD_01
	BO_09
	 

	DWORD_01
	BO_10
	VZ Proces water   I31 Verdringen met water
	DWORD_01
	BO_10
	Vrijgave I15 O481 482 483

	DWORD_01
	BO_11
	VZ Proces water   I15 Verdringen met water
	DWORD_01
	BO_11
	Vrijgave I31 O481 482 483

	DWORD_01
	BO_12
	
	DWORD_01
	BO_12
	Toevoer Actief I15

	DWORD_01
	BO_13
	Status Wacht op spoelen gereed I31 Toevoer (Drainklep)
	DWORD_01
	BO_13
	Toevoer Actief I31

	DWORD_01
	BO_14
	VZ_StartToev      I17 Toevoer 
	DWORD_01
	BO_14
	VRG_Verdringen_I15

	DWORD_01
	BO_15
	VZ_StartToev      I26 Toevoer 
	DWORD_01
	BO_15
	VRG_Verdringen I31

	DWORD_01
	BO_16
	Temp grens bereikt TS6800_VG_B347 FORCE OA3LV1918 0%
	DWORD_01
	BO_16
	

	DWORD_01
	BO_17
	
	DWORD_01
	BO_17
	

	DWORD_01
	BO_18
	
	DWORD_01
	BO_18
	Waterschot Actief Tank Diksap Manifold I31

	DWORD_01
	BO_19
	
	DWORD_01
	BO_19
	Waterschot Actief Tank Diksap Manifold I15 

	DWORD_01
	BO_20
	
	DWORD_01
	BO_20
	

	DWORD_01
	BO_21
	
	DWORD_01
	BO_21
	

	DWORD_01
	BO_22
	VZ BYPASS I15
	DWORD_01
	BO_22
	

	DWORD_01
	BO_23
	VZ BYPASS I31
	DWORD_01
	BO_23
	

	DWORD_01
	BO_24
	VZ_CIP_I15 
	DWORD_01
	BO_24
	Klepstoring Diksap-Manifold (I31 CIP-route)

	DWORD_01
	BO_25
	VZ_CIP_I31
	DWORD_01
	BO_25
	Klepstoring Diksap-Manifold (I15 CIP-route)

	DWORD_01
	BO_26
	VZ SEATS I15
	DWORD_01
	BO_26
	AW_OBJ_CIP_I31

	DWORD_01
	BO_27
	VZ SEATS I31
	DWORD_01
	BO_27
	AW_OBJ_CIP_I15

	DWORD_01
	BO_28
	Route neutralisatie OK I17
	DWORD_01
	BO_28
	

	DWORD_01
	BO_29
	Route neutralisatie OK I26
	DWORD_01
	BO_29
	

	DWORD_01
	BO_30
	CIP I31 gaat via I25MVR
	DWORD_01
	BO_30
	

	DWORD_01
	BO_31
	I26 Vacuum trekken 
	DWORD_01
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	

	DWORD_02
	BO_00
	I17: VR_OBJ PRODUCT
	DWORD_02
	BO_00
	I17: AW_OBJ PRODUCT

	DWORD_02
	BO_01
	I17: VR_PROD PRODUCT
	DWORD_02
	BO_01
	I17: AW_PROD PRODUCT

	DWORD_02
	BO_02
	I17: VR_OBJ RESTSTROOM AFVOER
	DWORD_02
	BO_02
	I17: AW_OBJ RESTSTROOM AFVOER

	DWORD_02
	BO_03
	I17: VR_PROD RESTSTROOM AFVOER
	DWORD_02
	BO_03
	I17: AW_PROD RESTSTROOM AFVOER

	DWORD_02
	BO_04
	I17: Activeer bypass
	DWORD_02
	BO_04
	

	DWORD_02
	BO_05
	I17: Activeer seats
	DWORD_02
	BO_05
	 

	DWORD_02
	BO_06
	I17: VR_OBJ NEUTR
	DWORD_02
	BO_06
	I17: AW_OBJ NEUTR

	DWORD_02
	BO_07
	I17: VR_OBJ CIP
	DWORD_02
	BO_07
	I17: AW_OBJ CIP

	DWORD_02
	BO_08
	I26: VR_OBJ PRODUCT
	DWORD_02
	BO_08
	I26: AW_OBJ PRODUCT

	DWORD_02
	BO_09
	I26: VR_PROD PRODUCT
	DWORD_02
	BO_09
	I26: AW_PROD PRODUCT

	DWORD_02
	BO_10
	I26: VR_OBJ RESTSTROOM AFVOER
	DWORD_02
	BO_10
	I26: AW_OBJ RESTSTROOM AFVOER

	DWORD_02
	BO_11
	I26: VR_PROD RESTSTROOM AFVOER
	DWORD_02
	BO_11
	I26: AW_PROD RESTSTROOM AFVOER

	DWORD_02
	BO_12
	I26: Activeer bypass
	DWORD_02
	BO_12
	I26: Route by-pass tanks geopend

	DWORD_02
	BO_13
	I26: Activeer seats
	DWORD_02
	BO_13
	 

	DWORD_02
	BO_14
	I26: VR_OBJ NEUTR
	DWORD_02
	BO_14
	I26: AW_OBJ NEUTR

	DWORD_02
	BO_15
	I17: VR_OBJ PRODUCT
	DWORD_02
	BO_15
	I26: AW_OBJ CIP

	DWORD_02
	BO_16
	I26 HA aanvraag voor accept
	DWORD_02
	BO_16
	

	DWORD_02
	BO_17
	I17 HA aanvraag voor accept
	DWORD_02
	BO_17
	

	DWORD_02
	BO_18
	I25 HA aanvraag voor accept
	DWORD_02
	BO_18
	

	DWORD_02
	BO_19
	I31 HA aanvraag voor accept
	DWORD_02
	BO_19
	

	DWORD_02
	BO_20
	
	DWORD_02
	BO_20
	

	DWORD_02
	BO_21
	
	DWORD_02
	BO_21
	

	DWORD_02
	BO_22
	
	DWORD_02
	BO_22
	

	DWORD_02
	BO_23
	
	DWORD_02
	BO_23
	

	DWORD_02
	BO_24
	
	DWORD_02
	BO_24
	

	DWORD_02
	BO_25
	
	DWORD_02
	BO_25
	

	DWORD_02
	BO_26
	
	DWORD_02
	BO_26
	

	DWORD_02
	BO_27
	
	DWORD_02
	BO_27
	

	DWORD_02
	BO_28
	
	DWORD_02
	BO_28
	

	DWORD_02
	BO_29
	
	DWORD_02
	BO_29
	

	DWORD_02
	BO_30
	
	DWORD_02
	BO_30
	

	DWORD_02
	BO_31
	
	DWORD_02
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	

	DWORD_03
	BO_00
	RV Polyfosfaat
	DWORD_03
	BO_00
	A10KV2139 auto

	DWORD_03
	BO_01
	PV Polyfosfaat
	DWORD_03
	BO_01
	A10KV2138 auto

	DWORD_03
	BO_02
	PV Water polyfosfaat
	DWORD_03
	BO_02
	A10KV2196 auto

	DWORD_03
	BO_03
	RV CIP Polyfosfaat
	DWORD_03
	BO_03
	A10KV2197 auto

	DWORD_03
	BO_04
	
	DWORD_03
	BO_04
	A10KV2198 auto

	DWORD_03
	BO_05
	
	DWORD_03
	BO_05
	A10KV2152 auto

	DWORD_03
	BO_06
	
	DWORD_03
	BO_06
	A10KV2162 auto

	DWORD_03
	BO_07
	
	DWORD_03
	BO_07
	A10KV2172 auto

	DWORD_03
	BO_08
	
	DWORD_03
	BO_08
	A10KV2132 auto

	DWORD_03
	BO_09
	
	DWORD_03
	BO_09
	A10KV2133 auto

	DWORD_03
	BO_10
	
	DWORD_03
	BO_10
	A10KV2131 auto

	DWORD_03
	BO_11
	
	DWORD_03
	BO_11
	A10M2094 auto

	DWORD_03
	BO_12
	
	DWORD_03
	BO_12
	A10SC2094 extern

	DWORD_03
	BO_13
	
	DWORD_03
	BO_13
	A10SC2094 auto

	DWORD_03
	BO_14
	
	DWORD_03
	BO_14
	Accept door operator "Diksap_38_42_Detail.Pdl"

	DWORD_03
	BO_15
	
	DWORD_03
	BO_15
	Received Value_15

	DWORD_03
	BO_16
	
	DWORD_03
	BO_16
	A10KV2139 error

	DWORD_03
	BO_17
	
	DWORD_03
	BO_17
	A10KV2138 error

	DWORD_03
	BO_18
	
	DWORD_03
	BO_18
	A10KV2152 error

	DWORD_03
	BO_19
	
	DWORD_03
	BO_19
	A10KV2162 error

	DWORD_03
	BO_20
	
	DWORD_03
	BO_20
	A10KV2172 error

	DWORD_03
	BO_21
	
	DWORD_03
	BO_21
	A10KV2132 error

	DWORD_03
	BO_22
	
	DWORD_03
	BO_22
	A10KV2133 error

	DWORD_03
	BO_23
	
	DWORD_03
	BO_23
	A10KV2131 error

	DWORD_03
	BO_24
	
	DWORD_03
	BO_24
	

	DWORD_03
	BO_25
	
	DWORD_03
	BO_25
	

	DWORD_03
	BO_26
	
	DWORD_03
	BO_26
	A10KV2149 auto

	DWORD_03
	BO_27
	
	DWORD_03
	BO_27
	A10KV2148 auto

	DWORD_03
	BO_28
	
	DWORD_03
	BO_28
	A10KV2153 auto

	DWORD_03
	BO_29
	
	DWORD_03
	BO_29
	A10KV2163 auto

	DWORD_03
	BO_30
	
	DWORD_03
	BO_30
	A10KV2173 auto

	DWORD_03
	BO_31
	
	DWORD_03
	BO_31
	A10KV2142 auto

	
	
	
	
	
	

	DWORD_04
	BO_00
	
	DWORD_04
	BO_00
	A10KV2143 auto

	DWORD_04
	BO_01
	
	DWORD_04
	BO_01
	A10KV2141 auto

	DWORD_04
	BO_02
	
	DWORD_04
	BO_02
	

	DWORD_04
	BO_03
	
	DWORD_04
	BO_03
	A10KV2149 error

	DWORD_04
	BO_04
	
	DWORD_04
	BO_04
	A10KV2148 error

	DWORD_04
	BO_05
	
	DWORD_04
	BO_05
	A10KV2153 error

	DWORD_04
	BO_06
	
	DWORD_04
	BO_06
	A10KV2163 error

	DWORD_04
	BO_07
	
	DWORD_04
	BO_07
	A10KV2173 error

	DWORD_04
	BO_08
	
	DWORD_04
	BO_08
	A10KV2142 error

	DWORD_04
	BO_09
	
	DWORD_04
	BO_09
	A10KV2143 error

	DWORD_04
	BO_10
	
	DWORD_04
	BO_10
	A10KV2141 error

	DWORD_04
	BO_11
	
	DWORD_04
	BO_11
	A10KV2181

	DWORD_04
	BO_12
	
	DWORD_04
	BO_12
	A10KV2182

	DWORD_04
	BO_13
	
	DWORD_04
	BO_13
	A10KV2183

	DWORD_04
	BO_14
	
	DWORD_04
	BO_14
	A10KV2174

	DWORD_04
	BO_15
	
	DWORD_04
	BO_15
	A10KV2164

	DWORD_04
	BO_16
	
	DWORD_04
	BO_16
	A10KV2154

	DWORD_04
	BO_17
	
	DWORD_04
	BO_17
	A10KV2184

	DWORD_04
	BO_18
	
	DWORD_04
	BO_18
	A10M2080

	DWORD_04
	BO_19
	
	DWORD_04
	BO_19
	KV2104

	DWORD_04
	BO_20
	
	DWORD_04
	BO_20
	KV2155

	DWORD_04
	BO_21
	
	DWORD_04
	BO_21
	KV2165

	DWORD_04
	BO_22
	
	DWORD_04
	BO_22
	KV2175

	DWORD_04
	BO_23
	
	DWORD_04
	BO_23
	KV2103

	DWORD_04
	BO_24
	
	DWORD_04
	BO_24
	KV2102

	DWORD_04
	BO_25
	
	DWORD_04
	BO_25
	KV2101

	DWORD_04
	BO_26
	
	DWORD_04
	BO_26
	KV2105

	DWORD_04
	BO_27
	
	DWORD_04
	BO_27
	KV2106

	DWORD_04
	BO_28
	
	DWORD_04
	BO_28
	M2090

	DWORD_04
	BO_29
	
	DWORD_04
	BO_29
	A10KV2141 Opened

	DWORD_04
	BO_30
	
	DWORD_04
	BO_30
	A10KV2143 Opened

	DWORD_04
	BO_31
	
	DWORD_04
	BO_31
	A10KV2148 Opened

	
	
	
	
	
	

	DWORD_05
	BO_00
	
	DWORD_05
	BO_00
	A10KV2153 Opened

	DWORD_05
	BO_01
	
	DWORD_05
	BO_01
	A10KV2163 Opened

	DWORD_05
	BO_02
	
	DWORD_05
	BO_02
	A10KV2173 Opened

	DWORD_05
	BO_03
	
	DWORD_05
	BO_03
	A10M2040 error

	DWORD_05
	BO_04
	
	DWORD_05
	BO_04
	

	DWORD_05
	BO_05
	
	DWORD_05
	BO_05
	

	DWORD_05
	BO_06
	
	DWORD_05
	BO_06
	Storing afvoer neutralisatie

	DWORD_05
	BO_07
	
	DWORD_05
	BO_07
	

	DWORD_05
	BO_08
	
	DWORD_05
	BO_08
	

	DWORD_05
	BO_09
	
	DWORD_05
	BO_09
	

	DWORD_05
	BO_10
	
	DWORD_05
	BO_10
	

	DWORD_05
	BO_11
	
	DWORD_05
	BO_11
	

	DWORD_05
	BO_12
	
	DWORD_05
	BO_12
	

	DWORD_05
	BO_13
	
	DWORD_05
	BO_13
	

	DWORD_05
	BO_14
	
	DWORD_05
	BO_14
	

	DWORD_05
	BO_15
	
	DWORD_05
	BO_15
	

	DWORD_05
	BO_16
	[O481/482/483] : RA CIP I15
	DWORD_05
	BO_16
	[O481/482/483] : RV CIP I15

	DWORD_05
	BO_17
	[O481/482/483] : PA CIP I15
	DWORD_05
	BO_17
	[O481/482/483] : PV CIP I15

	DWORD_05
	BO_18
	[O481/482/483] : RA CIP I26
	DWORD_05
	BO_18
	[O481/482/483] : RV CIP I26

	DWORD_05
	BO_19
	[O481/482/483] : PA CIP I26
	DWORD_05
	BO_19
	[O481/482/483] : PV CIP I26

	DWORD_05
	BO_20
	
	DWORD_05
	BO_20
	

	DWORD_05
	BO_21
	
	DWORD_05
	BO_21
	

	DWORD_05
	BO_22
	
	DWORD_05
	BO_22
	

	DWORD_05
	BO_23
	
	DWORD_05
	BO_23
	

	DWORD_05
	BO_24
	
	DWORD_05
	BO_24
	

	DWORD_05
	BO_25
	
	DWORD_05
	BO_25
	

	DWORD_05
	BO_26
	
	DWORD_05
	BO_26
	

	DWORD_05
	BO_27
	
	DWORD_05
	BO_27
	

	DWORD_05
	BO_28
	
	DWORD_05
	BO_28
	

	DWORD_05
	BO_29
	
	DWORD_05
	BO_29
	

	DWORD_05
	BO_30
	
	DWORD_05
	BO_30
	

	DWORD_05
	BO_31
	
	DWORD_05
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	

	DWORD_06
	BO_00
	
	DWORD_06
	BO_00
	Polyfosfaat RA I26

	DWORD_06
	BO_01
	
	DWORD_06
	BO_01
	Polyfosfaat PA I26

	DWORD_06
	BO_02
	
	DWORD_06
	BO_02
	Polyfosfaat PA Water I26

	DWORD_06
	BO_03
	
	DWORD_06
	BO_03
	Polyfosfaat RV CIP I26

	DWORD_06
	BO_04
	
	DWORD_06
	BO_04
	Polyfosfaat PA CIP I26

	DWORD_06
	BO_05
	
	DWORD_06
	BO_05
	Polyfosfaat_Hand=0/Auto=1

	DWORD_06
	BO_06
	
	DWORD_06
	BO_06
	Polyfosfaat route gekoppeld I26

	DWORD_06
	BO_07
	
	DWORD_06
	BO_07
	

	DWORD_06
	BO_08
	
	DWORD_06
	BO_08
	

	DWORD_06
	BO_09
	
	DWORD_06
	BO_09
	

	DWORD_06
	BO_10
	
	DWORD_06
	BO_10
	KV2152 Opened

	DWORD_06
	BO_11
	
	DWORD_06
	BO_11
	KV2162 Opened

	DWORD_06
	BO_12
	
	DWORD_06
	BO_12
	KV2172 Opened

	DWORD_06
	BO_13
	
	DWORD_06
	BO_13
	KV2138 Opened

	DWORD_06
	BO_14
	
	DWORD_06
	BO_14
	KV2131 Opened

	DWORD_06
	BO_15
	
	DWORD_06
	BO_15
	KV2133 Opened

	DWORD_06
	BO_16
	
	DWORD_06
	BO_16
	

	DWORD_06
	BO_17
	
	DWORD_06
	BO_17
	

	DWORD_06
	BO_18
	
	DWORD_06
	BO_18
	

	DWORD_06
	BO_19
	
	DWORD_06
	BO_19
	

	DWORD_06
	BO_20
	
	DWORD_06
	BO_20
	

	DWORD_06
	BO_21
	
	DWORD_06
	BO_21
	

	DWORD_06
	BO_22
	
	DWORD_06
	BO_22
	

	DWORD_06
	BO_23
	
	DWORD_06
	BO_23
	

	DWORD_06
	BO_24
	
	DWORD_06
	BO_24
	

	DWORD_06
	BO_25
	
	DWORD_06
	BO_25
	

	DWORD_06
	BO_26
	
	DWORD_06
	BO_26
	

	DWORD_06
	BO_27
	
	DWORD_06
	BO_27
	

	DWORD_06
	BO_28
	
	DWORD_06
	BO_28
	

	DWORD_06
	BO_29
	
	DWORD_06
	BO_29
	

	DWORD_06
	BO_30
	
	DWORD_06
	BO_30
	

	DWORD_06
	BO_31
	
	DWORD_06
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	


7.5.3 A10P1 <> A25P1.

	A10P1 ( A25P1

Connection ID: 16#5410544
	A25P1 ( A10P1

Connection ID: 16#5440541

	A10P1
	A25P1
	Omschrijving
	A25P1
	A10P1
	Omschrijving

	R_01
	RD_R_01
	ProdCode_kaaswei
	R_01
	RD_R_01
	A25CE3861

	R_02
	RD_R_02
	Product code I15
	R_02
	RD_R_02
	A25CE1821

	R_03
	RD_R_03
	Product code I31
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	Product code I26
	R_04
	RD_R_04
	

	xx
	xx
	
	xx
	xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	DWORD_01
	BO_00
	
	DWORD_01
	BO_00
	

	DWORD_01
	BO_01
	VZ_SelectTank     I15 Toev
	DWORD_01
	BO_01
	VRG_Tank Diksap35 I15 Toev

	DWORD_01
	BO_02
	VZ_StartProd      I15 Toev
	DWORD_01
	BO_02
	VRG aanvoerroute I15

	DWORD_01
	BO_03
	VZ_Wachtverdring  I15 Toev
	DWORD_01
	BO_03
	VRG_Tank Diksap35 I31 Toev

	DWORD_01
	BO_04
	VZ_Neutralisatie  I15 O485-O486-O487
	DWORD_01
	BO_04
	VRG aanvoerroute I31

	DWORD_01
	BO_05
	VZ_OBJ            I15 O485-O486-O487
	DWORD_01
	BO_05
	I25MVR_IS AAN HET VERDRINGEN

	DWORD_01
	BO_06
	VZ_PROD           I15 O485-O486-O487
	DWORD_01
	BO_06
	AW_OBJ  TANK I15 O485-O486-O487

	DWORD_01
	BO_07
	VZ_PROD_AFZOETSEL I15 O485-O486-O487
	DWORD_01
	BO_07
	AW_PROD TANK I15 O485-O486-O487

	DWORD_01
	BO_08
	
	DWORD_01
	BO_08
	AW_PROD NUTRALISATIE I15 O485-O486-O487

	DWORD_01
	BO_09
	VZ_SelectTank    I31
	DWORD_01
	BO_09
	AFZOETSEL BESCHIKBAAR

	DWORD_01
	BO_10
	VZ_StartProd     I31
	DWORD_01
	BO_10
	I25MVR IS IN ACTIEF

	DWORD_01
	BO_11
	VZ_Wachtverdring I31
	DWORD_01
	BO_11
	Diksap35 QANTW_OBJ CIP I31

	DWORD_01
	BO_12
	VZ_AFZOETSEL AANDRAAIEN//AFDRAAIEN      I15 Toev
	DWORD_01
	BO_12
	I25MVR CIP Actief

	DWORD_01
	BO_13
	VZ_AFZOETSEL AANDRAAIEN//AFDRAAIEN      I31 Toev
	DWORD_01
	BO_13
	I25MVR INtrekTank Accept

	DWORD_01
	BO_14
	VR_OBJ_CIP I31
	DWORD_01
	BO_14
	Diksap 52 Accept

	DWORD_01
	BO_15
	VR_PROD_CIP I31
	DWORD_01
	BO_15
	Diksap 35 Accept

	DWORD_01
	BO_16
	Routevraag CIP I15 --> Diksap 52
	DWORD_01
	BO_16
	Cip I15 via O485: Route ERR

	DWORD_01
	BO_17
	A15KV1198 Auto
	DWORD_01
	BO_17
	Cip I15 via O485: Route OK

	DWORD_01
	BO_18
	A31KV1198 Auto
	DWORD_01
	BO_18
	I26 Prod AnwObj naar Diksap 35 O396-397-398

	DWORD_01
	BO_19
	I15 Aanvraag Accept Intrektank I25 mVR / Device NOK
	DWORD_01
	BO_19
	I26 Prod AnwProd naar Diksap 35 O396-397-398

	DWORD_01
	BO_20
	I31 Aanvraag Accept Intrektank I25 mVR / Device NOK
	DWORD_01
	BO_20
	I26 Neut AnwObj naar Diksap 35 O396-397-398

	DWORD_01
	BO_21
	I15 Aanvraag Diksap 52 Device NOK
	DWORD_01
	BO_21
	I26 Lang AnwObj naar Diksap 35 O396-397-398

	DWORD_01
	BO_22
	I15 Aanvraag Diksap 35 Device NOK
	DWORD_01
	BO_22
	I26 Controle hand ok Diksap 35

	DWORD_01
	BO_23
	I31 Aanvraag Diksap 35 Device NOK
	DWORD_01
	BO_23
	I26 CIP Kaaswei route error

	DWORD_01
	BO_24
	I31 Aanvraag Diksap 52 Device NOK
	DWORD_01
	BO_24
	Diksap35 QANTW_PROD CIP I31

	DWORD_01
	BO_25
	I26 Prod VRObj naar Diksap 35 O396-397-398
	DWORD_01
	BO_25
	Route naar dunsap 38% geopend

	DWORD_01
	BO_26
	I26 Prod VRProd naar Diksap 35 O396-397-398
	DWORD_01
	BO_26
	Diksap35% Bijna vol

	DWORD_01
	BO_27
	I26 Neut VRObj naar Diksap 35 O396-397-398
	DWORD_01
	BO_27
	Diksap35% vol

	DWORD_01
	BO_28
	I26 Lang VRObj naar Diksap 35 O396-397-398
	DWORD_01
	BO_28
	

	DWORD_01
	BO_29
	I26 Afdraaien : zoek nieuwe tank afzoetsen O396-397-398
	DWORD_01
	BO_29
	

	DWORD_01
	BO_30
	I26 Controle Hand
	DWORD_01
	BO_30
	

	DWORD_01
	BO_31
	I26 Route lang bij kaaswei open
	DWORD_01
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	

	DWORD_02
	BO_00
	I26 Vorstmaatregel
	DWORD_02
	BO_00
	KV1142

	DWORD_02
	BO_01
	I26 VZ Vorstmaatregel
	DWORD_02
	BO_01
	KV1152

	DWORD_02
	BO_02
	
	DWORD_02
	BO_02
	KV1162

	DWORD_02
	BO_03
	
	DWORD_02
	BO_03
	KV1171

	DWORD_02
	BO_04
	
	DWORD_02
	BO_04
	KV1172

	DWORD_02
	BO_05
	Route naar Dunsap 38%
	DWORD_02
	BO_05
	KV1173

	DWORD_02
	BO_06
	Wissel mogelijk
	DWORD_02
	BO_06
	M1070

	DWORD_02
	BO_07
	
	DWORD_02
	BO_07
	KV1131

	DWORD_02
	BO_08
	
	DWORD_02
	BO_08
	KV2136

	DWORD_02
	BO_09
	
	DWORD_02
	BO_09
	M2069

	DWORD_02
	BO_10
	
	DWORD_02
	BO_10
	KV3185

	DWORD_02
	BO_11
	
	DWORD_02
	BO_11
	KV3169

	DWORD_02
	BO_12
	
	DWORD_02
	BO_12
	KV3148

	DWORD_02
	BO_13
	
	DWORD_02
	BO_13
	KV3158

	DWORD_02
	BO_14
	
	DWORD_02
	BO_14
	KV3181

	DWORD_02
	BO_15
	
	DWORD_02
	BO_15
	A25KV1161

	DWORD_02
	BO_16
	
	DWORD_02
	BO_16
	A25KV1151

	DWORD_02
	BO_17
	
	DWORD_02
	BO_17
	A25KV1141

	DWORD_02
	BO_18
	
	DWORD_02
	BO_18
	A25KV1181

	DWORD_02
	BO_19
	
	DWORD_02
	BO_19
	A25KV1184

	DWORD_02
	BO_20
	
	DWORD_02
	BO_20
	A25KV1182

	DWORD_02
	BO_21
	
	DWORD_02
	BO_21
	A25KV1183

	DWORD_02
	BO_22
	
	DWORD_02
	BO_22
	Diksap vorstmaatregel actief I26

	DWORD_02
	BO_23
	
	DWORD_02
	BO_23
	

	DWORD_02
	BO_24
	
	DWORD_02
	BO_24
	

	DWORD_02
	BO_25
	
	DWORD_02
	BO_25
	

	DWORD_02
	BO_26
	
	DWORD_02
	BO_26
	

	DWORD_02
	BO_27
	
	DWORD_02
	BO_27
	

	DWORD_02
	BO_28
	
	DWORD_02
	BO_28
	

	DWORD_02
	BO_29
	
	DWORD_02
	BO_29
	

	DWORD_02
	BO_30
	
	DWORD_02
	BO_30
	

	DWORD_02
	BO_31
	
	DWORD_02
	BO_31
	

	
	
	
	
	
	


7.5.4 A10P1 <> 2A1P2.

	A10P1 ( 2A1P2

Connection ID: 16#5410517E
	2A1P2 ( A10P1

Connection ID: 16#5170541E

	A10P1
	2A1P2
	Omschrijving
	2A1P2
	A10P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	Keuze O492 = Pasta 0

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	Keuze O492 = Pasta 2

	xx
	xx
	
	xx
	xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog
	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	I15 VRG afvoer Pasta 0 naar O492

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	I15 VRG afvoer Pasta 2 naar O492

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	I26 route open 

	BO_05
	RD_BO_05
	I26 VZ Kaaswei toevoer product
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	I26 VZ Kaaswei route openen Circuleren lang
	BO_06
	RD_BO_06
	Route controle I26 accept

	BO_07
	RD_BO_07
	I26 VZ Kaaswei openen verdringen
	BO_07
	RD_BO_07
	CIP I26 route error

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	Toevoer kleppen I26 Hand(0)/Auto(1)

	BO_09
	RD_BO_09
	I26 Controle hand
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	2A1KV3151 Toevoerklep open

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	2A1KV3152 Toevoerklep open

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	2A1KV3153 Toevoerklep open

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	2A1KV3154 Toevoerklep open

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	2A1KV3151 Toevoerklep auto

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	2A1KV3152 Toevoerklep auto

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	2A1KV3153 Toevoerklep auto

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	2A1KV3154 Toevoerklep auto

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.5 A10P1 <> 2A1P3.

	A10P1 ( 2A1P3
	2A1P3  ( A10P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Keuze O347 = Pasta 0

	
	Keuze O347 = Pasta 2

	
	Keuze O347 = Permeaat

	
	

	I15 VZ toevoer Reststroom uit O287/289 (Code = 15010)
	I15 VRG toevoer reststroom uit O287/289

	I15 Start toevoer Reststroom uit O287/289 (Code = 15010)
	I15 Toevoer gestart uit O287/289

	I15 Start verdringen toevoer uit O287/289
	I15 Verdringen gestart uit O287/289

	
	

	I15 VZ toevoer Reststroom 40% uit O286 (Code = 10100)
	I15 VRG toevoer Reststroom 40% uit O286

	I15 Start toevoer Reststroom 40% uit O286
	I15 Toevoer gestart uit O286

	I15 Start verdringen toevoer uit O286
	I15 Verdringen gestart uit O287/289

	
	Route O286 Ok tbv CIP

	
	

	I15 VZ afvoer Pasta 0 naar O347 (Code = 10100)
	I15 VRG afvoer Pasta 0 naar O347

	I15 VZ afvoer Pasta 2 naar O347 (Code = 12100/15100)
	I15 VRG afvoer Pasta 2 naar O347

	I15 VZ afvoer Permeaat naar O347 (Code = 14100)
	I15 VRG afvoer Permeaat naar O347

	I15 Start afvoer naar O347
	

	I15 KV1104 Pasta 2 toevoerklep open
	

	
	

	I15 VZ afvoer Reststroom naar O181 (Code = 15100)
	

	I15 Start afvoer Reststroom naar O181 (Code = 15100)
	

	
	

	I17 VZ toevoer Reststroom uit O287/289 (Code = 15010)
	I17 VRG toevoer Reststroom uit O287/289

	I17 Start toevoer Reststroom uit O287/289 (Code = 15010)
	I17 Toevoer gestart uit O287/289

	I17 Start verdringen toevoer uit O287/289
	I17 Verdringen gestart uit O287/289

	
	

	
	

	
	

	I17 VZ toevoer Caseinewei uit O336 (Code = 12010)
	I17 VRG toevoer Caseinewei uit O336

	I17 VZ toevoer Permeaat uit O336 (Code = 14010)
	I17 VRG toevoer Permeaat uit O336

	I17 Start toevoer uit O336
	I17 Toevoer gestart uit O336

	I17 Start verdringen toevoer uit O336
	I17 Verdringen gestart uit O336

	
	

	I17 VZ afvoer Reststroom 40% naar O286 (Code = 15020)
	I17 VRG afvoer Reststroom 40% naar O286

	I17 Start afvoer naar O286
	I17 Afvoer gestart naar O286

	
	I17 Circuleren onder O286 OK

	
	

	I26 VZ toevoer Caseinewei uit O336 (Code = 12010)
	I26 VRG toevoer Caseinewei uit O336

	I26 VZ toevoer Permeaat uit O336 (Code = 14010)
	I26 VRG toevoer Permeaat uit O336

	I26 Start toevoer uit O336
	I26 Toevoer gestart uit O336

	I26 Start verdringen toevoer uit O336
	I26 Verdringen gestart uit O336

	
	

	I31 VZ afvoer Pasta 0 naar O347 (Code = 10100)
	I31 VRG afvoer Pasta 0 naar O347

	I31 VZ afvoer Pasta 2 naar O347 (Code = 12100/15100)
	I31 VRG afvoer Pasta 2 naar O347

	I31 VZ afvoer Permeaat naar O347 (Code = 14100)
	I31 VRG afvoer Permeaat naar O347

	I31 Start afvoer naar O347
	I31 Verdringen gestart naar O347

	I31 KV1124 Pasta 2 toevoerklep open
	I31 Blokker toevoerkleppen naar O347 tbv indampers

	
	

	I24 VZ toevoer Caseinewei/Permeaat
	I24 VRG toevoer Caseinewei/Permeaat

	I24 Start toevoer
	I24 Toevoergestart

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	2A1KV4151 Toevoerklep open

	
	2A1KV4152 Toevoerklep open

	
	2A1KV4153 Toevoerklep open

	
	2A1KV4171 Toevoerklep open

	
	2A1KV4172 Toevoerklep open

	
	2A1KV4173 Toevoerklep open

	
	2A1KV3161 Toevoerklep open

	
	2A1KV3162 Toevoerklep open

	
	2A1KV3163 Toevoerklep open

	
	2A1KV3171 Toevoerklep open

	
	2A1KV3172 Toevoerklep open

	
	2A1KV3173 Toevoerklep open

	
	2A1KV8108 Toevoerklep open

	
	2A1KV8109 Toevoerklep open


7.5.6 A10P1 <> 2A4P1.

	A10P1 ( 2A4P1

Connection ID: 16#54105471
	2A4P1 ( A10P1

Connection ID: 16#54705412

	A10P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	A10P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Watchdog A10P1
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	Watchdog 2A4P1
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	I26 LT1301 niveau intrektank
	R_02
	RD_R_02
	Dichtheid mengwei

	R_03
	RD_R_03
	I26 Setpoint niveau intrektank
	R_03
	RD_R_03
	Setpoint % DrogeStof

	R_04
	RD_R_04
	I26 Setpoint DS gehalte
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Batchnummer
	R_05
	RD_R_05
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	I26 VZ toevoer kaaswei via menger 
	BO_00
	RD_BO_00
	Meng VG toevoer kaaswei via menger

	BO_01
	RD_BO_01
	I26 VZ start toevoer kaaswei
	BO_01
	RD_BO_01
	Meng VG start toevoer kaaswei

	BO_02
	RD_BO_02
	I26 Productie
	BO_02
	RD_BO_02
	Meng VG verdringen vanuit mengunit

	BO_03
	RD_BO_03
	I26 VZ verdringen vanuit mengunit
	BO_03
	RD_BO_03
	Meng Vorstmaatregel I26

	BO_04
	RD_BO_04
	I26 VZ CIP lang circuit
	BO_04
	RD_BO_04
	Meng VG productie KWS & KW

	BO_05
	RD_BO_05
	I26 Vrijgave seatlifts
	BO_05
	RD_BO_05
	Meng VG productie KWS & PW

	BO_06
	RD_BO_06
	I26 VZ productie KWS & KW
	BO_06
	RD_BO_06
	Meng VG productie KW

	BO_07
	RD_BO_07
	I26 VZ productie KWS & PW
	BO_07
	RD_BO_07
	Meng ST productie KWS & KW

	BO_08
	RD_BO_08
	I26 VZ productie KW
	BO_08
	RD_BO_08
	Meng ST productie KWS & PW

	BO_09
	RD_BO_09
	I26 VZ kaaswei Toevoer Product (ook vz om route te openen)
	BO_09
	RD_BO_09
	Meng ST productie KW

	BO_10
	RD_BO_10
	I26 VZ kaaswei Route openen Circuleren Lang
	BO_10
	RD_BO_10
	Meng VG CIP

	BO_11
	RD_BO_11
	I26 VZ kaaswei Route openen Verdringen
	BO_11
	RD_BO_11
	Meng Hand(0)/Auto(1)

	BO_12
	RD_BO_12
	I26 Controle Hand op menger
	BO_12
	RD_BO_12
	Kaaswei: route naar I26 open (AW OBJ)

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	Kaaswei: RouteControle I26 Accept

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	Kaaswei: CIP I26 Route error

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	Kaaswei: Toevoer I26 Hand(0)/Auto(1)

	BO_16
	RD_BO_16
	[I15] RA
	BO_16
	RD_BO_16
	2A1KV5191 open

	BO_17
	RD_BO_17
	[I15] PA
	BO_17
	RD_BO_17
	2A1KV5191 open

	BO_18
	RD_BO_18
	[I26] RA
	BO_18
	RD_BO_18
	2A1KV5193 open

	BO_19
	RD_BO_19
	[I26] PA
	BO_19
	RD_BO_19
	2A1KV5194 open

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	2A1KV5191 Auto

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	2A1KV5192 Auto

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	2A1KV5193 Auto

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	2A1KV5194 Auto

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.7 A10P2 <> A25P1
	A10P2 ( A25P1
Connection ID: 16#5420544A
	A25P1 ( A10P2
Connection ID: 16#5440542A

	A10P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	A10P1
	Omschrijving

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	LT6713

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	DWORD_01
	BO_00
	Watchdog
	DWORD_01
	BO_00
	Watchdog

	DWORD_01
	BO_01
	
	DWORD_01
	BO_01
	

	DWORD_01
	BO_02
	
	DWORD_01
	BO_02
	

	DWORD_01
	BO_03
	
	DWORD_01
	BO_03
	

	DWORD_01
	BO_04
	Rte_TankEqm_O481
	DWORD_01
	BO_04
	

	DWORD_01
	BO_05
	Rte_TankEqm_O482
	DWORD_01
	BO_05
	

	DWORD_01
	BO_06
	Rte_TankEqm_O483
	DWORD_01
	BO_06
	

	DWORD_01
	BO_07
	
	DWORD_01
	BO_07
	

	DWORD_01
	BO_08
	InCIP_O481
	DWORD_01
	BO_08
	VZ_CIP_O481

	DWORD_01
	BO_09
	LLtank_O481
	DWORD_01
	BO_09
	CIP_Aktief_O481

	DWORD_01
	BO_10
	InRust_O481
	DWORD_01
	BO_10
	ResetCIP_O481

	DWORD_01
	BO_11
	VZ_Brudensh_O481
	DWORD_01
	BO_11
	CIPgereed_O481

	DWORD_01
	BO_12
	InBrudenShot_O481
	DWORD_01
	BO_12
	CIPToevoer_BrudenShot_O481

	DWORD_01
	BO_13
	VRG_CIP_Btn_O481
	DWORD_01
	BO_13
	

	DWORD_01
	BO_14
	
	DWORD_01
	BO_14
	

	DWORD_01
	BO_15
	
	DWORD_01
	BO_15
	

	DWORD_01
	BO_16
	InCIP_O482
	DWORD_01
	BO_16
	VZ_CIP_O482

	DWORD_01
	BO_17
	LLtank_O482
	DWORD_01
	BO_17
	CIP_Aktief_O482

	DWORD_01
	BO_18
	InRust_O482
	DWORD_01
	BO_18
	ResetCIP_O482

	DWORD_01
	BO_19
	VZ_Brudensh_O482
	DWORD_01
	BO_19
	CIPgereed_O482

	DWORD_01
	BO_20
	InBrudenShot_O482
	DWORD_01
	BO_20
	CIPToevoer_BrudenShot_O482

	DWORD_01
	BO_21
	VRG_CIP_Btn_O482
	DWORD_01
	BO_21
	

	DWORD_01
	BO_22
	
	DWORD_01
	BO_22
	

	DWORD_01
	BO_23
	
	DWORD_01
	BO_23
	

	DWORD_01
	BO_24
	InCIP_O483
	DWORD_01
	BO_24
	VZ_CIP_O483

	DWORD_01
	BO_25
	LLtank_O483
	DWORD_01
	BO_25
	CIP_Aktief_O483

	DWORD_01
	BO_26
	InRust_O483
	DWORD_01
	BO_26
	ResetCIP_O483

	DWORD_01
	BO_27
	VZ_Brudensh_O483
	DWORD_01
	BO_27
	CIPgereed_O483

	DWORD_01
	BO_28
	InBrudenShot_O483
	DWORD_01
	BO_28
	CIPToevoer_BrudenShot_O483

	DWORD_01
	BO_29
	VRG_CIP_Btn_O483
	DWORD_01
	BO_29
	

	DWORD_01
	BO_30
	
	DWORD_01
	BO_30
	

	DWORD_01
	BO_31
	
	DWORD_01
	BO_31
	

	DWORD_02
	BO_00
	Watchdog
	DWORD_02
	BO_00
	Watchdog

	DWORD_02
	BO_01
	Routevraag CIP O481/482/483
	DWORD_02
	BO_01
	Routeantwoord CIP O481/482/483

	DWORD_02
	BO_02
	Productvraag CIP O481/482/483
	DWORD_02
	BO_02
	Productantwoord CIP O481/482/483

	DWORD_02
	BO_03
	
	DWORD_02
	BO_03
	

	DWORD_02
	BO_04
	
	DWORD_02
	BO_04
	CIPToev_TussenBf-BrudShot

	DWORD_02
	BO_05
	
	DWORD_02
	BO_05
	

	DWORD_02
	BO_06
	
	DWORD_02
	BO_06
	

	DWORD_02
	BO_07
	
	DWORD_02
	BO_07
	

	DWORD_02
	BO_08
	InCIP_O481+afvoer
	DWORD_02
	BO_08
	VZ_CIP_O481+afvoer

	DWORD_02
	BO_09
	LLtank_O481+afvoer
	DWORD_02
	BO_09
	CIP_Aktief_O481+afvoer

	DWORD_02
	BO_10
	
	DWORD_02
	BO_10
	ResetCIP_O481+afvoer

	DWORD_02
	BO_11
	
	DWORD_02
	BO_11
	CIPgereed_O481+afvoer

	DWORD_02
	BO_12
	
	DWORD_02
	BO_12
	

	DWORD_02
	BO_13
	VRG_CIP_Btn_O481+afvoer
	DWORD_02
	BO_13
	

	DWORD_02
	BO_14
	
	DWORD_02
	BO_14
	

	DWORD_02
	BO_15
	
	DWORD_02
	BO_15
	

	DWORD_02
	BO_16
	InCIP_O482+afvoer
	DWORD_02
	BO_16
	VZ_CIP_O482+afvoer

	DWORD_02
	BO_17
	LLtank_O482+afvoer
	DWORD_02
	BO_17
	CIP_Aktief_O482+afvoer

	DWORD_02
	BO_18
	
	DWORD_02
	BO_18
	ResetCIP_O482+afvoer

	DWORD_02
	BO_19
	
	DWORD_02
	BO_19
	CIPgereed_O482+afvoer

	DWORD_02
	BO_20
	
	DWORD_02
	BO_20
	

	DWORD_02
	BO_21
	VRG_CIP_Btn_O482+afvoer
	DWORD_02
	BO_21
	

	DWORD_02
	BO_22
	
	DWORD_02
	BO_22
	

	DWORD_02
	BO_23
	
	DWORD_02
	BO_23
	

	DWORD_02
	BO_24
	InCIP_O483+afvoer
	DWORD_02
	BO_24
	VZ_CIP_O483+afvoer

	DWORD_02
	BO_25
	LLtank_O483+afvoer
	DWORD_02
	BO_25
	CIP_Aktief_O483+afvoer

	DWORD_02
	BO_26
	
	DWORD_02
	BO_26
	ResetCIP_O483+afvoer

	DWORD_02
	BO_27
	
	DWORD_02
	BO_27
	CIPgereed_O483+afvoer

	DWORD_02
	BO_28
	
	DWORD_02
	BO_28
	

	DWORD_02
	BO_29
	VRG_CIP_Btn_O483+afvoer
	DWORD_02
	BO_29
	

	DWORD_02
	BO_30
	
	DWORD_02
	BO_30
	

	DWORD_02
	BO_31
	
	DWORD_02
	BO_31
	


7.5.8 A10P2 <> 2A1P2.

	A10P2 ( 2A1P2
	2A1P2 ( A10P2

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Niveau O492

	
	


7.5.9 A10P2 <> 2A1P3.

	A10P2 ( 2A1P3
	2A1P3 ( A10P2

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Niveau O347

	
	Niveau O348

	
	Niveau O286

	
	Niveau O287

	
	Niveau O289

	
	


7.5.10 A10P2 <> 2A4P1

	A10P2 ( 2A4P1

Connection ID: 16#5420547
	2A4P1 ( A10P1

Connection ID: 16#5470542

	A10P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	A10P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	SP A10M2080

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	[O481/482/483] : RA
	BO_00
	RD_BO_00
	[O481/482/483] : RV

	BO_01
	RD_BO_01
	[O481/482/483] : PA
	BO_01
	RD_BO_01
	[O481/482/483] : PV

	BO_02
	RD_BO_02
	[O481/482/483] : RA Water
	BO_02
	RD_BO_02
	[O481/482/483] : RV Water

	BO_03
	RD_BO_03
	[O481/482/483] : PA Water
	BO_03
	RD_BO_03
	[O481/482/483] : PV Water

	BO_04
	RD_BO_04
	[O481/482/483] : Tankwissel
	BO_04
	RD_BO_04
	[O481/482/483] : Contr. HAND/AUTO

	BO_05
	RD_BO_05
	[O481/482/483] : Controle OK
	BO_05
	RD_BO_05
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.5.11 A24P1 <> A10P1.

	A24P1 ( A10P1
	A10P1 ( A24P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	I24-6 VZ product 
	I24-6 Toevoer in rust

	I24-6 Stop toevoer vanwege HH niveau 
	I24-6 Klep storingen toevoer 


7.5.12 A24P1 <> A10P2.

	A24P1 ( A10P2
	A10P2 ( A24P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	A26FP6843 Flowpulsen tbv neutralisatie
	

	
	

	I24-6 Product code
	

	I24-6 VZ toevoer tbv producttank
	VRG afvoer I24-6 tbv producttank

	I24-6 VZ start afvoer naar producttank
	VRG afvoer I24-6 naar O138

	
	VRG afvoer I24-6 naar O139

	
	VRG afvoer I24-6 naar O141

	
	

	I24-2 Product code
	

	I24-2 VZ selecteer toevoer uit O481/482/483
	VRG toevoer uit O481/482/483

	I24-2 Start toevoer uit O481/482/483
	

	I24-2 in CIP
	

	I24-2 VZ verdringen toevoer uit O481/482/483
	


7.5.13 A24P1 <> A25P1.

	A24P1 ( A25P1
	A25P1 ( A24P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	I24 Verzamelstoring manifold CIP keuken 
	I24 VZ bruden uit CIP keuken

	I24 Verzamelstoring mediumtanks CIP keuken
	I24 VZ loog uit CIP keuken

	I24 CIP tanks in bedrijf
	I24 VZ zuur uit CIP keuken

	I24 CIP keuken in berijf
	

	
	O396 stap brudenshot

	
	O396 stap CIP

	
	

	
	O397 stap brudenshot

	
	O397 stap CIP

	
	

	
	O398 stap brudenshot

	
	O398 stap CIP


7.5.14 A24P1 <> 2A1P2.

	A24P1 ( 2A1P2
	2A1P2 ( A24P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Keuze O492 = Pasta 0

	
	Keuze O492 = Pasta 2

	
	

	I24-1 A24KV3184 Toevoerklep open
	


7.5.15 A24P1 <> 2A1P3.

	A24P1 ( 2A1P3
	2A1P3 ( A24P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Keuze O347 = Pasta 0

	
	Keuze O347 = Pasta 2

	
	Keuze O347 = Permeaat

	
	

	I24-6 VZ toevoer Caseinewei uit O336 (Code = 12010)
	I24-6 VRG toevoer Caseinewei uit O336

	I24-6 VZ toevoer Permeaat uit O336 (Code = 14010) 
	I24-6 VRG toevoer Permeaat uit O336

	I24-6 Start toevoer uit O336
	I24-6 Toevoer uit O336 gestart

	I24-6 Start verdringen toevoer uit O336
	I24-6 Verdringen toevoer uit O336 gestart

	
	

	I24-1 A24 KV3183 toevoerklep open
	


7.5.16 A25P1 <> 2A1P2.

	A25P1 ( 2A1P2
	2A1P2 ( A25P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Keuze O492 = Pasta 0

	
	Keuze O492 = Pasta 2

	
	

	
	Vooralarm O347

	
	Hoofdalarm O347

	
	

	I25 VZ afvoer Pasta 0 naar O492 (Code = 10100)
	I25 VRG afvoer naar O492

	I25 Start afvoer
	


7.5.17 A25P1 <> 2A1P3.

	A25P1 ( 2A1P3
	2A1P3 ( A25P1

	Omschrijving
	Omschrijving

	
	Keuze O347 = Pasta 0

	
	Keuze O347 = Pasta 2

	
	Keuze O347 = Permeaat

	
	

	
	Vooralarm O347

	
	Hoofdalarm O347

	
	

	I25 VZ afvoer Pasta 0 naar O347 (Code = 10100)
	I25 VRG afvoer naar O347

	I25 Start afvoer
	


7.5.18 A25P1 <> 2A4P1
	A25P1 ( 2A4P1

Connection ID: 16#05440547
	2A4P1 ( A25P1
Connection ID: 16#05470544

	A25P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	A25P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	[O396/397/398] : RA
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	[O396/397/398] : PA
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.5.19 A30P1 <> A25P1.

	A30P1 ( A25P1

Connection ID: 16#5400544A
	A25P1 ( A30P1

Connection ID: 16#5440540A

	A30P1
	A25P1
	Omschrijving
	A25P1
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend controle teller
	R_00
	RD_R_00
	Levend controle teller

	R_01
	RD_R_01
	Levend controle teller
	R_01
	RD_R_01
	Levend controle teller

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	[O396/397/398] Aanvraag HA
	BO_00
	RD_BO_00
	[O396/397/398] Alles auto

	BO_01
	RD_BO_01
	[O396/397/398] RV permeaat concentraat naar mengunit/I30
	BO_01
	RD_BO_01
	[O396/397/398] RA permeaat concentraat naar mengunit/I30

	BO_02
	RD_BO_02
	[O396/397/398] PV permeaat concentraat naar mengunit/I30
	BO_02
	RD_BO_02
	[O396/397/398] PA permeaat concentraat naar mengunit/I30

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.20 A30P1 <> A10P1
	A30P1 ( A10P1
Connection ID: 16#5400541
	A10P1 ( A30P1

Connection ID: 16#54005421

	A30P1
	A10P2
	Omschrijving
	A10P2
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	A10CE3601 (??)

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend controle 
	R_05
	RD_R_05
	Levend controle 

	R_06
	RD_R_06
	Levend controle
	R_06
	RD_R_06
	Levend controle

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	I30 In Rust
	BO_00
	RD_BO_00
	I26 recept kaaswei

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	I26 Verwerken Kaaswei

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	I26 CIPPEN Kaaswei

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	I15: HA aanvraag
	BO_07
	RD_BO_07
	I15: Alles AUTO

	BO_08
	RD_BO_08
	I26: HA aanvraag
	BO_08
	RD_BO_08
	I26: Alles AUTO

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	[I15] Routevraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_10
	RD_BO_10
	[I15] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_11
	RD_BO_11
	[I15] Productvraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_11
	RD_BO_11
	[I15] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_12
	RD_BO_12
	[I26] Routevraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_12
	RD_BO_12
	[I26] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_13
	RD_BO_13
	[I26] Productvraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_13
	RD_BO_13
	[I26] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_14
	RD_BO_14
	[I31] Routevraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_14
	RD_BO_14
	[I31] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_15
	RD_BO_15
	[I31] Productvraag permeaat concentraat naar mengunit
	BO_15
	RD_BO_15
	[I31] Routeantwoord permeaat concentraat naar mengunit

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	[I15] Rust

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	[I26] Kaaswei gekozen

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	[I26] CIP kaaswei circuit

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	[I26] Afvoer naar O396/397/398 actief

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	[I31] Afvoer naar O396/397/398 actief

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.21 A30P1 <> A10P2

	A30P1 ( A10P2

Connection ID: 16#54205402
	A10P2 ( A30P1

Connection ID: 16#54005421

	A30P1
	A10P2
	Omschrijving
	A10P2
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Watchdog I30
	R_00
	RD_R_00
	Watchdog I30

	R_01
	RD_R_01
	Watchdog Polyfosfaat
	R_01
	RD_R_01
	Watchdog Polyfosfaat

	R_02
	RD_R_02
	A26FT6221 Flow mengwei
	R_02
	RD_R_02
	Voorraad permeaat concentraat

	R_03
	RD_R_03
	Parameter: Gewenste DS mengwei
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	Dichtheid mengwei
	R_04
	RD_R_04
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	RV Polyfosfaat
	BO_00
	RD_BO_00
	Polyfosfaat RA I30

	BO_01
	RD_BO_01
	PV Polyfosfaat
	BO_01
	RD_BO_01
	Polyfosfaat PA I30

	BO_02
	RD_BO_02
	PV Water Polyfosfaat
	BO_02
	RD_BO_02
	Polyfosfaat RA water I30

	BO_03
	RD_BO_03
	RV CIP Polyfosfaat
	BO_03
	RD_BO_03
	Polyfosfaat RA CIP I30

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Polyfosfaat PA CIP I30

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Polyfosfaat Hand(0)/Auto(1)

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	Polyfosfaat route gekoppeld I30

	BO_07
	RD_BO_07
	[O481/482/483] Aanvraag HA
	BO_07
	RD_BO_07
	[O481/482/483] Alles auto

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	Permeaat concentraat beschikbaar

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	A30P1 ( A10P2

Connection ID: 16#54205402
	A10P2 ( A30P1

Connection ID: 16#5420542A

	A30P1
	A10P2
	Omschrijving
	A10P2
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	A10FV4709 PV

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog
	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	A10KV2152 OPEN

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	A10KV2162 OPEN

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	A10KV2172 OPEN

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.22 A30P1 <> A10P3
	A30P1 ( A10P3
Connection ID: 16#5400546A
	A10P3 ( A30P1

Connection ID: 16#5460540A

	A30P1
	A10P3
	Omschrijving
	A10P3
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	De gemiddelde concentratie afzoettank
	R_00
	RD_R_00
	A10CE3221

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	A10CE3801

	R_02
	RD_R_02
	CIP Fase
	R_02
	RD_R_02
	A10FT3821

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	A10LT3211

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	A10TE3251

	R_05
	RD_R_05
	Levend controle teller (A30P2 Indamper I30)
	R_05
	RD_R_05
	Levend controle teller (A10P3 Indamper Prekristallisatie)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend controle teller (A10P3 Indamper Prekristallisatie)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend controle teller (A30P2 Indamper I30)

	R_07
	RD_R_07
	Product Code
	R_07
	RD_R_07
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	I30 Producttank OV
	BO_00
	RD_BO_00
	Producttank OA I30

	BO_01
	RD_BO_01
	I30 producttank PV
	BO_01
	RD_BO_01
	Producttank RA I30

	BO_02
	RD_BO_02
	I30 Reststromen OV
	BO_02
	RD_BO_02
	Reststromen OA I30

	BO_03
	RD_BO_03
	I30 Reststromen PV
	BO_03
	RD_BO_03
	Reststromen RA I30

	BO_04
	RD_BO_04
	I30 Neutralisatie RV
	BO_04
	RD_BO_04
	Neutralisatie RA I30

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	I30 CIP RV
	BO_06
	RD_BO_06
	CIP RA I30

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	Storing circulatie neutralisatie I30

	BO_08
	RD_BO_08
	I30 Verzoek Seats bypass
	BO_08
	RD_BO_08
	Afzoettank OA I30

	BO_09
	RD_BO_09
	I30 Route Neutralisatie OK
	BO_09
	RD_BO_09
	Afzoettank PA I30

	BO_10
	RD_BO_10
	I30 Product in Reststroomleiding
	BO_10
	RD_BO_10
	Vacuumtest RA I30

	BO_11
	RD_BO_11
	I30 Afzoettank OV
	BO_11
	RD_BO_11
	Circuleren RA I30

	BO_12
	RD_BO_12
	I30 Afzoettank RV
	BO_12
	RD_BO_12
	Producttank I30

	BO_13
	RD_BO_13
	I30 Vacuumtest RV
	BO_13
	RD_BO_13
	Storing Reststromen I30

	BO_14
	RD_BO_14
	I30 Circuleren RV
	BO_14
	RD_BO_14
	Storing CIP I30

	BO_15
	RD_BO_15
	I30 Koud Bruden Beschikbaar
	BO_15
	RD_BO_15
	Storing Afzoet I30

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	[O348] CIP

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	[O348] Verdringen

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	[O348] Caseinewei

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	[REST] CIP bezig

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	[REST] Verdringen

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.23 A30P1 <> 2A4P1
	A30P1 ( 2A4P1

Connection ID: 16#54005471
	2A4P1 ( A30P1

Connection ID: 16#54705402

	A30P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Watchdog A30P1
	R_00
	RD_R_00
	Watchdog A30P1

	R_01
	RD_R_01
	Watchdog 2A4P1
	R_01
	RD_R_01
	Watchdog 2A4P1

	R_02
	RD_R_02
	I30 LT1301 niveau intrektank
	R_02
	RD_R_02
	Dichtheid mengwei

	R_03
	RD_R_03
	I30 Setpoint niveau intrektank
	R_03
	RD_R_03
	Setpoint %DrogeStof

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	Massalow [ton/h]

	R_05
	RD_R_05
	I30 Productnummer Batchnummer
	R_05
	RD_R_05
	Flow mengwei [m3/h]

	R_06
	RD_R_06
	I30 Jaartal Batchnummer
	R_06
	RD_R_06
	%DS

	R_07
	RD_R_07
	I30 Weeknummer Batchnummer
	
	
	

	R_08
	RD_R_08
	I30 Runtnummer Batchnummer
	
	
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	I30 RV Meng
	BO_01
	RD_BO_01
	Meng RA I30

	BO_02
	RD_BO_02
	I30 PV Meng
	BO_02
	RD_BO_02
	Meng PA I30

	BO_03
	RD_BO_03
	I30 Productie
	BO_03
	RD_BO_03
	Meng PA water I30

	BO_04
	RD_BO_04
	I30 PV water Meng
	BO_04
	RD_BO_04
	Meng vrijgave CIP I30

	BO_05
	RD_BO_05
	I30 Verzoek CIP Meng
	BO_05
	RD_BO_05
	Meng Vorstmaatregel

	BO_06
	RD_BO_06
	I30 Vrijgave seatlifts
	BO_06
	RD_BO_06
	Meng VG productie KWS & KW

	BO_07
	RD_BO_07
	I30 VZ productie KWS & KW
	BO_07
	RD_BO_07
	Meng VG productie KWS & PW

	BO_08
	RD_BO_08
	I30 VZ productie KWS & PW
	BO_08
	RD_BO_08
	Meng VG productie KW

	BO_09
	RD_BO_09
	I30 VZ productie KW
	BO_09
	RD_BO_09
	Meng ST productie KWS & KW

	BO_10
	RD_BO_10
	I30 VZ productie MP
	BO_10
	RD_BO_10
	Meng ST productie KWS & PW

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	Meng ST productie KW

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	Mengunit Hand(0)/Auto(1)

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	VG CIP

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	2A4KV5194 OPEN

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	TV64 Kleppen AUTO

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	TV64 Kleppen STORING

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_17
	RD_BO_17
	Menger storing

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	Meng VG productie MP

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	Meng ST productie MP

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	[TV61] Rust

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	[TV63] Rust

	
	
	
	
	
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.24 A30P1 <> 2A1P2.

	A30P1 ( 2A1P2

Connection ID: 16#5400517A
	2A1P2 ( A30P1

Connection ID: 16#5170540A

	A30P1
	2A1P2
	Omschrijving
	2A1P2
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	I30 niveau intrektank
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	I30 setpoint niveau intrektank
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	I30 setpoint ingaande droge stof
	R_02
	RD_R_02
	

	Xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog
	BO_00
	RD_BO_00
	Watchdog

	BO_01
	RD_BO_01
	I30 VZ toevoer Kaaswei van mengunit (Code = 10040)
	BO_01
	RD_BO_01
	I30 VRG toevoer mengunit

	BO_02
	RD_BO_02
	I30 Start toevoer
	BO_02
	RD_BO_02
	I30 VRG CIP mengunit

	BO_03
	RD_BO_03
	I30 VZ verdringen
	BO_03
	RD_BO_03
	2A1KV3154 open

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Toevoer kleppen I30 Hand(0)/Auto(1)

	BO_05
	RD_BO_05
	I30 VZ CIP
	BO_05
	RD_BO_05
	Toevoer kleppen I30 storing

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.25 A30P1 <> 2A1P3.

	A30P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#05400518
	2A1P3 ( A30P1

Connection ID: 16#05180540

	A30P1
	2A1P3
	Omschrijving
	2A1P3
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	Xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	[AFV] CIP bezig

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	[AFV] Verdringen bezig

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	[AFV] Caseinewei bezig

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.26 A30P1 <> 2A1P4
	A30P1 ( 2A1P4
Connection ID: 16#05400545
	2A1P4 ( A30P1

Connection ID: 16#05450540

	A30P1
	2A1P4
	Omschrijving
	2A1P4
	A30P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	Voorraad permeaat

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	Xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	Permeaat beschikbaar

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.27 2A3P1 <> 2A4P1.

	2A3P1 ( 2A4P1

Connection ID: 16#51605471
	2A4P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#54705163

	2A3P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	2A3P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Watchdog 2A3P1
	R_00
	RD_R_00
	Watchdog 2A3P1

	R_01
	RD_R_01
	Watchdog 2A4P1
	R_01
	RD_R_01
	Watchdog 2A4P1

	R_02
	RD_R_02
	Buiten Temperatuur
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Vrijgave CIP route: O215
	BO_00
	RD_BO_00
	Verzoek CIP route: O215

	BO_01
	RD_BO_01
	Vrijgave CIP route: O216
	BO_01
	RD_BO_01
	Verzoek CIP route: O216

	BO_02
	RD_BO_02
	Vrijgave CIP route: O256
	BO_02
	RD_BO_02
	Verzoek CIP route: O256

	BO_03
	RD_BO_03
	Vrijgave CIP route: O257
	BO_03
	RD_BO_03
	Verzoek CIP route: O257

	BO_04
	RD_BO_04
	Vrijgave CIP route: TV60
	BO_04
	RD_BO_04
	Verzoek CIP route: TV60

	BO_05
	RD_BO_05
	Vrijgave CIP route: O496
	BO_05
	RD_BO_05
	Verzoek CIP route: O496

	BO_06
	RD_BO_06
	Vrijgave CIP route: O497
	BO_06
	RD_BO_06
	Verzoek CIP route: O497

	BO_07
	RD_BO_07
	Vrijgave CIP route: O498
	BO_07
	RD_BO_07
	Verzoek CIP route: O498

	BO_08
	RD_BO_08
	Vrijgave CIP route: O499
	BO_08
	RD_BO_08
	Verzoek CIP route: O499

	BO_09
	RD_BO_09
	Vrijgave CIP route: TV62
	BO_09
	RD_BO_09
	Verzoek CIP route: TV62

	BO_10
	RD_BO_10
	Vrijgave CIP route: TV61
	BO_10
	RD_BO_10
	Verzoek CIP route: TV61

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_19
	RD_BO_19
	Vrijgave CIP route: TV63
	BO_19
	RD_BO_19
	Verzoek CIP route: TV63

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A3P1 ( 2A4P1

Connection ID: 16#51605472
	2A4P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#54705164

	2A3P1
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	2A3P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	CIP Hoofdprogramma
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	CIP Medium programma
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	CIP Fase programma
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief
	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK

	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed
	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT

	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset
	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg

	BO_03
	RD_BO_03
	Controle
	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed

	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.28 2A1P2 <> 2A3P1.
CIP Ring 1: Dient nog verder uitgewerkt te worden.

	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705163
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605173

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend
	R_00
	RD_R_00
	Levend

	R_xx
	RD_R_01
	Levend
	R_xx
	RD_R_xx
	Levend

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705164
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605174

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	2A2TE1941
	R_00
	RD_R_00
	CIP stap hoofdroutine

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap medium

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	BO_05
	RD_BO_05
	2A2TE1941 Storing
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


CIP Ring 2: 

	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705161
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605171

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	O475 vz CIP
	BO_01
	RD_BO_01
	O475 vrg CIP

	BO_02
	RD_BO_02
	O476 vz CIP
	BO_02
	RD_BO_02
	O476 vrg CIP

	BO_03
	RD_BO_03
	O477 vz CIP
	BO_03
	RD_BO_03
	O477 vrg CIP

	BO_04
	RD_BO_04
	O478 vz CIP
	BO_04
	RD_BO_04
	O478 vrg CIP

	BO_05
	RD_BO_05
	O479 vz CIP
	BO_05
	RD_BO_05
	O479 vrg CIP

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	O664 vz CIP
	BO_07
	RD_BO_07
	O664 vrg CIP

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	O137 vz CIP
	BO_12
	RD_BO_12
	O137 vrg CIP

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	Losleiding vrachtwagen vz CIP
	BO_14
	RD_BO_14
	Losleiding vrachtwagen vrg CIP

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	Losleiding naar lactose TI vz CIP
	BO_19
	RD_BO_19
	Losleiding naar lactose TI vrg CIP

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705162
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605172

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	CIP stap hoofdroutine

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap medium

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	
	
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	
	
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	Vorstmaatregel


CIP Ring 3: 

	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705165
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605175

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend controle teller 2A3P1
	R_00
	RD_R_00
	Levend controle teller 2A3P1

	R_01
	RD_R_01
	Levend controle teller 2A1P2
	R_01
	RD_R_01
	Levend controle teller 2A1P2

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P2 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705166
	2A3P1 ( 2A1P2

Connection ID: 51605176

	2A1P2
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	CIP stap hoofdroutine

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap medium

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	
	
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	
	
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	Vorstmaatregel


7.5.29 2A1P2 <> 3A1P1.

	2A1P2 ( 3A1P1

Connection ID: 16#51705201
	3A1P1 ( 2A1P2

Connection ID: 52005171

	2A1P2
	3A1P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	


7.5.30 2A1P2 <> 2A1P5.
	2A1P2 ( 2A1P5
Connection ID: 16#51705251
	2A1P5 ( 2A1P2

Connection ID: 52505171

	2A1P2
	2A1P5
	Omschrijving
	2A1P5
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend 2A1P2
	R_00
	RD_R_00
	2A6CE4201

	R_01
	RD_R_01
	Levend 2A1P5 retour
	R_01
	RD_R_01
	Parameter: CE4201 Verdringen gereed

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_02
	RD_R_02
	2A6LT4301

	
	
	
	R_03
	RD_R_03
	Parameter: LT4301 Productie niveau

	
	
	
	R_04
	RD_R_04
	

	
	
	
	R_05
	RD_R_05
	Levend 2A1P5

	
	
	
	R_06
	RD_R_06
	Leven 2A1P2 retour

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	O664 Route antwoord H757
	BO_00
	RD_BO_00
	H757 Verzoek P0 -> O664

	BO_01
	RD_BO_01
	O664 Vrijgave lossen H757
	BO_01
	RD_BO_01
	H757 Route vraag O664

	BO_02
	RD_BO_02
	O664 Lossen actief H757
	BO_02
	RD_BO_02
	H757 Product vraag O664

	BO_03
	RD_BO_03
	O664 Verdringen gereed H757
	BO_03
	RD_BO_03
	H757 Leegdraaien O664

	BO_04
	RD_BO_04
	O664 Storing actief
	BO_04
	RD_BO_04
	H757 Vrijgave regeling toevoerpomp

	BO_05
	RD_BO_05
	Verzoek CIP toevoer H757
	BO_05
	RD_BO_05
	Toevoer H757 vrijgave CIP

	BO_06
	RD_BO_06
	Open CIP route toevoer H757
	BO_06
	RD_BO_06
	Toevoer H757 CIP route OK

	BO_07
	RD_BO_07
	Actief CIP toevoer H757
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	Drainen CIP toevoer H757
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	Gereed CIP toevoer H757
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	2A6KV4121 QMON_ERR

	BO_11
	RD_BO_11
	Route Antwoord Lijn C toevoer O706
	BO_11
	RD_BO_11
	2A6KV4122 QMON_ERR

	BO_12
	RD_BO_12
	Product Antwoord Lijn C toevoer O706
	BO_12
	RD_BO_12
	2A6KV4123 QMON_ERR

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	2A6KV4125 QMON_ERR

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	2A6KV4129 QMON_ERR

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	2A6KV4121 QMAN_AUT

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	2A6KV4122 QMAN_AUT

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	2A6KV4123 QMAN_AUT

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	2A6KV4125 QMAN_AUT

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	2A6KV4129 QMAN_AUT

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	2A6KV8163 QMON_ERR

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	2A6KV8163 CLOSED

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	2A6KV8173 QMON_ERR

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	2A6KV8173 CLOSED

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	Route Vraag Lijn C toevoer O706

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	Product Vraag Lijn C toevoer O706

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.31 2A1P3 <> 2A3P1.

CIP Ring 1: Niet van toepassing

CIP Ring 2: 

	2A1P3 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51805163
	2A3P1 ( 2A1P3

Connection ID: 51605183

	2A1P3
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P3
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend
	R_00
	RD_R_00
	Levend

	R_xx
	RD_R_xx
	Levend
	R_xx
	RD_R_xx
	Levend

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_13
	RD_BO_13
	O286, leiding naat I15 vz CIP
	BO_13
	RD_BO_13
	O286, leiding naat I15 vrg CIP

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	O287 vz CIP
	BO_15
	RD_BO_15
	O287 vrg CIP

	BO_16
	RD_BO_16
	O289 vz CIP
	BO_16
	RD_BO_16
	O289 vrg CIP

	BO_17
	RD_BO_17
	Losleiding O287, O289 naar I17 vz CIP
	BO_17
	RD_BO_17
	Losleiding O287, O289 naar I17 vrg CIP

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	O288 afvoer ratio vz CIP
	BO_20
	RD_BO_20
	O288 afvoer ratio vrg CIP

	BO_21
	RD_BO_21
	Lactose vz CIP
	BO_21
	RD_BO_21
	Lactose vrg CIP

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P3 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51705164
	2A3P1 ( 2A1P3

Connection ID: 51605184

	2A1P3
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P3
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	2A3TE4441

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap hoofdroutine

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap medium

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_06
	RD_BO_06
	Antwoord object, object gereserveerd tbv TVC spoelwater
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	VZ CIP Actief

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	VZ Start M7026

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	1 van de tanks in CIP (= sluit drains)

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	Vorstmaatregel


CIP Ring 3:

	2A1P3 ( 2A3P1

Connection ID: 16#5180516
	2A3P1 ( 2A1P3

Connection ID: 5160518

	2A1P3
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P3
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend controle teller 2A3P1
	R_00
	RD_R_00
	Levend

	R_01
	RD_R_01
	Levend controle teller 2A1P3
	R_01
	RD_R_01
	Levend

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	O348 + afvoerleiding vz CIP
	BO_00
	RD_BO_00
	O348 + afvoerleiding vrg CIP

	BO_01
	RD_BO_01
	O42 vz CIP
	BO_01
	RD_BO_01
	O42 vrg CIP

	BO_02
	RD_BO_02
	O43 vz CIP
	BO_02
	RD_BO_02
	O43 vrg CIP

	BO_03
	RD_BO_03
	O44 vz CIP
	BO_03
	RD_BO_03
	O44 vrg CIP

	BO_04
	RD_BO_04
	O670 vz CIP
	BO_04
	RD_BO_04
	O670 vrg CIP

	BO_05
	RD_BO_05
	O671 vz CIP
	BO_05
	RD_BO_05
	O671 vrg CIP

	BO_06
	RD_BO_06
	O672 vz CIP
	BO_06
	RD_BO_06
	O672 vrg CIP

	BO_07
	RD_BO_07
	O673 vz CIP
	BO_07
	RD_BO_07
	O673 vrg CIP

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	H747 vz CIP
	BO_09
	RD_BO_09
	H747 vrg CIP

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	O675 vz CIP
	BO_11
	RD_BO_11
	O675 vrg CIP

	BO_12
	RD_BO_12
	O676 vz CIP
	BO_12
	RD_BO_12
	O676 vrg CIP

	BO_13
	RD_BO_13
	O677 vz CIP
	BO_13
	RD_BO_13
	O677 vrg CIP

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	O347 + afvoerleiding vz CIP
	BO_21
	RD_BO_21
	O347 + afvoerleiding vrg CIP

	BO_22
	RD_BO_22
	Diksap reststroomleid vz CIP
	BO_22
	RD_BO_22
	Diksap reststroomleid vrg CIP

	BO_23
	RD_BO_23
	Dunsap reststroomleid vz CIP
	BO_23
	RD_BO_23
	Dunsap reststroomleid vrg CIP

	BO_24
	RD_BO_24
	O690 vz CIP
	BO_24
	RD_BO_24
	O690 vrg CIP

	BO_25
	RD_BO_25
	O691 vz CIP
	BO_25
	RD_BO_25
	O691 vrg CIP

	BO_26
	RD_BO_26
	O692 vz CIP
	BO_26
	RD_BO_26
	O692 vrg CIP

	BO_27
	RD_BO_27
	O693 vz CIP
	BO_27
	RD_BO_27
	O693 vrg CIP

	BO_28
	RD_BO_28
	O694 vz CIP
	BO_28
	RD_BO_28
	O694 vrg CIP

	BO_29
	RD_BO_29
	O695 vz CIP
	BO_29
	RD_BO_29
	O695 vrg CIP

	BO_30
	RD_BO_30
	O696 vz CIP
	BO_30
	RD_BO_30
	O696 vrg CIP

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P3 ( 2A3P1

Connection ID: 16#51805161
	2A3P1 ( 2A1P3

Connection ID: 51605181

	2A1P3
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P3
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	SP CIP+ Pomp Ring3 Spoelfase
	R_00
	RD_R_00
	CIP Hoofdprogramma

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP Medium stappen

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP Fase stappen

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_03
	RD_R_03
	PV CIP+ Pomp Ring3

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route Auto/Accept
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Object leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	BO_04
	RD_BO_04
	Hoog niveau CIP breaktank O697
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	O675 heeft Pasta 2 bevat
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	O676 heeft Pasta 2 bevat
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	O677 heeft Pasta 2 bevat
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	O690 heeft Pasta 2 bevat
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	O691 heeft Pasta 2 bevat
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	O692 heeft Pasta 2 bevat
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	O693 heeft Pasta 2 bevat
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	O694 heeft Pasta 2 bevat
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	O695 heeft Pasta 2 bevat
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	O696 heeft Pasta 2 bevat
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	Selecteer SP Spoelfase
	BO_31
	RD_BO_31
	Vorstmaatregel actief


7.5.32 3A1P1 <> 2A1P3.

Nog as built hier verder compleet maken (hier alleen nog maar voorconcentraat project)

(3A1P1=ID 5, 2A1P3=ID A)

	3A1P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#52005181
	2A1P3 ( 3A1P1

Connection ID: 16#51805201

	3A1P1
	2A1P3
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	---
	---
	
	---
	-
	

	R_14
	RD_R_14
	
	R_14
	RD_R_14
	

	R_15
	RD_R_15
	
	R_15
	RD_R_15
	

	R_16
	RD_R_16
	Levendcontrole teller 1..9999 (3A1P1)
	R_16
	RD_R_16
	Levendcontroleteller 1..9999 (2A1P3)

	R_17
	RD_R_17
	Retour levendcontroleteller (2A1P3)
	R_17
	RD_R_17
	Retour levendcontroleteller (3A1P1)

	R_18
	RD_R_18
	
	R_18
	RD_R_18
	

	R_19
	RD_R_19
	
	R_19
	RD_R_19
	

	R_20
	RD_R_20
	
	R_20
	RD_R_20
	

	R_21
	RD_R_21
	
	R_21
	RD_R_21
	

	R_22
	RD_R_22
	
	R_22
	RD_R_22
	

	R_23
	RD_R_23
	
	R_23
	RD_R_23
	

	R_24
	RD_R_24
	
	R_24
	RD_R_24
	

	R_25
	RD_R_25
	
	R_25
	RD_R_25
	

	R_26
	RD_R_26
	
	R_26
	RD_R_26
	

	R_27
	RD_R_27
	
	R_27
	RD_R_27
	

	R_28
	RD_R_28
	
	R_28
	RD_R_28
	

	R_29
	RD_R_29
	
	R_29
	RD_R_29
	

	R_30
	RD_R_30
	
	R_30
	RD_R_30
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	


	3A1P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#52005181
	2A1P3 ( 3A1P1

Connection ID: 16#51805201

	3A1P1
	2A1P3
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	Routevraag voorconcentraat
	BO_16
	RD_BO_16
	Routeantwoord voorconcentraat

	BO_17
	RD_BO_17
	Productvraag voorconcentraat
	BO_17
	RD_BO_17
	Productantwoord voorconcentraat

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	Vrijgave afvoer reststromen O288

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	Routevraag brudenwater route O288
	BO_20
	RD_BO_20
	Routeantwoord brudenwater route O288

	BO_21
	RD_BO_21
	Productvraag brudenwater route O288
	BO_21
	RD_BO_21
	Productantwoord brudenwater route O288

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.33 2A1P3 <> G27P1.

	2A1P3 ( G27P1

Connection ID: 16#51803611
	G27P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#36105181

	2A1P3
	G27P1
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	Geleidbaarheid G27CT3121

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend controle teller G27P1
	R_05
	RD_R_05
	Levend controle teller G27P1

	R_06
	RD_R_06
	Levend controle teller 2A1P3
	R_06
	RD_R_06
	Levend controle teller 2A1P3

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	TV3: Route antwoord
	BO_00
	RD_BO_00
	G27: Route vraag Permeaat

	BO_01
	RD_BO_01
	TV3: Vrijgave verdringen
	BO_01
	RD_BO_01
	G27: Product vraag PP of P2

	BO_02
	RD_BO_02
	TV3: product antwoord
	BO_02
	RD_BO_02
	G27: Verzoek verdringen

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	G27: Route vraag Pasta 2

	BO_04
	RD_BO_04
	TV3: Vrijgave verdringtijd
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	G27: Verdringen actief

	BO_06
	RD_BO_06
	TV3: Blokkeer productie stop
	BO_06
	RD_BO_06
	G27: Route Auto

	BO_07
	RD_BO_07
	TV3: Route O675-O677 OK
	BO_07
	RD_BO_07
	G27: Route OK

	BO_08
	RD_BO_08
	TV3: Route O690-O691 OK
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	TV3: Route O692-O693 OK
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	TV3: Route O694-O696 OK
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	TV3: Route Manifold 1 OK
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	TV3: Route Manifold 2 OK
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	TV3: Route afvoer OK
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.34 2A1P3 <> 2A1P2

	2A1P3 ( 2A1P2

Connection ID: 16#51705181
	2A1P2 ( 2A1P3

Connection ID: 16#51805171

	2A1P3
	2A1P2
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	Geleidbaarheid Lactose

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	Productcode keuze Lactose

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	

	R_06
	RD_R_06
	Route controle Lactose productie
	R_06
	RD_R_06
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	R_08
	RD_R_08
	
	R_08
	RD_R_08
	

	R_09
	RD_R_09
	Stroommeting roerwerk O677 (2A2M8040)
	R_09
	RD_R_09
	

	R_10
	RD_R_10
	Niveaumeting O677 (2A2LT8401)
	R_10
	RD_R_10
	

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	Mangat O677 (2A2GS8421)
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	Hoog niveau O677 (2A2LS8403)
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	Aansturing roerwerk O677 (2A2M8040)

	BO_31
	RD_BO_31
	Bodemklep O677 open (2A2KV8141)
	BO_31
	RD_BO_31
	Aansturing bodemklep O677 (2A2KV8141)


	2A1P3 ( 2A1P2

Connection ID: 16#51705182
	2A1P2 ( 2A1P3

Connection ID: 16#51805172

	2A1P3
	2A1P2
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levendcontrole teller 2A1P3
	R_00
	RD_R_00
	Levendcontrole teller 2A1P3

	R_01
	RD_R_01
	Levendcontrole teller 2A1P2
	R_01
	RD_R_01
	Levendcontrole teller 2A1P2

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	TV2: Einde productie
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	TV2: Route vraag
	BO_12
	RD_BO_12
	Geen communicatie met A01P1

	BO_13
	RD_BO_13
	TV2: Route antwoord
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	TV2: Product antwoord
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	TV2: Water antwoord
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	TV2: Blokkeer stop productie
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	TV2: Verzoek CIP
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	TV2: Drainen na CIP
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	TV2: Route controle OK
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	Lac: Productie Auto

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	Lac: Weipasta Auto

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	Lac: Route Vraag

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	Lac: Leeg

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	Lac: HL tank O705

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	Lac: Product Vraag

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	Lac: Water Vraag

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	Lac: Route Auto

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	Lac: Alarm Verdringen

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	Lac: Route in CIP

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	Lac: Route OK Drainen

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	Lac: Route OK CIP


	2A1P3 ( 2A1P2

Connection ID: 16#51705183
	2A1P2 ( 2A1P3

Connection ID: 16#51805173

	2A1P3
	2A1P2
	Omschrijving
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	
	2A1P2 ( 2A1P3

Connection ID: 16#51805174

	
	
	
	2A1P3
	3A1P1
	Omschrijving

	
	
	
	R_00
	RD_R_00
	

	
	
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	R_31
	RD_R_31
	

	
	
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	
	
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	
	
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	
	
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	
	
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	
	
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	
	
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	
	
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	
	
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	
	
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	
	
	
	BO_10
	RD_BO_10
	P0 CIP Route OK (2A2EN3141 closed)

	
	
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	
	
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	
	
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	
	
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	
	
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	
	
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	
	
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	
	
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	
	
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	
	
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	
	
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	
	
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	
	
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	
	
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	
	
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	
	
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	
	
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	
	
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	
	
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	
	
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	
	
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.35 2A1P3 <> 2A4P1
	2A1P3 ( 2A4P1
Connection ID: 16#05180547
	2A4P1 ( 2A1P3
Connection ID: 16#05470518

	2A1P3
	2A4P1
	Omschrijving
	2A4P1
	2A1P3
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	Xx
	Xx
	
	xx
	Xx
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	

	BO_00
	RD_BO_00
	[PO] : RA
	BO_00
	RD_BO_00
	[MU] : RV

	BO_01
	RD_BO_01
	[PO] : PA
	BO_01
	RD_BO_01
	[MU] : PV

	BO_02
	RD_BO_02
	[PO] : RA water
	BO_02
	RD_BO_02
	[MU] : RV water

	BO_03
	RD_BO_03
	[PO] : PA water
	BO_03
	RD_BO_03
	[MU] : PV water

	BO_04
	RD_BO_04
	[PO] : Tankwissel
	BO_04
	RD_BO_04
	[MU] : RV CIP

	BO_05
	RD_BO_05
	[PO] : RA CIP
	BO_05
	RD_BO_05
	[MU] : PV CIP

	BO_06
	RD_BO_06
	[PO] : PA CIP
	BO_06
	RD_BO_06
	[MU] : Contr. HAND/AUTO

	BO_07
	RD_BO_07
	[PO] : Controle OK
	BO_07
	RD_BO_07
	[MU] : Drainen

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	xx
	xx
	
	xx
	Xx
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.36 2A1P5 <> 2A3P1.
CIP Ring 2: 

	2A1P5 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52505161
	2A3P1 ( 2A1P5
Connection ID: 51605251

	2A1P5
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P5
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend 2A1P5
	R_00
	RD_R_00
	Levend 2A3P1

	R_01
	RD_R_01
	Levend 2A3P1 retour
	R_01
	RD_R_01
	Levend 2A1P5 retour

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_02
	RD_R_02
	Buiten temperatuur 2A3TE4441

	
	
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_22
	RD_BO_22
	O451 en H757 vz CIP
	BO_22
	RD_BO_22
	O451 en H757 vrg CIP

	BO_23
	RD_BO_23
	O452 vz CIP
	BO_23
	RD_BO_23
	O452 vrg CIP

	BO_24
	RD_BO_24
	O453 vz CIP
	BO_24
	RD_BO_24
	O453 vrg CIP

	BO_25
	RD_BO_25
	O454 vz CIP
	BO_25
	RD_BO_25
	O454 vrg CIP

	BO_26
	RD_BO_26
	O455 vz CIP
	BO_26
	RD_BO_26
	O455 vrg CIP

	BO_27
	RD_BO_27
	O456 vz CIP
	BO_27
	RD_BO_27
	O456 vrg CIP

	BO_28
	RD_BO_28
	O457 vz CIP
	BO_28
	RD_BO_28
	O457 vrg CIP

	BO_29
	RD_BO_299
	Proceswaternet KWPx vz CIP
	BO_29
	RD_BO_299
	Proceswaternet KWPx vrg CIP

	BO_30
	RD_BO_30
	Afvoerlijn A KWPx vz CIP
	BO_30
	RD_BO_30
	Afvoerlijn A KWPx vrg CIP

	BO_31
	RD_BO_31
	Afvoerlijn B KWPx vz CIP
	BO_31
	RD_BO_31
	Afvoerlijn B KWPx vrg CIP


	2A1P5 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52505162
	2A3P1 ( 2A1P5
Connection ID: 51605252

	2A1P5
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P5
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	CIP stap hoofdroutine

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap medium

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	
	
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	
	
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.37 3A1P1 <> 2A3P1.
	3A1P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52005161
	2A3P1 ( 3A1P1

Connection ID: 51605201

	3A1P1
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P2
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend
	R_00
	RD_R_00
	Levend

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	
	
	
	
	
	

	BO_11
	RD_BO_19
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_20
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	3A1P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52005162
	2A3P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#51605202

	3A1P1
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	2A3TE4441 buitentemperatuur TP2A

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	---
	---
	
	---
	---
	

	R_14
	RD_R_14
	
	R_14
	RD_R_14
	

	R_15
	RD_R_15
	
	R_15
	RD_R_15
	

	R_16
	RD_R_16
	Levendcontrole teller 1..9999 (3A1P1)
	R_16
	RD_R_16
	Levendcontroleteller 1..9999 (2A3P1)

	R_17
	RD_R_17
	Retour levendcontroleteller (2A3P1)
	R_17
	RD_R_17
	Retour levendcontroleteller (3A1P1)

	R_18
	RD_R_18
	Voorconcentraat naar O288     Hoeveelheid per dienst [Ton]
	R_18
	RD_R_18
	Massaflow 2A3FT2971

	R_19
	RD_R_19
	Voorconcentraat naar O288      Gemiddelde drogestof per dienst [%]
	R_19
	RD_R_19
	Volumeflow 2A3FT2971

	R_20
	RD_R_20
	Voorconcentraat naar neutralisatie     Hoeveelheid per dienst [Ton]
	R_20
	RD_R_20
	Gecorrigeerde volumeflow 2A3FT2971

	R_21
	RD_R_21
	Voorconcentraat naar neutralisatie      Gemiddelde drogestof per dienst [%]
	R_21
	RD_R_21
	Dichtheid 2A3FT2971

	R_22
	RD_R_22
	Inschakelvertraging voorconcentraat tellingen
	R_22
	RD_R_22
	Referentie dichtheid 2A3FT2971

	R_23
	RD_R_23
	
	R_23
	RD_R_23
	Temperatuur 2A3FT2971

	R_24
	RD_R_24
	
	R_24
	RD_R_24
	Totaalteller 1 2A3FT2971Massaflow

	R_25
	RD_R_25
	
	R_25
	RD_R_25
	Totaalteller 2 2A3FT2971Volumeflow

	R_26
	RD_R_26
	Dienst (1=nacht, 2=ochtend, 3=middag)
	R_26
	RD_R_26
	Totaalteller 3 2A3FT2971 Gecorrigeerde Volumeflow

	R_27
	RD_R_27
	
	R_27
	RD_R_27
	Droge stof 2A3FT2971

	R_28
	RD_R_28
	
	R_28
	RD_R_28
	Voorconcentraat naar O288     Hoeveelheid cummulatief [Ton]

	R_29
	RD_R_29
	
	R_29
	RD_R_29
	Voorconcentraat naar O288      Gemiddelde drogestof cummulatief [%]

	R_30
	RD_R_30
	
	R_30
	RD_R_30
	Voorconcentraat naar neutralisatie  Hoeveelheid cummulatief [Ton]

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	Voorconcentraat naar neutralisatie  Gemiddelde drogestof cummulatief [%]


	3A1P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52005162
	2A3P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#51605202

	3A1P1
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	3A1P1
	Omschrijving

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	2A3TE4441 meting niet OK

	BO_16
	RD_BO_16
	Routeantwoord voorconcentraat
	BO_16
	RD_BO_16
	Routevraag voorconcentraat

	BO_17
	RD_BO_17
	Productvraag voorconcentraat
	BO_17
	RD_BO_17
	Productantwoord voorconcentraat

	BO_18
	RD_BO_18
	Alarm "Te hoge droge stof"
	BO_18
	RD_BO_18
	Afvoerkeuze (0=Neutralisatie, 1=Voorconcentraat)

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	Vrijgave gebruik CIP header 2

	BO_20
	RD_BO_20
	Routevraag brudenwater
	BO_20
	RD_BO_20
	Routeantwoord brudenwater

	BO_21
	RD_BO_21
	Productvraag brudenwater
	BO_21
	RD_BO_21
	Productantwoord brudenwater

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.38 3A1P1 <> G36P1.

	3A1P1 ( G36P1

Connection ID: 16#52003601
	G36P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#36005201

	3A1P1
	G36P1
	Omschrijving
	G36P1
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levendcontrole teller 1..9999 (3A1P1)
	R_00
	RD_R_00
	Levendcontroleteller 1..9999 (G36P1)

	R_01
	RD_R_01
	Retour levendcontroleteller (G36P1)
	R_01
	RD_R_01
	Retour levendcontroleteller (3A1P1)

	R_02
	RD_R_02
	Voorconcentraat naar O288  Hoeveelheid per dienst [Ton]
	R_02
	RD_R_02
	Massaflow G36FT7421

	R_03
	RD_R_03
	Voorconcentraat naar O288  Gemiddelde drogestof per dienst [%]
	R_03
	RD_R_03
	Volumeflow G36FT7421

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	Gecorrigeerde volumeflow G36FT7421

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	Dichtheid G36FT7421

	R_06
	RD_R_06
	
	R_06
	RD_R_06
	Referentie dichtheid G36FT7421

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	Temperatuur G36FT7421

	R_08
	RD_R_08
	
	R_08
	RD_R_08
	Totaalteller 1 G36FT7421 Massaflow

	R_09
	RD_R_09
	
	R_09
	RD_R_09
	Totaalteller 2 G36FT7421 Volumeflow

	R_10
	RD_R_10
	Dienst (1=nacht, 2=ochtend, 3=middag)
	R_10
	RD_R_10
	Totaalteller 3 G36FT7421 Gecorrigeerde Volumeflow

	R_11
	RD_R_11
	
	R_11
	RD_R_11
	Droge stof G36FT7421

	R_12
	RD_R_12
	
	R_12
	RD_R_12
	

	R_13
	RD_R_13
	
	R_13
	RD_R_13
	

	R_14
	RD_R_14
	
	R_14
	RD_R_14
	

	R_15
	RD_R_15
	
	R_15
	RD_R_15
	

	R_16
	RD_R_16
	
	R_16
	RD_R_16
	

	R_17
	RD_R_17
	
	R_17
	RD_R_17
	

	R_18
	RD_R_18
	
	R_18
	RD_R_18
	

	R_19
	RD_R_19
	
	R_19
	RD_R_19
	

	---
	---
	
	---
	---
	

	R_30
	RD_R_30
	
	R_30
	RD_R_30
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	


	3A1P1 ( G36P1

Connection ID: 16#52003601
	G36P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#36005201

	3A1P1
	G36P1
	Omschrijving
	G36P1
	3A1P1
	Omschrijving

	BO_00
	RD_BO_00
	Routeantwoord voorconcentraat
	BO_00
	RD_BO_00
	Routevraag voorconcentraat

	BO_01
	RD_BO_01
	Productvraag voorconcentraat
	BO_01
	RD_BO_01
	Productantwoord voorconcentraat

	BO_02
	RD_BO_02
	Alarm “te hoge drogestof”
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.39 3A1P1 <> G21P1.

	3A1P1 ( G21P1

Connection ID: 16#52003541
	G21P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#35405201

	3A1P1
	G21P1
	Omschrijving
	G21P1
	3A1P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levendcontrole teller 1..9999 (3A1P1)
	R_00
	RD_R_00
	Levendcontroleteller 1..9999 (G21P1)

	R_01
	RD_R_01
	Retour levendcontroleteller (G21P1)
	R_01
	RD_R_01
	Retour levendcontroleteller (3A1P1)

	R_02
	RD_R_02
	Voorconcentraat naar O288  Hoeveelheid per dienst [Ton]
	R_02
	RD_R_02
	Massaflow G21QT2871

	R_03
	RD_R_03
	Voorconcentraat naar O288  Gemiddelde drogestof per dienst [%]
	R_03
	RD_R_03
	Volumeflow G21QT2871

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	Gecorrigeerde volumeflow G21QT2871

	R_05
	RD_R_05
	
	R_05
	RD_R_05
	Dichtheid G21QT2871

	R_06
	RD_R_06
	
	R_06
	RD_R_06
	Referentie dichtheid G21QT2871

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	Temperatuur G21QT2871

	R_08
	RD_R_08
	
	R_08
	RD_R_08
	Totaalteller 1 G21QT2871 Massaflow

	R_09
	RD_R_09
	
	R_09
	RD_R_09
	Totaalteller 2 G21QT2871 Volumeflow

	R_10
	RD_R_10
	Dienst (1=nacht, 2=ochtend, 3=middag)
	R_10
	RD_R_10
	Totaalteller 3 G21QT2871 Gecorrigeerde Volumeflow

	R_11
	RD_R_11
	
	R_11
	RD_R_11
	Droge stof G21QT2871

	R_12
	RD_R_12
	
	R_12
	RD_R_12
	Voorconcentraat naar O288  Hoeveelheid cummulatief [Ton]

	R_13
	RD_R_13
	
	R_13
	RD_R_13
	Voorconcentraat naar O288  Gemiddelde drogestof cummulatief [%]

	R_14
	RD_R_14
	
	R_14
	RD_R_14
	

	R_15
	RD_R_15
	
	R_15
	RD_R_15
	

	R_16
	RD_R_16
	
	R_16
	RD_R_16
	

	R_17
	RD_R_17
	
	R_17
	RD_R_17
	

	R_18
	RD_R_18
	
	R_18
	RD_R_18
	

	R_19
	RD_R_19
	
	R_19
	RD_R_19
	

	---
	---
	
	---
	---
	

	R_30
	RD_R_30
	
	R_30
	RD_R_30
	

	R_31
	RD_R_31
	
	R_31
	RD_R_31
	


	3A1P1 ( G21P1

Connection ID: 16#52003541
	G21P1 ( 3A1P1

Connection ID: 16#35405201

	3A1P1
	G21P1
	Omschrijving
	G21P1
	3A1P1
	Omschrijving

	BO_00
	RD_BO_00
	Routeantwoord voorconcentraat
	BO_00
	RD_BO_00
	Routevraag voorconcentraat

	BO_01
	RD_BO_01
	Productvraag voorconcentraat
	BO_01
	RD_BO_01
	Productantwoord voorconcentraat

	BO_02
	RD_BO_02
	Alarm “te hoge drogestof”
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	
	BO_16
	RD_BO_16
	

	BO_17
	RD_BO_17
	
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	
	BO_22
	RD_BO_22
	

	BO_23
	RD_BO_23
	
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.40 T10P2 <> 2A1P4 

	T10P2 ->2A1P4
	2A1P4->T10P2

	T10P2


	2A1P4

DB11.*
	Omschrijving
	2A1P4

DB10.*
	T10P2


	Omschrijving

	V9900
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (T10P2)
	DBW10
	V9950
	Levendcontroleteller 1..9999 (2A1P4)

	V9901
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (2A1P4)
	DBW12
	V9951
	Retour levendcontroleteller (T10P2)

	V9902
	DBW14
	Bitinfo
	DBW14
	V9952
	Bitinfo

	V9903
	DBW16
	
	DBD16
	V9953
	Geleidbaarheid TV1 QT7211

	V9904
	DBW18
	
	
	
	

	V9905
	DBW20
	
	DBD20
	V9955
	Geleidbaarheid TV2 QT7221

	V9906
	DBW22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	T10P2->2A1P4
	2A1P4->T10P2 

	T10P2

V9902*
	2A1P4

DB11.*
	Omschrijving
	2A1P4

DB10.*
	T10P2

V9952*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	Routevraag TV1
	DBX15.0
	.16
	Routeantwoord TV1

	.15
	DBX15.1
	Productantwoord TV1
	DBX15.1
	.15
	Productvraag  TV1

	.14
	DBX15.2
	TV1 Aandraaien
	DBX15.2
	.14
	Geen tank beschikbaar TV1

	.13
	DBX15.3
	TV1 Productie
	DBX15.3
	.13
	

	.12
	DBX15.4
	TV1 Afdraaien
	DBX15.4
	.12
	

	.11
	DBX15.5
	Product met slib TV1
	DBX15.5
	.11
	

	.10
	DBX15.6
	TV1 Wacht op CIP
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	Routevraag TV2
	DBX14.0
	.8
	Routeantwoord TV2

	.7
	DBX14.1
	Productantwoord  TV2
	DBX14.1
	.7
	Productvraag  TV2

	.6
	DBX14.2
	TV2 Aandraaien
	DBX14.2
	.6
	Geen tank beschikbaar TV2

	.5
	DBX14.3
	TV2 Productie
	DBX14.3
	.5
	

	.4
	DBX14.4
	TV2 Afdraaien
	DBX14.4
	.4
	

	.3
	DBX14.5
	Product met slib TV2
	DBX14.5
	.3
	

	.2
	DBX14.6
	TV2 Wacht op CIP
	DBX14.6
	.2
	

	.1
	DBX14.7
	
	DBX14.7
	.1
	


7.5.41 Tankenpark 2A1 (2A1P4) <> UF/RO T05 (T05P1)

	2A1P4 ->T05P1 (R_00 t/m 04 = real, R_05 t/m R_14 = integer)
	T05P1->2A1P4 (R_00 t/m 04 = real, R_05 t/m R_14 = integer)

	2A1P4
	T05P1
	Omschrijving
	T05P1
	2A1P4
	Omschrijving

	BO_

00 t/m 15
	RD_BO_

00 t/m 15
	Bitinfo
	BO_

00 t/m 15
	RD_BO_

00 t/m 15
	Bitinfo

	R_00 (R)
	RD_R_00
	Geleidbaarheid CT7201
	R_00 (R)
	RD_R_00
	

	R_01 (R)
	RD_R_01
	Flow TV5 FT7201
	R_01 (R)
	RD_R_01
	Gewenste Snelheid pomp M7050 

	R_02 (R)
	RD_R_02
	
	R_02 (R)
	RD_R_02
	

	R_03 (R)
	RD_R_03
	
	R_03 (R)
	RD_R_03
	

	R_04 (R)
	RD_R_04
	
	R_04 (R)
	RD_R_04
	

	R_05 (I)
	RD_R_05
	Levendcontrole teller 1..9999 (2A1P4)
	R_05 (I)
	RD_R_05
	Levendcontroleteller 1..9999 (T05P1)

	R_06 (I)
	RD_R_06
	Retour levendcontroleteller (T05P1)
	R_06 (I)
	RD_R_06
	Retour levendcontroleteller (2A1P4)

	R_07 (I)
	RD_R_07
	Nivo tank O472 (integer)
	R_07 (I)
	RD_R_07
	

	R_08 (I)
	RD_R_08
	Nivo tank O338 (integer)
	R_08 (I)
	RD_R_08
	

	R_09 (I)
	RD_R_09
	Nivo tank O337 (integer)
	R_09 (I)
	RD_R_09
	

	R_10 (I)
	RD_R_10
	Nivo tank O336 (integer)
	R_10 (I)
	RD_R_10
	

	R_11 (I)
	RD_R_11
	Nivo tank O339 (integer)
	R_11 (I)
	RD_R_11
	

	R_12 (I)
	RD_R_12
	Nivo tank O177 (integer)
	R_12 (I)
	RD_R_12
	

	R_13 (I)
	RD_R_13
	TV3 naar tank …
	R_13 (I)
	RD_R_13
	

	R_14 (I)
	RD_R_14
	Tank … naar TV5
	R_14 (I)
	RD_R_14
	


Hierin is de bitinfo als volgt:

	2A1P4->T05P1
	T05P1->2A1P4 

	2A1P4

BO*
	T05P1

RD_BO*
	Omschrijving
	T05P1

BO*
	2A1P4

RD_BO*
	Omschrijving

	_00
	_00
	Routeantwoord TV5
	_00
	_00
	Routevraag TV5

	_01
	_01
	Productantwoord TV5
	_01
	_01
	Productvraag TV5

	_02
	_02
	Geen tank beschikbaar TV5
	_02
	_02
	TV5 Aandraaien

	_03
	_03
	
	_03
	_03
	TV5 Productie

	_04
	_04
	
	_04
	_04
	TV5 Afdraaien

	_05
	_05
	
	_05
	_05
	TV5 Wacht op CIP

	_06
	_06
	
	_06
	_06
	

	_07
	_07
	
	_07
	_07
	

	_08
	_08
	Routeantwoord TV3
	_08
	_08
	Routevraag TV3

	_09
	_09
	Productvraag TV3
	_09
	_09
	Productantwoord TV3

	_10
	_10
	Geen tank beschikbaar TV3
	_10
	_10
	TV3 Aandraaien

	_11
	_11
	
	_11
	_11
	TV3 Productie

	_12
	_12
	
	_12
	_12
	TV3 Afdraaien

	_13
	_13
	
	_13
	_13
	TV3 Wacht op CIP

	_14
	_14
	
	_14
	_14
	

	_15
	_15
	
	_15
	_15
	


7.5.42 CIP-ME (T10P1) <> Tankenpark 2A1 (2A1P4)

	T10P1->2A1P4
	2A1P4->T10P1 

	T10P1


	2A1P4

DB14.*
	Omschrijving
	2A1P4

DB13.*
	T10P1


	Omschrijving

	V9900
	DBW10
	Levendcontrole teller 1..9999 (T10P1)
	DBW10
	V9950
	Levendcontroleteller 1..9999 (2A1P4)

	V9901
	DBW12
	Retour levendcontroleteller (2A1P4)
	DBW12
	V9951
	Retour levendcontroleteller (T10P1)

	V9902
	DBW14
	CIP-2 Bitinfo
	DBW14
	V9952
	CIP-2 Bitinfo

	V9903
	DBW16
	
	DBW16
	V9953
	

	V9904
	DBW18
	
	DBW18
	V9954
	

	V9905
	DBW20
	
	DBW20
	V9955
	

	V9906
	DBW22
	CIP-2 route nummer
	DBW22
	V9956
	

	V9907
	DBW24
	CIP-2 status hoofdprogramma
	DBW24
	V9957
	

	V9908
	DBW26
	CIP-2 status mediumprogramma
	DBW26
	V9958
	

	V9909
	DBW28
	CIP-2 status faseprogramma
	DBW28
	V9959
	

	V9910
	DBW30
	
	DBW30
	V9960
	

	V9911
	DBW32
	
	DBW32
	V9961
	

	V9912
	DBW34
	CIP-5 Bitinfo
	DBW34
	V9962
	CIP-5 Bitinfo

	V9913
	DBW36
	
	DBW36
	V9963
	

	V9914
	DBW38
	
	DBW38
	V9964
	

	V9915
	DBW40
	
	DBW40
	V9965
	

	V9916
	DBW42
	CIP-5 route nummer
	DBW42
	V9966
	

	V9917
	DBW44
	CIP-5 status hoofdprogramma
	DBW44
	V9967
	

	V9918
	DBW46
	CIP-5 status mediumprogramma
	DBW46
	V9968
	

	V9919
	DBW48
	CIP-5 status faseprogramma
	DBW48
	V9969
	

	V9920
	DBW50
	
	DBW50
	V9970
	

	V9921
	DBW52
	
	DBW52
	V9971
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-2 als volgt:

	T10P1 ->2A1P4
	2A1P4->T10P1

	T10P1

V9902*
	2A1P4

DB14.*
	Omschrijving
	2A1P4

DB13.*
	T10P1

V9952*
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	CIP-2 gereed
	DBX15.0
	.16
	CIP-2: Er is een CIP-gewenst (wacht op CIP)

	.15
	DBX15.1
	CIP-2 CIP+ toevoer actief (prod.antw.)
	DBX15.1
	.15
	

	.14
	DBX15.2
	
	DBX15.2
	.14
	CIP-2: CIP route OK (product vraag)

	.13
	DBX15.3
	
	DBX15.3
	.13
	CIP-2: Route in CIP (route antwoord)

	.12
	DBX15.4
	CIP-2: Reset CIP-tijd (geres.)
	DBX15.4
	.12
	CIP-2: CIP-tijd gereset (antwoord op Reset CIP-tijd) (geres.)

	.11
	DBX15.5
	
	DBX15.5
	.11
	CIP-2: Tank leeg (geres.)

	.10
	DBX15.6
	
	DBX15.6
	.10
	

	.9
	DBX15.7
	
	DBX15.7
	.9
	

	.8
	DBX14.0
	
	DBX14.0
	.8
	

	.7
	DBX14.1
	
	DBX14.1
	.7
	

	
	
	
	
	
	


Hierin is de bitinfo voor CIP-5 als volgt:

	T10P1 ->2A1P4
	2A1P4->T10P1

	T10P1

V9912*
	2A1P4

DB14.*
	Omschrijving
	2A1P4

DB13.*
	T10P1

V9962*
	Omschrijving

	.16
	DBX35.0
	CIP-5 gereed
	DBX35.0
	.16
	CIP-5: Er is een CIP-gewenst (wacht op CIP)

	.15
	DBX35.1
	CIP-5 CIP+ toevoer actief (prod.antw.)
	DBX35.1
	.15
	

	.14
	DBX35.2
	
	DBX35.2
	.14
	CIP-5: CIP route OK (product vraag)

	.13
	DBX35.3
	
	DBX35.3
	.13
	CIP-5: Route in CIP (route antwoord)

	.12
	DBX35.4
	CIP-5: Reset CIP-tijd (geres.)
	DBX35.4
	.12
	CIP-5: CIP-tijd gereset (antwoord op Reset CIP-tijd) (geres.)

	.11
	DBX35.5
	
	DBX35.5
	.11
	CIP-5: Tank leeg (geres.)

	.10
	DBX35.6
	
	DBX35.6
	.10
	

	.9
	DBX35.7
	
	DBX35.7
	.9
	

	.8
	DBX34.0
	
	DBX34.0
	.8
	

	.7
	DBX34.1
	
	DBX34.1
	.7
	

	
	
	
	
	
	


7.5.43 2A1P4 <> 2A3P1.
CIP Ring 1: 

	2A1P4 ( 2A3P1

Connection ID: 16#54505161
	2A3P1 ( 2A1P4

Connection ID: 51605451

	2A1P4
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P4
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	Levend
	R_00
	RD_R_00
	Levend

	R_xx
	RD_R_01
	Levend
	R_xx
	RD_R_xx
	Levend

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	
	BO_00
	RD_BO_00
	

	BO_01
	RD_BO_01
	
	BO_01
	RD_BO_01
	

	
	
	
	
	
	

	BO_11
	RD_BO_11
	Verzoek CIP route: O336
	BO_11
	RD_BO_11
	Vrijgave CIP route: O336

	BO_12
	RD_BO_12
	Verzoek CIP route: O337
	BO_12
	RD_BO_12
	Vrijgave CIP route: O337

	BO_13
	RD_BO_13
	Verzoek CIP route: O338
	BO_13
	RD_BO_13
	Vrijgave CIP route: O338

	BO_14
	RD_BO_14
	Verzoek CIP route: O339
	BO_14
	RD_BO_14
	Vrijgave CIP route: O339

	BO_15
	RD_BO_15
	Verzoek CIP route: O472
	BO_15
	RD_BO_15
	Vrijgave CIP route: O472

	BO_16
	RD_BO_16
	Verzoek CIP route: O177
	BO_16
	RD_BO_16
	Vrijgave CIP route: O177

	BO_17
	RD_BO_17
	Verzoek CIP route: TV4
	BO_17
	RD_BO_17
	Vrijgave CIP route: TV4

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


	2A1P4 ( 2A3P1

Connection ID: 16#54505162
	2A3P1 ( 2A1P4

Connection ID: 51605452

	2A1P4
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	2A1P4
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	CIP stap hoofdroutine

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	CIP stap medium

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	CIP stap fase

	R_xx
	RD_R_xx
	
	R_xx
	RD_R_xx
	

	
	
	
	
	
	

	R_07
	RD_R_07
	
	R_07
	RD_R_07
	

	BO_00
	RD_BO_00
	Route OK
	BO_00
	RD_BO_00
	CIP actief

	BO_01
	RD_BO_01
	Route AUTO/ACCEPT
	BO_01
	RD_BO_01
	CIP gereed

	BO_02
	RD_BO_02
	Objekt leeg
	BO_02
	RD_BO_02
	CIP reset

	BO_03
	RD_BO_03
	Roerwerk gereed
	BO_03
	RD_BO_03
	Controle

	BO_04
	RD_BO_04
	
	BO_04
	RD_BO_04
	Object gevuld

	BO_05
	RD_BO_05
	
	BO_05
	RD_BO_05
	Object wordt gevuld

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.44 0A2P1 <> 2A3P1.
	0A2P1 ( 2A3P1

Connection ID: 16#52105161
	2A3P1 ( 0A2P1

Connection ID: 16#51605211

	0A2P1
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	2A3FT2463 actuele flow

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	2A3FT2463 totaal teller

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	2A3FT2363 actuele flow

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	2A3FT2363 totaal teller

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (2A3P1) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (2A3P1) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt HN03 TP2A
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer HNO3/ NaOH TP2A

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie HN03 TP2A
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie HN03 TP2A
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Toevoer gestopt NaOH TP2A
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	Lekdetectie NaOH TP2A
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Gestopt door lekdetectie NaOH TP2A
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	Noodstop 2A3EU2380
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.45 0A2P1 <> T01PE.

	T01PE ( 0A2P1
	0A2P1 ( T01PE

	T01PE
	0A2P1
	Omschrijving


	0A2P1
	T01PE
	Omschrijving

	V4000
	DB13.DW10
	Levendcontrole teller
	DB12.DW10
	V4050
	Levendcontroleteller

	V4001
	DB13.DW12
	Retour levendcontroleteller
	DB12.DW12
	V4051
	Retour levendcontroleteller

	V4002
	DB13.DW14
	HCl : Bitinfo
	DB12.DW14
	V4052
	HCl : Bitinfo

	V4003
	DB13.DW16
	
	DB12.DW16
	V4053
	Stap nr SFC LP HCl

	V4004
	DB13.DW18
	HCL : LT_WE7221
	DB12.DW18
	V4054
	

	V4005
	DB13.DW20
	Real 
	DB12.DW20
	V4055
	

	V4006
	DB13.DW22
	H2SO4 : Bitinfo
	DB12.DW22
	V4056
	H2SO4 : Bitinfo

	V4007
	DB13.DW24
	
	DB12.DW24
	V4057
	Stap nr SFC LP H2SO4

	V4008
	DB13.DW26
	H2SO4 : LT_WE7221
	DB12.DW26
	V4058
	

	V4009
	DB13.DW28
	Real
	DB12.DW28
	V4059
	

	V4010
	DB13.DW30
	Natronloog : Bitinfo
	DB12.DW30
	V4060
	Natronloog : Bitinfo

	V4011
	DB13.DW32
	Salpeterzuur : Bitinfo
	DB12.DW32
	V4061
	Natronloog: LT_ xxxx

	V4012
	DB13.DW34
	
	DB12.DW34
	V4062
	Real

	V4013
	DB13.DW36
	
	DB12.DW36
	V4063
	Natronloog: FT_ xxxx

	V4014
	DB13.DW38
	
	DB12.DW38
	V4064
	Real 

	V4015
	DB13.DW40
	
	DB12.DW40
	V4065
	Natronloog : FP 3851 (liter)

	V4016
	DB13.DW42
	
	DB12.DW42
	V4066
	Real

	V4017
	DB13.DW44
	
	DB12.DW44
	V4067
	Salpeterzuur : Bitinfo

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V4049
	DB13.DB110
	
	DB12.DW110
	V4099
	


Hierin is de bitinfo voor HCl als volgt:

	T01PE ( 0A2P1

V4002.* ( DB13.DBX14.0
	0A2P1 ( T01PE

DB12.DBX14.* ( V4052

	T01PE 
	0A2P1 
	Omschrijving
	0A2P1 
	T01PE 
	Omschrijving

	.16
	DBX15.0
	HCl: Reserve
	DBX15.0
	.16
	HCl: Reserve

	.15
	DBX15.1
	HCl: Reserve
	DBX15.1
	.15
	HCl: Reserve

	.14
	DBX15.2
	HCl: Reserve
	DBX15.2
	.14
	HCl: Reserve

	.13
	DBX15.3
	HCl: Stop Direct (Melkeiwit)
	DBX15.3
	.13
	HCl: Stop Direct (Losplaats)

	.12
	DBX15.4
	HCl: Reserve
	DBX15.4
	.12
	HCl: Lekdetectie (0A2-7270EU3)

	.11
	DBX15.5
	HCl: Reserve
	DBX15.5
	.11
	HCl: Lekdetectie > 60 uur Stop lossing

	.10
	DBX15.6
	HCl: 7210EU23 overvulbeveiliging O431
	DBX15.6
	.10
	HCl: Reserve

	.9
	DBX15.7
	HCl: Reserve
	DBX15.7
	.9
	HCl: Reserve

	.8
	DBX14.0
	HCl : Noodstop
	DBX14.0
	.8
	HCl : Noodstop losstation

	.7
	DBX14.1
	HCl : Vrijgave opslagtank
	DBX14.1
	.7
	HCl : Reserve

	.6
	DBX14.2
	HCl : Keuze opslagtank
	DBX14.2
	.6
	HCl: Reserve

	.5
	DBX14.3
	HCl : Algemeen alarm opslagtank
	DBX14.3
	.5
	HCl :Algemeen alarm lossen

	.4
	DBX14.4
	HCl : Hoog niveau (PEN)
	DBX14.4
	.4
	HCl: Tankwagen aanwezig

	.3
	DBX14.5
	HCl : Reserve
	DBX14.5
	.3
	HCl: Reserve

	.2
	DBX14.6
	HCl : Vooralarm hoog niveau
	DBX14.6
	.2
	HCl: Reserve

	.1
	DBX14.7
	HCl : Alarm hoog niveau
	DBX14.7
	.1
	HCl: Reserve


Hierin is de bitinfo voor H2SO4 als volgt:

	T01PE --> 0A2P1

V4006.* ( DB13.DBX20.0
	0A2P1 --> T01PE

DB12.DBX20.* ( V4056

	T01PE 
	0A2P1 
	Omschrijving
	0A2P1 
	T01PE 
	Omschrijving

	.16
	DBX23.0
	H2SO4: Reserve
	DBX23.0
	.16
	H2SO4: Reserve

	.15
	DBX23.1
	H2SO4: Reserve
	DBX23.1
	.15
	H2SO4: Reserve

	.14
	DBX23.2
	H2SO4: Reserve
	DBX23.2
	.14
	H2SO4: Reserve

	.13
	DBX23.3
	H2SO4: Stop Direct (Melkeiwit)
	DBX23.3
	.13
	H2SO4: Stop Direct (Losplaats)

	.12
	DBX23.4
	H2SO4: Reserve
	DBX23.4
	.12
	H2SO4: Lekdetectie (0A2-7380EU3)

	.11
	DBX23.5
	H2SO4: Reserve
	DBX23.5
	.11
	H2SO4: Lekdetectie > 60 uur Stop lossing

	.10
	DBX23.6
	H2SO4: 7310EU23 overvulbeveiliging O432
	DBX23.6
	.10
	H2SO4: Reserve

	.9
	DBX23.7
	H2SO4: Reserve
	DBX23.7
	.9
	H2SO4: Reserve

	.8
	DBX22.0
	H2SO4: Noodstop
	DBX22.0
	.8
	H2SO4: Noodstop (Losplaats)

	.7
	DBX22.1
	H2SO4: Vrijgave opslagtank
	DBX22.1
	.7
	H2SO4: Reserve

	.6
	DBX22.2
	H2SO4: Keuze opslagtank
	DBX22.2
	.6
	H2SO4: Reserve

	.5
	DBX22.3
	H2SO4: Algemeen alarm opslagtank
	DBX22.3
	.5
	H2SO4: Algemeen alarm lossen

	.4
	DBX22.4
	H2SO4: Hoog niveau (PEN)
	DBX22.4
	.4
	H2SO4: Tankwagen aanwezig

	.3
	DBX22.5
	H2SO4: Reserve
	DBX22.5
	.3
	H2SO4: Reserve

	.2
	DBX22.6
	H2SO4: Vooralarm hoog niveau
	DBX22.6
	.2
	H2SO4: Reserve

	.1
	DBX22.7
	H2SO4: Alarm hoog niveau
	DBX22.7
	.1
	H2SO4: Reserve


Hierin is de bitinfo voor Natronloog als volgt:

	T01PE --> 0A2P1

V4010.* ( DB13.DBX30.0
	0A2P1 --> T01PE

DB12.DBX30.* ( V4060

	T01PE
	0A2P1
	Omschrijving
	0A2P1
	T01PE
	Omschrijving

	.16
	DBX31.0
	
	DBX31.0
	.16
	Natronloog : Noodstop hoofdverdeler

	.15
	DBX31.1
	
	DBX31.1
	.15
	Natronloog : Lekdetectie

	.14
	DBX31.2
	
	DBX31.2
	.14
	Natronloog : Toevoer gestopt door lekdetectie

	.13
	DBX31.3
	
	DBX31.3
	.13
	

	.12
	DBX31.4
	Natronloog : Stop toevoer
	DBX31.4
	.12
	Natronloog: Afvoerpomp 2 draait

	.11
	DBX31.5
	
	DBX31.5
	.11
	Natronloog: Afvoer pomp 2 OK

	.10
	DBX31.6
	
	DBX31.6
	.10
	Natronloog: Afvoerpomp 1 draait

	.9
	DBX31.7
	
	DBX31.7
	.9
	Natronloog: Afvoerpomp 1 OK

	.8
	DBX30.0
	
	DBX30.0
	.8
	Natronloog: Noodstop

	.7
	DBX30.1
	
	DBX30.1
	.7
	Natronloog: Keuze opslagtank

	.6
	DBX30.2
	
	DBX30.2
	.6
	Salpeterzuur: Keuze opslagtank

	.5
	DBX30.3
	
	DBX30.3
	.5
	Natronloog: -

	.4
	DBX30.4
	
	DBX30.4
	.4
	Natronloog: Hoog niveau (PEN)

	.3
	DBX30.5
	
	DBX30.5
	.3
	Natronloog: -

	.2
	DBX30.6
	
	DBX30.6
	.2
	Natronloog: Vooralarm hoog niveau

	.1
	DBX30.7
	
	DBX30.7
	.1
	Natronloog: Alarm hoog niveau


Hierin is de bitinfo voor Salpeterzuur als volgt:

	T01PE --> 0A2P1

V4011.* ( DB13.DBX32.0
	0A2P1 --> T01PE

DB12.DBX44.* ( V4067

	T01PE
	0A2P1
	Omschrijving
	0A2P1
	T01PE
	Omschrijving

	.16
	DBX33.0
	
	DBX45.0
	.16
	

	.15
	DBX33.1
	
	DBX45.1
	.15
	

	.14
	DBX33.2
	
	DBX45.2
	.14
	

	.13
	DBX33.3
	
	DBX45.3
	.13
	

	.12
	DBX33.4
	
	DBX45.4
	.12
	

	.11
	DBX33.5
	
	DBX45.5
	.11
	

	.10
	DBX33.6
	
	DBX45.6
	.10
	

	.9
	DBX33.7
	
	DBX45.7
	.9
	

	.8
	DBX32.0
	Salpeterzuur : Stop toevoer
	DBX44.0
	.8
	Salpeterzuur : Noodstop hoofdverdeler

	.7
	DBX32.1
	
	DBX44.1
	.7
	Salpeterzuur : Lekdetectie

	.6
	DBX32.2
	
	DBX44.2
	.6
	Salpeterzuur : Toevoer gestopt door lekdetectie

	.5
	DBX32.3
	
	DBX44.3
	.5
	

	.4
	DBX32.4
	
	DBX44.4
	.4
	

	.3
	DBX32.5
	
	DBX44.5
	.3
	

	.2
	DBX32.6
	
	DBX44.6
	.2
	

	.1
	DBX32.7
	
	DBX44.7
	.1
	


7.5.46 A02P1 <> A01P1
	A01P1 ( 0A2P1
	0A2P1 ( A01P1

	A01P1
	0A2P1
	Omschrijving


	0A2P1
	A01P1
	Omschrijving

	V9400
	DB15.DW0
	Levendcontrole teller
	DB14.DW0
	V9450
	Levendcontroleteller

	V9401
	DB15.DW2
	Retour levendcontroleteller
	DB14.DW2
	V9451
	Retour levendcontroleteller

	V9402
	DB15.DBD4
	FT9823, Flow meting natronloog (Real)
	DB14.DW4
	V9452
	

	V9403
	
	(Real)
	DB14.DW6
	V9453
	

	V9404
	DB15.DW8
	FT9823, verbruik natronloog (Int)
	DB14.DW8
	V9454
	

	V9405
	DB15.DW10
	
	DB14.DW10
	V9455
	

	V9406
	DB15.DW12
	
	DB14.DW12
	V9456
	

	V9407
	DB15.DW14
	
	DB14.DW14
	V9457
	

	V9408
	DB15.DW16
	
	DB14.DW16
	V9458
	

	V9409
	DB15.DW18
	
	DB14.DW18
	V9459
	

	V9410
	DB15.DW20
	CIP Lactose: Bitinfo
	DB14.DW20
	V9460
	CHEMIE: Bitinfo

	V9411
	DB15.DW22
	
	DB14.DW22
	V9461
	

	V9412
	DB15.DW24
	
	DB14.DW24
	V9462
	

	V9413
	DB15.DW26
	
	DB14.DW26
	V9463
	

	V9414
	DB15.DW28
	
	DB14.DW28
	V9464
	

	V9415
	DB15.DW30
	
	DB14.DW30
	V9465
	

	V9416
	DB15.DW32
	
	DB14.DW32
	V9466
	

	V9417
	DB15.DW34
	
	DB14.DW34
	V9467
	

	V9418
	DB15.DW36
	
	DB14.DW36
	V9468
	

	V9419
	DB15.DW38
	
	DB14.DW38
	V9469
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V9449
	DB15.DB100
	
	DB14.DW100
	V9499
	


Hierin is de bitinfo voor CIP Lactose als volgt:

	A01P1 ( 0A2P1

V9410.* ( DB15.DBX20.*
	0A2P1 ( A01P1

DB14.DBX20.* ( V9460.*

	A01P1 
	0A2P1 
	Omschrijving
	0A2P1 
	A01P1
	Omschrijving

	.16
	DBX21.0
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.0
	.16
	CHEMIE: Reserve

	.15
	DBX21.1
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.1
	.15
	CHEMIE: Reserve

	.14
	DBX21.2
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.2
	.14
	CHEMIE: Reserve

	.13
	DBX21.3
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.3
	.13
	CHEMIE: Reserve

	.12
	DBX21.4
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.4
	.12.
	CHEMIE: Toevoer gestopt natronloog

	.11
	DBX21.5
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.5
	.11
	CHEMIE: Lekdetectie natronloog stop

	.10
	DBX21.6
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.6
	.10
	CHEMIE: Lekdetectie natronloog

	.9
	DBX21.7
	CIP Lactose: Reserve
	DBX21.7
	.9
	CHEMIE: Noodstop chemicalien 4380HZ3

	.8
	DBX20.0
	CIP Lactose: Stop toevoer
	DBX20.0
	.8
	CHEMIE: Reset FT9823, loog

	.7
	DBX20.1
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.1
	.7
	CHEMIE: Reserve

	.6
	DBX20.2
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.2
	.6
	CHEMIE: Reserve

	.5
	DBX20.3
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.3
	.5
	CHEMIE : Reserve

	.4
	DBX20.4
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.4
	.4
	CHEMIE: Reserve

	.3
	DBX20.5
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.5
	.3
	CHEMIE: Reserve

	.2
	DBX20.6
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.6
	.2
	CHEMIE: Reserve

	.1
	DBX20.7
	CIP Lactose: Reserve
	DBX20.7
	.1
	CHEMIE: Reserve


7.5.47 0A2P1 <> 1B1P5
	1B1P5 ( 0A2P1
	0A2P1 ( 1B1P5

	1B1P5
	0A2P1
	Omschrijving


	0A2P1
	1B1P5
	Omschrijving

	V9700
	DB17.DW0
	Levendcontrole teller
	DB16.DW0
	V9750
	Levendcontroleteller

	V9701
	DB17.DW12
	Retour levendcontroleteller
	DB16.DW2
	V9751
	Retour levendcontroleteller

	V9702
	DB17.DBD4
	FT8441, Flow meting salpeterzuur (Real)
	DB16.DW4
	V9752
	

	V9703
	
	(Real)
	DB16.DW6
	V9753
	

	V9704
	DB17.DBD8
	FT8541, Flow meting natronloog (Real)
	DB16.DW8
	V9754
	

	V9705
	
	(Real)
	DB16.DW10
	V9755
	

	V9706
	DB17.DW12
	FT8441, verbruik salpeterzuur (Int)
	DB16.DW12
	V9756
	

	V9707
	DB17.DW14
	FT8541, verbruik natronloog (Int)
	DB16.DW14
	V9757
	

	V9708
	DB17.DW16
	
	DB16.DW16
	V9758
	

	V9709
	DB17.DW18
	
	DB16.DW18
	V9759
	

	V9710
	DB17.DW20
	CIP 1B: Bitinfo
	DB16.DW20
	V9760
	CHEMIE: Bitinfo

	V9711
	DB17.DW22
	
	DB16.DW22
	V9761
	

	V9712
	DB17.DW24
	
	DB16.DW24
	V9762
	

	V9713
	DB17.DW26
	
	DB16.DW26
	V9763
	

	V9714
	DB17.DW28
	
	DB16.DW28
	V9764
	

	V9715
	DB17.DW30
	
	DB16.DW30
	V9765
	

	V9716
	DB17.DW32
	
	DB16.DW32
	V9766
	

	V9717
	DB17.DW34
	
	DB16.DW34
	V9767
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V9749
	DB17.DB110
	
	DB16.DW110
	V9799
	


Hierin is de bitinfo voor CIP 1B als volgt:

	1B1P5 ( 0A2P1

V9710.* ( DB17.DBX30.0
	0A2P1 ( 1B1P5

DB16.DBX26.* ( V9760

	T01PE 
	0A2P1 
	Omschrijving
	0A2P1 
	T01PE 
	Omschrijving

	.16
	DBX21.0
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.0
	.16
	CHEMIE: Toevoer gestopt salpeterzuur

	.15
	DBX21.1
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.1
	.15
	CHEMIE: Lekdetectie salpeterzuur

	.14
	DBX21.2
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.2
	.14
	CHEMIE: Lekdetectie salpeterzuur stop

	.13
	DBX21.3
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.3
	.13
	CHEMIE: Toevoer gestopt natronloog

	.12
	DBX21.4
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.4
	.12
	CHEMIE: Lekdetectie natronloog

	.11
	DBX21.5
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.5
	.11
	CHEMIE: Lekdetectie natronloog stop

	.10
	DBX21.6
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.6
	.10
	CHEMIE: Noodstop chemicalien EU8920

	.9
	DBX21.7
	CIP 1B: Reserve
	DBX21.7
	.9
	CHEMIE: Reset FL8541

	.8
	DBX20.0
	CIP 1B: Stop toevoer
	DBX20.0
	.8
	CHEMIE: Reset FL8441

	.7
	DBX20.1
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.1
	.7
	CHEMIE: Reserve

	.6
	DBX20.2
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.2
	.6
	CHEMIE: Reserve

	.5
	DBX20.3
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.3
	.5
	CHEMIE : Reserve

	.4
	DBX20.4
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.4
	.4
	CHEMIE: Reserve

	.3
	DBX20.5
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.5
	.3
	CHEMIE: Reserve

	.2
	DBX20.6
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.6
	.2
	CHEMIE: Reserve

	.1
	DBX20.7
	CIP 1B: Reserve
	DBX20.7
	.1
	CHEMIE: Reserve


7.5.48 0A2P1 <> 2A1P3

	0A2P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#52105181
	2A1P3 ( 0A2P1

Connection ID: 16#51805211

	0A2P1
	2A3P1
	Omschrijving
	2A3P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	2A1FT7821 actuele flow

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	2A1FT7821 totaal teller

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (2A1P3) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (2A1P3) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt NaOH Permeaat
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer NaOH chemie

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie NaOH Permeaat
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie NaOH Permeaat
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Noodstop 2A1EU7880
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	Reset 2A1FT7821
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.49 0A2P1 <> A10P1

	0A2P1 ( 2A1P3

Connection ID: 16#54105211
	2A1P3 ( 0A2P1

Connection ID: 16#52105411

	0A2P1
	A10P1
	Omschrijving
	A10P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	A31FT1221 actuele flow

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	A31FT1221 totaal teller

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	A31FT1201 actuele flow

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	A31FT1201 totaal teller

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (2A1P3) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (2A1P3) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	R_15
	RD_R_15
	
	R_15
	RD_R_15
	A26FT6541 actuele flow

	R_16
	RD_R_16
	
	R_16
	RD_R_16
	A26FT6541 totaal teller

	R_17
	RD_R_17
	
	R_17
	RD_R_17
	A26FT6981 actuele flow

	R_18
	RD_R_18
	
	R_18
	RD_R_18
	A26FT6981 totaal teller

	R_19
	RD_R_19
	
	R_19
	RD_R_19
	

	R_20
	RD_R_20
	(Integer)
	R_20
	RD_R_20
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	R_31
	RD_R_31
	(Integer)
	R_31
	RD_R_31
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt HNO3 I15
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer HNO3/ NaOH I15

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie HNO3 I15
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie HNO3 I15
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Toevoer gestopt NAOH I15
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	Lekdetectie NAOH I15
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Gestopt door lekdetectie NAOH I15
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	Toevoer gestopt HNO3 I17
	BO_06
	RD_BO_06
	Stop toevoer HNO3/ NaOH I17

	BO_07
	RD_BO_07
	Lekdetectie HNO3 I17
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	Gestopt door lekdetectie HNO3 I17
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_09
	RD_BO_09
	Toevoer gestopt NAOH I17
	BO_09
	RD_BO_09
	

	BO_10
	RD_BO_10
	Lekdetectie NAOH I17
	BO_10
	RD_BO_10
	

	BO_11
	RD_BO_11
	Gestopt door lekdetectie NAOH I17
	BO_11
	RD_BO_11
	

	BO_12
	RD_BO_12
	A15EU1880 noodstop
	BO_12
	RD_BO_12
	

	BO_13
	RD_BO_13
	A17EU1880 noodstop
	BO_13
	RD_BO_13
	

	BO_14
	RD_BO_14
	A31FT1221 reset
	BO_14
	RD_BO_14
	

	BO_15
	RD_BO_15
	A31FT1201 reset
	BO_15
	RD_BO_15
	

	BO_16
	RD_BO_16
	Toevoer gestopt HNO3 I26
	BO_16
	RD_BO_16
	Stop toevoer HNO3/ NaOH I26

	BO_17
	RD_BO_17
	Lekdetectie HNO3 I26
	BO_17
	RD_BO_17
	

	BO_18
	RD_BO_18
	Gestopt door lekdetectie HNO3 I26
	BO_18
	RD_BO_18
	

	BO_19
	RD_BO_19
	Toevoer gestopt NAOH I26
	BO_19
	RD_BO_19
	

	BO_20
	RD_BO_20
	Lekdetectie NAOH I26
	BO_20
	RD_BO_20
	

	BO_21
	RD_BO_21
	Gestopt door lekdetectie NAOH I26
	BO_21
	RD_BO_21
	

	BO_22
	RD_BO_22
	Toevoer gestopt HNO3 I31
	BO_22
	RD_BO_22
	Stop toevoer HNO3/ NaOH I31

	BO_23
	RD_BO_23
	Lekdetectie HNO3 I31
	BO_23
	RD_BO_23
	

	BO_24
	RD_BO_24
	Gestopt door lekdetectie HNO3 I31
	BO_24
	RD_BO_24
	

	BO_25
	RD_BO_25
	Toevoer gestopt NAOH I31
	BO_25
	RD_BO_25
	

	BO_26
	RD_BO_26
	Lekdetectie NAOH I31
	BO_26
	RD_BO_26
	

	BO_27
	RD_BO_27
	Gestopt door lekdetectie NAOH I31
	BO_27
	RD_BO_27
	

	BO_28
	RD_BO_28
	A26EU6520 noodstop
	BO_28
	RD_BO_28
	

	BO_29
	RD_BO_29
	A31EU1880 noodstop
	BO_29
	RD_BO_29
	

	BO_30
	RD_BO_30
	A26FT6541 reset
	BO_30
	RD_BO_30
	

	BO_31
	RD_BO_31
	A36FT6981 reset
	BO_31
	RD_BO_31
	

	
	
	
	
	
	


7.5.50 0A2P1 <> A24P1

	0A2P1 ( A24P1
Connection ID: 16#5210543D
	A24P1 ( 0A2P1

Connection ID: 16#5430521D

	0A2P1
	A24P1
	Omschrijving
	A24P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	OA2FT4861
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	OA2FT3861
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	OA1FT1341
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	OA1VEMOB
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (A24P1) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (A24P1) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt HN03 I24
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer HNO3 I24

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie HN03 I24
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie HN03 I24
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Toevoer gestopt NaOH I24
	BO_03
	RD_BO_03
	Stop toevoer NaOH I24

	BO_04
	RD_BO_04
	Lekdetectie NaOH I24
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Gestopt door lekdetectie NaOH I24
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	Noodstop A24EU4920
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	Noodstop A24EU4940
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	Reset 2A1FT7821
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.51 0A2P1 <> A25P1

	0A2P1 ( A25P1

Connection ID: 16#54405211
	A25P1 ( 0A2P1

Connection ID: 16#52105441

	0A2P1
	A25P1
	Omschrijving
	A25P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (A25P1) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (A25P1) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt HN03 O488
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer HNO3/ NaOH O488

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie HN03 O488
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie HN03 O488
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Toevoer gestopt NaOH O488
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	Lekdetectie NaOH O488
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Gestopt door lekdetectie NaOH O488
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	Noodstop A25EU3880
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


7.5.52 0A2P1 <> A30P1

	0A2P1 ( A30P1

Connection ID: 16#54005211 
	A30P1 ( 0A2P1

Connection ID: 16#52105401

	0A2P1
	A30P1
	Omschrijving
	A30P1
	0A2P1
	Omschrijving

	R_00
	RD_R_00
	
	R_00
	RD_R_00
	A30FT1342 actuele flow

	R_01
	RD_R_01
	
	R_01
	RD_R_01
	A30FT1342 totaal teller

	R_02
	RD_R_02
	
	R_02
	RD_R_02
	A30FT1341 actuele flow

	R_03
	RD_R_03
	
	R_03
	RD_R_03
	A30FT1341 totaal teller

	R_04
	RD_R_04
	
	R_04
	RD_R_04
	

	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (0A2P1) (Integer)
	R_05
	RD_R_05
	Levend teller (A30P1) (Integer)

	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (A30P1) (Integer)
	R_06
	RD_R_06
	Retour levend teller (0A2P1) (Integer)

	R_07
	RD_R_07
	(Integer)
	R_07
	RD_R_07
	(Integer)

	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)
	R_xx
	RD_R_xx
	(Integer)

	
	
	
	
	
	

	R_14
	RD_R_14
	(Integer)
	R_14
	RD_R_14
	(Integer)

	BO_00
	RD_BO_00
	Toevoer gestopt HN03 I30
	BO_00
	RD_BO_00
	Stop toevoer HNO3/NaOH I30

	BO_01
	RD_BO_01
	Lekdetectie HN03 I30
	BO_01
	RD_BO_01
	

	BO_02
	RD_BO_02
	Gestopt door lekdetectie HN03 I30
	BO_02
	RD_BO_02
	

	BO_03
	RD_BO_03
	Toevoer gestopt NaOH I30
	BO_03
	RD_BO_03
	

	BO_04
	RD_BO_04
	Lekdetectie NaOH I30
	BO_04
	RD_BO_04
	

	BO_05
	RD_BO_05
	Gestopt door lekdetectie NaOH I30
	BO_05
	RD_BO_05
	

	BO_06
	RD_BO_06
	Noodstop A30EU1880
	BO_06
	RD_BO_06
	

	BO_07
	RD_BO_07
	Reset A30FT1342
	BO_07
	RD_BO_07
	

	BO_08
	RD_BO_08
	Reset A30FT1341
	BO_08
	RD_BO_08
	

	BO_xx
	RD_BO_xx
	
	BO_xx
	RD_BO_xx
	

	
	
	
	
	
	

	BO_31
	RD_BO_31
	
	BO_31
	RD_BO_31
	


8 Haalbaarheid en Resource-schattingen.

De belasting van het netwerk is af te lezen op de HUB van de FactoryLink stations in de Lactosefabriek. Deze belasting is nooit meer dan 4%.

De reactiesnelheid van het systeem is snel genoeg. Een graadmeter is de snelheid waarmee een klep of motor de hand- of automode terugmeldt.

9 Software requirements traceability matrix.

In dit hoofdstuk is ruimte vrijgelaten voor de traceability matrix.
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